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Принципиальная расчетная схема ПЭСПЗ (жд)

Принципиальная расчетная схема ВРУ2,ПЭСПЗ.2

Принципиальная расчетная схема ЩМХ-К
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Принципиальная расчетная схема ЩУОВ.

Принципиальная расчетная схема ЩР-Кл.(начало)

Принципиальная расчетная схема ЩР-Кл.(прололжение 1)

Принципиальная расчетная схема ЩР-Кл.(прололжение 2)

Принципиальная расчетная схема ЩР-Кл.(окончание)

Магистральные и распределительные силовые сети. План подвала.

Магистральные и распределительные силовые сети. План 1 этажа

Магистральные и распределительные силовые сети. План 2-3 этажа

Магистральные и распределительные силовые сети. План 4-6 этажа

Магистральные и распределительные силовые сети. План 7-9 этажа

Магистральные и распределительные силовые сети. План 10-12этажа

Магистральные и распределительные силовые сети. План 13-14этажа

Магистральные и распределительные силовые сети. План 15 этажа

Магистральные и распределительные силовые сети. Заградительные огни. План кровли

Принципиальная расчетная схема ЩР-ИТП

Принципиальная расчетная схема ЩР-Нас

Принципиальная расчетная схема ЩР-Крос
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Спецификация оборудования, изделий и 

материалов
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08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Общие данные (начало)

Формат А2

Общие данные (начало).

Общие указания (продолжение).

Общие указания (окончание).

Принципиальная расчетная схема ЩЭ-3

Принципиальная расчетная схема ЩЭ-4

Принципиальная расчетная схема ЩУК1 

Принципиальная расчетная схема ЩУК2 

Принципиальная расчетная схема ЩУК3 

Принципиальная расчетная схема ЩУК4 

Принципиальная расчетная схема ЩУК5 

Принципиальная расчетная схема ЩУК6 

Принципиальная расчетная схема ЩУК7 

Принципиальная расчетная схема ЩУК8 

Принципиальная расчетная схема ЩУК9 

Принципиальная расчетная схема 1.Щ0-1

Принципиальная расчетная схема 2.Щ0

Принципиальная расчетная схема 1.Щ0-2

Принципиальная расчетная схема 1.Щ0-3

Принципиальная расчетная схема 1.Щ0-4

Принципиальная расчетная схема  Щ0А-1

Принципиальная расчетная схема  Щ0А-2

Принципиальная расчетная схема  Щ0А-3

Подключение эл.приводов клапанов вентиляции. План 15 этажа.

Освещение кладовых. План подвала.

Освещение. План подвала.

Освещение. План 1 этажа.

Освещение. План 2-3 этажа.

Освещение. План 4-6 этажа.

Освещение. План 7-9 этажа.

Освещение. План 10-12 этажа.

Освещение. План 13-14 этажа.

Освещение. План 15 этажа.

196

5 на 1 эт здания

Заземление. Система уравнивания потенциалов. План подвала.

Заземление. Система уравнивания потенциалов. План 1 этажа.

Заземление. Система уравнивания потенциалов. План 15 этажа.

Молниезащита. План кровли.

Узлы крепления. Молниезащита.

Ведомость обьемов работ. Молниезащита.

Главная заземляющая шина ГЗШ1. СУП.

Главная заземляющая шина ГЗШ2. СУП.

План расположения лотков. План подвала.

План расположения лотков. План кровли.

План расположения лотков. План 1 этажа.

Удельная расчетная мощность 
квартиры с электроплитой Р=8,5кВт

10 

Опросный лист ВРУ1

Опросный лист ВРУ2

,кВт

Расчетная мощность ВРУ2 (коммерческая часть)

366,95

227,5

Принципиальная расчетная схема  ЩР-АРМ

73

Р=8,5кВт-2шт пассажирский,

Р=13,0кВт лифт для ПП

Расчетная мощность на ВРУ1 (жилая часть) с учетом

поправочного коэффициента

Kп.к.=0,91 (СП256.1325800.2016 табл.7.5а), кВт/А

Спецификация оборудования, изделий и 

материалов. Молниезащита.Заземление. л.1-2

24-04-ЭОМ.1.С2 Спецификация оборудования, изделий и 

материалов. Лотки на кровле

24-04-ЭОМ.1.С3 Спецификация оборудования, изделий и 

материалов. Лотки.

л.1-2

73

24-04-ЭОМ.1.С

22.09.2025
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Формат

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящей документацией предусмотрена организация внутреннего электроснабжения и  внутреннего электрического освещения жилой дом со
встроенными помещениями общественно-делового и коммерческого назначения на первом этаже здания", поз.3.1

Рабочая документация разработана на основании:
- технического задания, утвержденного Заказчиком;
- технических условий для присоединения к электрическим сетям и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

         Проект выполнен на основании ТУ №8000630990 , выданные  Филиалом ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго".
По обеспечению надежности электроснабжения жилой дом запроектирован по  II категории.
К первой категории надежности электроснабжения относятся: аварийное освещение,противопожарные насосы, электр. задвижка на вводе

водопровода,домофоны,ИТП...
Класс напряжения электрических сетей,к которым осуществляется присоединение-0,4кВ.
Точка присоединения:
1.ВРУ1 с.ш.1 -проектируемая ТП-1 (ЛЭП-10кВ от 1с.ш. РУ-10кВ РП кВ ; ПС 110кВ Центральная);
2.ВРУ1 с.ш.2 -проектируемая ТП-1 (ЛЭП-10кВ от 2с.ш. РУ-10кВ РП кВ ; ПС 110кВ Центральная);
3.ВРУ2 с.ш.1 -проектируемая ТП-1 (ЛЭП-10кВ от 1с.ш. РУ-10кВ РП кВ ; ПС 110кВ Центральная);
4.ВРУ2 с.ш.2 -проектируемая ТП-1 (ЛЭП-10кВ от 2с.ш. РУ-10кВ РП кВ ; ПС 110кВ Центральная);
Основной источник питания: 1 с.ш. ПС 110 кВ Центральная.
Резервный источник питания: 2 с.ш. ПС 110 кВ Центральная.
Граница балансовой принадлежности- в ВРУ Заявителя.
В качестве вводно-распределительного устройства ВРУ жилого дома приняты панели типа вводно-распределительное устройство типа ВРУ1А-13-20А

УХЛ4 (IP31, по заказу)  напольного исполнения. ВРУ1 и ВРУ2 установлены в помещении электрощитовых, расположенной  на 1 этаже здания.
 Надежность электроснабжения потребителей 1-й категории  обеспечивается питанием их через АВР1,АВР2,встроенные АКБ.

К потребителям 1-й категории  надежности электроснабжения относятся: лифты ,насосы ИТП,аварийное освещение, противопожарное устройства, а также
оборудование систем диспетчеризации, охранных ситсем, частично систем слаботочного оборудования.

Комплекс остальных электроприемников относится ко II-категории по надежности электроснабжения.
            Проектом предусмотрена установка приборов учета электроэнергии :

1. Общий учет - на вводных панелях ВРУ1 и ВРУ2;
2.Учет для общедомовых потребителей в ВРУ1-РП,ВРУ2-РП;
3.Отдельный для первой категории -на панели ЩСА1 ;
4.Общий учет на 1.АВР ,1.АВР-СПЗ,2.АВР-СПЗ;
5.Поквартирный учет - в этажных щитках (ЩЭ);
6.Общий учет для кладовых в щитах ЩУК;
7.Индивидуальный учет для каждой кладовой;
8.Общий учет эл.энергии встроенных коммерческих помещений;
9.Индивидуальный учет для каждого встроенного помещения.

Электронные электросчетчики трехфазные трансформаторного включения типа Меркурий 380В,5(10)А,кл.0,5S и прямого включения Меркурий
230В,5(100)А,кл.1,0 с возможностью тарифного учета и передачи накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам или
каналу GSM (GPRS). Используемые счетчики трансформаторного включения применяются совместно с испытательными клеммными колодками (ИКК). В проекте
использованы трансформаторы тока типа Т-0,66-1-0,5S У3 (класс точности 0,5S). Все счетчики учета устанавливаются таким образом, чтобы высота от
пола до коробки зажимов счетчиков была не менее 0,8 м, но и не более 1,7 м. Счетчики учета должны быть пронумерованы.

Вводно-распределительное устройство комплектуется автоматическими выключателями на вводе, автоматическими  выключателями для защиты
питающих линий, счетчиками для учета электроэнергии.

Для  электроснабжения электроприемников I категории (противопожарные потребители ) предусмотрено устройство ПЭСП-1 и ПЭСП-2, 2.ПЭСПЗ типа ЩМП и
аварийных потребителей ЩСА, укомплектованные автоматическими  выключателями на вводе автоматическими выключателями для защиты питающих линий.

Для распределения электрических рабочих нагрузок общедомовых помещений проектом предусматривается распределительный   щит ЩС-ОДН типа  ЩМП,
укомплектованный автоматическими выключателями на вводе и автоматическими выключателями для защиты питающих  линий.

Проектом предусмотрены следующие распределительные щиты:
-ЩЭ-этажные распределительные щиты;
-ЩМК-К  - щит механизации в каждой квартире (на период ремонтных работ);
-ЩМХ-В  - щит механизации  встроенных коммерческих помещений  (на период ремонтных работ);
-ЩС-Нас,ЩС-ИТП- для распределения нагрузок насосной,ИТП (общедомовые помещение, расположенное в подвале жилого дома).

Для ремонтных работ предусматриваются временные щиты  ЩМХ-К навесного исполнения , монтируемые в прихожих квартир. Для ремонтных работ
предусматриваются  ЩМХ-В навесного исполнения , монтируемые В зоне видимости с улицы  на входе. Щиты комплектуются автоматами защиты  групповой
линии  (на линиях, питающих розеточную сеть, устанавливаются УЗО, имеющие сертификат пожарной  безопасности и автоматический выключатель на
групповую сеть освещения). Щиты квартирные стационарные комплектуются и устанавливаются Собственником помещений.

Для электроснабжения квартирных щитов механизации предусматриваются этажные распределительные щиты типа  ЩЭ, монтируемые в нишах стен
поэтажных коридоров. В щитах размещаются счетчики квартирного учета  электроэнергии, аппараты защиты, штепсельные розетки для подключения
уборочной техники и отсек для слаботочных устройств (расположение слева).

Распределительные,групповые и осветительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, проложенным :
-в металлических электротехнических кабельных лотках по подвалу и за подвесным потолком ;
-по строительным конструкциям (потолку и стенам) в гибких ПВХ трубах в технических помещениях (ИТП, насосной),кладовых;
-скрыто в вертикальных каналах и штробах в гладких жестких ПВХ трубах;
-скрыто  в штрабах (бороздах) и нишах;
-скрыто под штукатуркой;
-открыто с креплением непосредственно к стенам и перекрытиям;
-за подвесным и подшивным потолком в общедомовых помещениях (МОП) в гибких гофрированных трубах ПВХ.

Распределительные и групповые сети жилого здания выполняются кабелями ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS с медными жилами. Огнестойким кабелем
ВВГнг(А)-FRLS  выполняются сети аварийного освещения (эвакуационного и резервного) освещения, сети до противопожарных потребителей в жилом доме.

 Для встроенных помещений  электропроводку  -выпуск к светильнику над входной дверью (относится к противопожарных электроприемникам) выполнить
кабелем  ППГнг(А)-FRHF. Внутренние сети коммерческих помещений  выполняются по отдельному проекту собственником помещений.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам: голубым (бело-голубым) цветом
обозначается нулевой рабочий проводник (N);зелено-желтым - нулевой защитный проводник (РЕ);белым, черным, красным, фиолетовым, серым, коричневым,
розовым - фазный проводник.

Проектом предусмотрено электроотопление:в электрощитовых;в насосной;в кроссовой;электрообогрев водоприемных воронок на кровле. Электрообогрев
водоприемных воронок на кровле  жилого дома и встроенных помещений запитан с одного шкафа ЩУОВ (с ВРУ1 жилого дома). Приборы отопления устанавливаются
и эксплуатируются в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации, а также установка ограничена - не ниже 150 мм от пола и не ближе 100 мм от
любого препятствия.Соединение приборов с линиями питания - неразъемное.

Проектом предусмотрено автоматическое отключение эл.отопления и эл.обогрева, общеобменной вентиляции при Пожаре (см.раздел ПС).
Электропроводки выполнить в увязке с трубопроводами отопления, водоснабжения, канализации с соблюдением допустимых расстояний,

регламентированных ПУЭ.
В одной трубе, лотке, пучке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения. Их прокладку

выполнить в разных трубах и через разные протяжные коробки. При необходимости прокладку кабелей и проводов рабочих и аварийных сетей на одном
электротехническом лотке выполнить с устройством огнезащитных перегородок согласно п. 15.17 СП 256.1325800.2016.

 Мощность и типы светильников для помещений приняты в зависимости от их назначения и условий  внешней среды. В качестве источников света выбраны
светодиодные светильники .Освещенность помещений принята согласно СП 52.13330.2016, тип и количество светильников указаны на планах.

Питание световых указателей  "Выход" и "ПК" (предусмотрено в разделе "ПС" ). В аварийном режиме питание световых указателей осуществляется от
встроенной  в светильник аккумуляторной батареи. Продолжительность работы световых указателей - не менее 1 часа. Световые указатели предусмотрены с
кнопкой ручного тестирования  АКБ. Световые указатели устанавливаются над выходами из поэтажных коридоров,холлов,над выходами из здания указывая
направление эвакуации.

Питание  противопожарных  электроприемников предусмотено на отдельном электротехническом лотке.

Освещение предусмотрено светодиодными светильниками.
Управление светильниками входов в подъезд осуществляется в автоматическом режиме от астрономического таймера (реле) в

зависимости от времени суток или в зависимости от уровня освещенности на улице, включение с наступлением темноты и отключение с
рассветом.

Управление эвакуационным освещением подвала осуществляется выключателями, установленными по месту. Высота установки
выключателей 1,5 м от уровня пола.

Светильники аварийного освещения без естественного освещения на путях эвакуации  должны быть постоянно включенными
(допускается дежурный режим работы) и не имеют датчиков движения.

Светильники аварийного освещения с естественным освещением на промежуточной лестничной клетке Н2 осуществляется в
автоматическом режиме от астрономического таймера.

Освещение шахты лифтов  предусмотрено с рабочих групп освещения через выключатели,расположенные на 1 и 15 этаже..
Групповые сети к светильникам, расположенным на фасадах здания, выполняются под слоем утеплителя наружных стен здания, под

обрешеткой вентилируемых фасадов, в полимерных трубах до производства фасадных работ.
Светильники рабочего освещения во внеквартирных коридорах и лестничных клетках без естественного освещения включаются от

микроволновых датчиков движения.
   Аварийное освещение промежуточной площадки  лестничной клетки с естественным освещением автоматичское  через магнитный

пускатель и астрономическое реле (включение освещения с наступлением темноты и отключением с наступлением рассвета) . Проектом
предусмотрена блокировка, обеспечивающая возможность включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения в любое время суток
из помещения электрощитовой жилого дома от кнопочных постов.

          Аварийное освещение внеквартирных коридоров без естественного освещения постоянно включенное  (управление с ЩО, расположенного у
консьежа) . Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах доступным посторонним лицам
(лестничные площадки, коридоры,лифтовые холлы...).Астрономические реле установлены в наборных щитах аварийного освещения ЩАО.

Знаки безопасности с надписью "Выход" постоянного действия (работают круглосуточно)- см. раздел ПС. Знак безопасности с надписью
"Пожарный кран" 220В постоянного действия предусмотен проектом.

            Номерной световой указатель дома управляется через магнитный пускатель и  астрономическое реле, в зависимости от времени суток.

Заградительные огни запитаны от шкафа "БУСО с АВР " который расположен на кровле здания  и запитан с панели ПЭСПЗ. Управление работой
заградительных огней предусмотрено автоматическое от фотореле (день-ночь), которое расположено на кровле и ручное на панели шкафа и
дистанционное см.раздел АТМ.

Управление освещением входов,лестничной клетки,подьезда и световых ограждение предусмотрено дистанционное из щитовой см.раздел
АТМ.

Для электроснабжения переносных светильников  в помещениях с повышенной опасностью  и особо опасных предусмотрена установка ящика
с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25-220/12В.

 Согласно "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности"  № 123-ФЗ статья 82 п. 7, проходы кабелей
категорируемых помещений через стены, перегородки, межэтажные перекрытия, горизонтальные и вертикальные каналы кабелей должны
иметь защиту от распространения пожара - кабельные проходки. Проектом предусматривается устройство кабельных проходок типа СПО-Э
(производства ПСК "Защита") с применением огнезащитного материала Силотерм ЭП-120 (или аналог) , предназначенного для огне-, дымо- и
водозащитных уплотнений кабелей в трубах, а также в проемах, стенах и перекрытиях.

Падение напряжения от ТП до наиболее удаленного электроприемника в жилых зданиях не превышает нормативных значений-7,5%.

Расположение милицейского фонаря уточнить перед началом монтажных работ.
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           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Общие данные (окончание)

Формат А2

 ПЕРЕǢЕǘǧ РАǌОТ, ПОДǖЕǑАЩИǠ ОСВИДЕТЕǖǧСТВОВАǘИǩ (В ТОМ ǢИСǖЕ СКРǦТǦǠ)

1. Электротехнические работы по устройству внутренних сетей (акт приемки).

2.Работы по устройству проходок (заделок) кабелей и проводов, проходящих через перекрытия  и стены (акт
приемки).

3.Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (протокол измерений).

4.Прогрузка автоматических выключателей (протокол).

5.Опробование УЗО (акт).

6.Работы по устройству заземления и молниезащиты (акт приемки).

Заземление.
Принятая система заземления на вводе здания - TN-C-S.
Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.

Тип системы заземления - TN-C-S по ГОСТ Р 505781.2-94 от трансформаторной подстанции РТП-10/0,4кВ до вводных устройств ВРУ с
совмещенным РЕN-проводником. От ВРУ тип системы заземления - TN-S с раздельной прокладкой нулевого рабочего N и нулевого защитного РЕ
проводников.

В соответствии с разделом 1.7, 7.1 ПУЭ выполняется основная система уравнивания потенциалов, которая при помощи главной
заземляющей шины соединяет между собой:

- заземляющее устройство ;
- РЕ-шины ВРУ;
- PEN-проводники питающих кабелей;
- арматуру железобетонных конструкций и фундаментов здания;
- защитные РЕ-проводники распределительных сетей здания;
- повторный заземлитель;
- металлические трубы инженерных коммуникаций, входящих в здание;
- металлические лотки и короба для прокладки кабелей;
- металлические части строительных конструкций вентиляции;
- систему молниезащиты здания.

В качестве дополнительной защиты предусматривается устройство дополнительных систем уравнивания потенциалов в ванных
комнатах квартир и ПУИ, которые соединяют между собой:

- PE-шину щита (ЩК);
- металлические трубопроводы;
- металлические ванны (душевые поддоны);
- PE-контакт штепсельной розетки (при наличии).
В качестве главных заземляющих шин используется  РЕ-шина ВРУ1 (ГЗШ1) и ВРУ2 (ГЗШ2).
Основная система уравнивания потенциалов выполняется радиально. В качестве проводников основной системы уравнивания

потенциалов используется кабель марки ВВГнг(А)-LS-1х25.
Все металлические нетоковедущие части устройств и электрооборудования подлежат заземлению.

 Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов
присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания.

Если на металлических трубах установлены водомеры, задвижки или болтовые фланцевые соединения, то в этих местах необходимо
устанавливать обходные перемычки из полосовой стали сечением не менее 100 мм2. Перемычки привариваются непосредственно к трубе или
к хомутам, монтируемым на трубе.

В проекте предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов в квартире. Соединение металлической ванны с
РЕ-шиной в специальной коробке ШУДП, которая устанавливается на высоте около 800 мм от пола в зоне №3 ванных комнат и
присоединяется к РЕ шине квартирного щита ЩК (приобретается и устанавливается Собственником квартиры) медным кабелем
ВВГнг(А)-LS-1х6, согласно ТЗ силами Собственника. К каждой моечной ванне от коробки ШУДП должен быть проложен скрыто медный провод
ВВГнг(А)-LS-1х4,0.

Прокладка и подключение защитных нулевых проводников (РЕ) должны выполняться электромонтажной организацией, а места для
подключения защитных нулевых проводников к сторонним проводящим частям должны указываться сантехниками (для ОВ и ВК).

К дополнительной системе уравнивания потенциалов  должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие
части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в. т.ч.
штепсельных розеток).

Все кабели и провода системы уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию желто-зеленого цвета.
Все мероприятия по технике безопасности выполнять в соответствии с ГОСТ 12.1.019.79.

Молниезащита.
Проектируемая секция жилого дома с плоской кровлей.
Согласно СО 153-34.21.122-2003 проектируемые здания относятся к III уровню молниезащиты.
Для защиты от прямых ударов молнии для III уровня защиты предусматривается молниеприемная сетка, выполняемая из круглой

оцинкованной стали диам. 8 мм на специальных держателях с бетонном основанием. Держатели проводника крепить с шагом 1 м.
Молниеприемная сетка из стали оцинкованной круглой диам. 8мм проложена по парапету и кровле здания.
Шаг ячейки сетки согласно табл. 3.8 СО 153-34.21.122-2003 не более 10 м.
Металлические элементы здания, выступающие над кровлей (вентиляционные устройства, молниеотводы от дымовых труб и т.п.),

должны быть соединены с молниеприемной сеткой, а неметаллические части здания, возвышающиеся над кровлей, оборудованы
дополнительными молниеприемниками (если нет металлического козырька), присоединенными к молниеприемной сетке.

Токоотводы по периметру здания выполнить из круглой стали диаметром 8 мм таким образом, чтобы среднее расстояние между ними
было не меньше 20 м (согласно п. 3.2.2.3   СО 153-34.21.122-2003), не ближе 3 м от входов, в местах труднодоступных для прикосновения людей.
Шаг крепления токоотводов - 0,5 м.

Заземляющий контур молниезащиты выполнить из стали оцонкованной сеч.40х4мм  (горизонтальный заземлитель) на глубине 0,7 м и на
расстоянии не менее  1 м от стен. В месте присоединения токоотводов к горизонтальному заземлителю выполнить вертикальные электроды из
круглой оцинкованной стали диам.16 мм длиной 3 м.

Траншеи для контура заземления следует засыпать однородным грунтом, не содержащим камней, щебня и строительного мусора.
Засыпка траншеи должна производиться с утрамбовкой грунта.

Заземлитель молниезащиты следует совмещать с заземлителями электроустановок.
Все соединения устройств молниезащиты выполняются сваркой или при помощи болтовых соединителей (сжимов, зажимов и т.д.)

заводского изготовления. Если соединения выполняются сваркой, то все сварные швы покрывают битумным лаком для защиты от коррозии.
Все контактные соединения системы уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82 к контактным

соединениям класса 2.
Все металлические нетоковедущие части устройств и электрооборудования подлежат  заземлению.
Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ и СП.
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           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова
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(норм/авария)
Рр.=36,54 кВт;
Iр.=58,5 А
соs =0,95

коммерческий учет
Меркурий 234ARTMХ2-03
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

ИКК

основной ввод

резервный ввод

резервный ввод

основной ввод

ЩВ1

Принятые сокращения:
ЩЭ-щит этажный;
ЩМХ-К- щит механизации квартирный;
ЩМХ-В*- щит механизации для коммерческих помещений (*условный номер);
ЩУ-щит учета;
ЩУР-щит учета и распределения для встроенных помещений;
ЩВ-щит вентиляции;
ЩС-щит силовой;
ЩС-ОДН-щит силовой общедомовой нагрузки (МОП);
ЩУЛ-щит управления лифтом;
ЩУ-ПД,ЩУ-ВД -щит управления установкой дымоудаления;
ЩСС-щит слаботочных систем;
ЩПС-щит автоматической пожарной сигнализации;
ЩО-щит рабочего освещения;
ЩАО-щит аварийного освещения;
ЯУНО-шкаф управления наружным освещением;
ЩР-ИТП -щит распределительный ИТП;
ЩР-Крос -щит распределительный в кроссовой;
ЩР-Нас -щит управления насосной хоз.питьевого водоснабжения;
ЩНПТ-шкаф управления насосной станции пожаротушения;
1.АВР-ЩГП -автоматический ввод резерва для эл.приемников первой категории
элекитроснабжения (гарантированное  питание);
1.АВР-СПЗ -автоматический ввод резерва для эл.приемников систем противопожарной
защиты;

 ПРИМЕЧАНИЕ.
1.Отключение вентиляционного электрооборудования предусматривается от щитов управления. Для вентиляционных
установок без щитов управления применяется независимый расцепитель, устанавливаемый в ЩВ.
2.Допускается применение оборудования других фирм-изготовителей с аналогичными техническими характеристиками,
сертифицированных и разрешенных к применению на территории РФ.
3.Все счетчики коммерческого учета подключаются к системе дистанционной передачи данных.
4.В режиме Пожар рабочие лифты блокируются, см раздел "Пожарная безопасность".
5.В проекте приняты щиты наборные, индивидуального исполнения: ~380/220В, 50Гц,TN-C-S, IP31,IP54
6.Расчет сечения питающего кабеля выполнен на всю длину рекомендуемой трассы прокладки.Сечение кабеля, выбор
трассы выполняет Сетевая компания.
7.При невозможности установки 2.QF1 и 2.QF2 по габаритам в ВРУ1-ВП , предусмотрен отдельный шкаф 1.ЩА.Уточнить при
заказе вводного щита о возможности монтажа   2.QF1 и 2.QF2 в вводной панели.
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*-автоматическая блокировка при пожаре, по
специальному алгоритму (см.раздел ПБ)

* *
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Меркурий 234ARTM2-02
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

1700х800х450

до границы участка

N
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  см. шину ГЗШ.1

(по индив.заказу)

Рр=184,41+23,4=207,81 кВт
Iр=322,3А
Рр=152,10+88,7=240,8 кВт
Iр=373,5А

Аварийный
режим

Ввод №1

Ввод №2

Рр =301,86 кВт
Iр =480,03 А

режим
"Авария+Пожар"
(наиболее тяжелый,
для выбора сечения
кабеля и аппаратов защиты)

Рр =366,95 кВт
Iр =594,47А
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 Lк=155м*,
 Iдоп.к=(455х0,93)х2=846,3А
 к=0,8 - 4 кабеля в одной траншее
 Iр.к=846,3х0,8=677,04А
 ΔUнорм.реж=1,7 %
 ΔUпожар=2,04%

2АПвБбШв-1кВ;4х300
 Lк=155м,*
 Iдоп.к=(455х0,93)х2=846,3А
 к=0,8 - 4 кабеля в одной траншее
 Iр.к=846,3х0,8=677,04А
 ΔUнорм.реж=1,7 %
 ΔUпожар=2,04 %

(норм/авария)
Рр.=40,6 кВт;
Iр.=72,6А

Выбор и проверка трансформаторов тока

ВРУ1-ВП

ВРУ1-ВП
ввод №2

ввод №1

Максимальный
расчетный
первичный ток,
Imax,A

Минимальный
расчетный
первичный ток,
Imin=Imax0,15, A

Номинальный ток,
первичной
обмотки ТТ
In.о , A

Коэффициент
трансформации

КТТ
I1 ном ТТ > Imax

Imax

Проверка условия 1 Проверка условия 2 Проверка условия 3

I1 ном ТТ

 >

>

Imax/КТТ >0,4>Iном.сч

Imax/КТТ 0,4 х5

Imin/КТТ >0,05>Iном.сч

Imin/КТТ 0,05 х5

 >

>
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>

ТТ1-ТТ3

ТТ4-ТТ6

286,03

235,9

Рр=152,10+23,1=175,2 кВт
Iр=271,7А
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630QF1
315

630
315

НВ24
ВА47-29

НВ24

ВА47-29

QS1
ПЦ-6
630А

QS2
ПЦ-6
630А

ВРУ1А-13-20* УХЛ4 
Iшк=630А

ИКК

соsɸ=0,98;tgɸ=0,2

соsɸ=0,96;tgɸ=0,29

соsɸ=0,98;tgɸ=0,2

(режим пожар)
Рр.=40,6 кВт;
Iр.пп=72,6А

1.ЩА*

Iдоп.шин=630А

Iдоп.шин=630А

шинная перемычка
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 Lк=м,* принята ориентировочно.Трассу
прокладки (соответственно длину
питающей линии) определяет своим
проектом Сетевая компания.
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Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

1x120мм2 ; 0,66кВ 30
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систем противопожарной защиты!"
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3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

(норм/авария)
Рр.=23,7кВт;
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соs =0,95

(Пожар)
Ру.=88,7 кВт;
Кс=1
Рр.=88,7 кВт;
Iр.=168,5А;

(норм/авария)
Рр.=16,9 кВт;
Iр.пп=30,22А

МА20А МА20А
100 100

D160А
250

ПЭCПЗ-2 (фасад красного цвета)
ЩМП-6-0 У2; IP54 

Табличка " Не отключать! Питание
систем противопожарной защиты!"
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С25
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ШПС-12 №1 ШПС-12 №2
"МЕТА 17901"

МП-№4 ;ВВГнг(А)-FRLS-5х95;  L=8 м 
Панель питания №2 электрооборудования системы противопожарной защиты

ВА 88-35

200А
250 Ics=35кА

МП-№3 ;ВВГнг(А)-FRLS-5х16;  L=10м 

13-14
этаж

9-12
этаж

15 этаж

12Вт 

ДПО3030

(норм/авария)
Рр.=6,8 кВт;
Iр.=10,9А
соs =0,95

(режим пожар)
Рр.п=15,0 кВт;
Iр.п=24,0 А
соs =0,95

см. начало л.3

см. начало л.3

Iном.шк=250А

50А
160

 L3  L1

ВА 88-33
Ics=35кА

 ПРИМЕЧАНИЕ.
1.В цепях питания систем дымоудаления и подпора воздуха применяются автоматические выключатели без тепловой защиты.
2.Допускается применение оборудования других фирм-изготовителей с аналогичными техническими характеристиками:
~380/220В,50Гц, IP30,ГОСТ 32396-2013.
3.Подключение счетчика электрической энергии трансформаторного включения выполняется через испытательную клеммную
колодку (ИКК).
4.Все счетчики коммерческого учета подключаются к системе дистанционной передачи данных.
5.Фасадная часть панели ПЭСПЗ имеет отличительную окраску (красную).

Iном=25А
(компл)

МА50А
(компл)

Панель №1 питания электрооборудования системы противопожарной защиты

 ПРИМЕЧАНИЕ 2.

1.Требования к строительной части электрощитовой,щитовому оборудованию и его размещению:
-Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8м, высота проходов в свету не менее 1,9м.
Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение
оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными
конструкциями,однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6м.
-Двери из электрощитовой должны открываться наружу и иметь самозапирающиеся
замки,отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.Ширина дверей должна быть не
менее 0,75м. высота не менее 1,9м.
-Панели ВРУ должны быть смонтированы на общей металлической раме, цоколь панелей -400мм,
ввод кабелей выполнить снизу.
-Фасад стального корпуса панели противопожарных устройств (ПЭСПЗ) должен быть красного
цвета.
Требования в части обеспечения системой вентиляции электрощитовой:
-Помещение ВРУ должно иметь естественную вентиляцию;
-Температура помещения не должна быть ниже +5°С.
Требования в части обеспечения системой вентиляции электрощитовой:
-Трубопроводы (водопровод,отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через
электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за
исключением ответвления к отопительному прибору самаго щитового помещения), а также
люков, задвижек,фланцев,вентилей и т.д.
Требования по наличию средств пожаротушения  электрощитовой:
-Предусмотреть мероприятия пожаротушения в части наличия порошкового огнетушителя
Требования по наличию электробезопасности  электрощитовой:
-Предусмотреть комплект средств по электробезопасности
Требования в части обеспечения связью и охранной системы электрощитовой.
-отсутствует

Ics=10кА
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           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова
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В режиме пожар все системы ПД и ВД работают одновременно.
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Табличка " Не отключать! Питание
систем противопожарной защиты!"

  задание ПС
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Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка
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2.ПЭСПЗ (фасад красного цвета)
ЩРн-24з-0 36 УХЛ3; IP31

L=3,0м
2МА-№2; ВВГнг(А)-FRLS-5х10

2МА-№1; ВВГнг(А)-FRLS-5х10
L=3,0м

ПП
У-

ВР
У6

ПП
У-

ВР
У7

ВВГнг(А)-LS-3(1х150)
5 м

ВВГнг(А)-LS-3(1х120)
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Токовые уставки определяет
Сетевая компания
(*-указанное имеет значение, как рекомендуемое )
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А

100

 ПРИМЕЧАНИЕ.
1.Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция учтена в удельных нагрузках
коммерческих помещений .
2.Допускается применение оборудования других фирм-изготовителей с аналогичными
техническими характеристиками.
3.Все счетчики коммерческого учета подключаются к системе дистанционной передачи
данных.
4.Проектируемая вентиляция учтена в удельной мощности встроенных помещений.
5.Фасадная часть панели ПЭСПЗ и ППУ имеет отличительную окраску (красную).
6.Расчет сечения питающего кабеля выполнен на всю длину рекомендуемой трассы
прокладки.
7. Для супермаркета В3 принята компенсация реактивной мощности (сosɸ=0,85
приведен к требуемому сosɸ=0,96 tg=0,29).
8.Расчетная нагрузка в режиме ПОЖАР выполнена с учетом отключения общеобменной
вентиляции встроенных помещений, которая входит в их расчетную мощность.
9. Щиты механизации продключить временно на период ремонтных работ.

(норм/авария)
Рр.=13,0 кВт;
Iр.=20,8 А
соs =0,95

(пожар)
Рр.=13,0 кВт;
Iр.=20,8 А
соs =0,95

(норм/авария)
Рр.=13,0 кВт;
Iр.=20,8 А
соs =0,95

(пожар)
Рр.=13,0 кВт;
Iр.=20,8 А
соs =0,95

2/QF2
50Аосновной ввод

2/QF1
50А

резервный ввод

ВА88-32

Ics=10кА Ics=10кА Ics=10кА Ics=10кА Ics=10кА Ics=10кА

Ics=35кА

Ics=35кАВА88-32
Ics=35кА

2хВВГнг(А)-LS-1х150
5 м

коммерческий учет
Меркурий 234ARTM2-03
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

    1700х850х450мм

    1700х850х450мм

Рр=134,27 кВт
Iр= 212,6 А
Рр=80,24+13=93,24кВт
Iр=150,0А

Аварийный
режим
(один ввод)

Но
рм

ал
ьн

ый
 р

еж
им

Ввод №1

Ввод №2

Рр.ав=227,5 кВт
Iр.ав=359,40 А

Рр.=216,58кВт
Iр.=342,02 А

    режим
Авария +Пожар

2.ЩР

ЩУ-В3
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У-
В4
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У-
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Щ
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Щ
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Щ
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Щ
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Щ
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Х-

В7
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

  Принципиальная расчетная схема ВРУ2, 2.ПЭСПЗ

Формат А2

коммерческий учет
Меркурий 234ARTM2-02
(D)PBR.G 5(100)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Н2.Б: 2АПвБбШв-1кВ;4х240*
 Lк=160м,*
 Iдоп.к=(397х0,93)х2=738,42А
 к=0,75 - 6 кабелей в одной траншее
 Iр.к=738,4х0,75=553,8А
 ΔUнорм.реж=1,64%
 ΔUпожар=1,56%

 Lк=160м,*
 Iдоп.к=(397х0,93)х2=738,42А
 к=0,8 - 4кабеля в одной траншее
 Iр.к=738,4х0,8=590,74А
 ΔUнорм.реж=1,64%
 ΔUпожар=1,56%

Выбор и проверка трансформаторов тока

ВРУ2-ВП

ВРУ2-ВП
ввод №2

ввод №1

Максимальный
расчетный
первичный ток,
Imax,A

Минимальный
расчетный
первичный ток,
Imin=Imax0,15, A

Номинальный ток,
первичной
обмотки ТТ
In.о , A

Коэффициент
трансформации

КТТ
I1 ном ТТ > Imax

Imax

Проверка условия 1 Проверка условия 2 Проверка условия 3

I1 ном ТТ

 >

>

Imax/КТТ >0,4>Iном.сч

Imax/КТТ 0,4 х5

Imin/КТТ >0,05>Iном.сч

Imin/КТТ 0,05 х5

 >

>

 >

>

ТТ1-ТТ3

ТТ4-ТТ6

240,0

128,4

300

200

60

40 200

30036,0

19,26

4,0 2

23,21

0,6 0,25

0,48 0,25

240,0
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КРМ-0,4-50-5-У3
     45 кВАр
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 ВРУ1А-18-80УХЛ4*

      (по заказу)

Табличка " Не отключать! Питание
систем противопожарной защиты!"

Табличка
" Не отключать!
 Питание систем
противопожарной защиты!"
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й,
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по
рт

,R
S-

48
5,
CS

D/
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M
/
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Wh Wh Wh Wh

коммерческий учет
Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

25А 25А250А

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

т.ɸ80

-

ɸ80

5x4,0мм2 ; 0,66кВ

п.ɸ40

Способ прокладки
и диаметр труб

Число и сечениеМарка провода

Потеря
напряжения,

%

Момент,
кВт·м

Расчетная
длина,*м

Расчетный
ток,
А

Расчетная
нагрузка,

кВт

№
питающих

линий

Питающие линии

проводов

Расшифровка приведенных в схеме
цифровых и буквенных обозначений

Коэфф.
мощности

ВВГнг(А)-
LS

ВВГнг(А)-
FRLS

327

1x150мм2 ; 1,0кВ

1x150мм2 ; 1,0кВ (жз)

1x150мм2 ; 1,0кВ (c)

15

5

5

1x120мм2 ; 1,0кВ

1x120мм2 ; 1,0кВ (жз)

1x120мм2 ; 1,0кВ (c)

15

5

5

5x120мм2 ; 0,66кВ

5x35мм2 ; 0,66кВ

2x2,5мм2 ; 0,66кВ 5

22

70

5x4,0мм2 ; 0,66кВ 10

5x10мм2 ; 0,66кВ 230

-5x10мм2 ; 0,66кВ 12

3

п.ɸ25

10

16

ɸ40

ɸ25

п.ɸ63 3ɸ40

пвх.ɸ40 6ɸ40

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом
 нормативного запаса 6%.

БП-12 (скуд)
пом.1.22.2
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ЩЭ-3
ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31

РЕN

1Wh

2Wh

N
РЕ

960

1000 157

3Wh

L1L2L3

960

ниша  950х900х140 мм
(ВхШхГ)

ЩЭ-3
АВДТ-32 2Р
Iр=63А,Iут=300мА 
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

 Принципиальная расчетная схема  ЩЭ-3

ФорматА3

питающий кабель
(стояк)

Меркурий 206 PRSNO,
 5(60)A,230В, кл.ти1/2,
многотарифный
Оппорт,RS-485,реле

Ответвительные сжимы

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Соединения внутри щита выполнить медным проводом сечением не менее 10 мм2.
2. Подключение квартир на этажах по фазам чередовать.
3. Пофазное распределение нагрузки в питающих стояках квартир см. табл.1
4.Выбор вводного автомата выполнен исходя из Рр = 11,0 кВт для квартир

с электроплитой в соответствии с п.12.5 СП 256.1325800.2016.
5. Расположение слаботочного отсека справа.

тип А-S IEK

7

АВДТ-32 2Р
Iр=63А,Iут=100мА 
тип А-S IEK

АВДТ-32 2Р
Iр=63А,Iут=100мА 
тип А-S IEK

ЩМХ-К

ВВГнг(А)-LS-3x10мм2

ЩМХ-К

ВВГнг(А)-LS-3x10мм2

ЩМХ-К

ВВГнг(А)-LS-3x10мм2

автом.выключатель и
противопожарое УЗО 

коммерческий учет
Меркурий 234ARTM2-02
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 1/2.
230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

24-04-ЭОМ.1
22.09.2025
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ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31

РЕN

1Wh

2Wh
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960

1000 157

3Wh
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960

ниша  950х900х140 мм
(ВхШхГ)
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная  схема  ЩЭ-4

Формат А3

питающий кабель
(стояк)

Ответвительные сжимы

АВДТ-32 2Р
Iр=63А,Iут=100мА 
тип А-S IEK

АВДТ-32 2Р
Iр=63А,Iут=100мА 
тип А-S IEK

АВДТ-32 2Р
Iр=63А,Iут=100мА 
тип А-S IEK

АВДТ-32 2Р
Iр=63А,Iут=300мА 
тип А-S IEK

ЩМХ-К

ВВГнг(А)-LS-3x10мм2

ЩМХ-К

ВВГнг(А)-LS-3x10мм2

ЩМХ-К

ВВГнг(А)-LS-3x10мм2

ЩМХ-К

ВВГнг(А)-LS-3x10мм2

автом.выключатель и
противопожарое УЗО 

Меркурий 206 PRSNO,
 5(60)A,230В, кл.ти1/2,
многотарифный
Оппорт,RS-485,реле

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Соединения внутри щита выполнить медным проводом сечением не менее 10 мм2.
2. Подключение квартир на этажах по фазам чередовать.
3. Пофазное распределение нагрузки в питающих стояках квартир см. табл.1
4.Выбор вводного автомата выполнен исходя из Рр = 11,0 кВт для квартир

с электроплитой в соответствии с п.12.5 СП 256.1325800.2016.
5. Расположение слаботочного отсека справа. 24-04-ЭОМ.1

22.09.2025
C-20



ЩМХ-К (квартира)

ПРИМЕЧАНИЕ.
1.При подключении щитов механизации ЩМХ-К обеспечить пофазное распределение нагрузки в питающих стояках.
2.Розетки установить снаружи на корпусе шкафа.
3. Кабели должны выдерживать токовую нагрузку согласно ГОСТ 31996-2012.
4.Допускается применение электротехнических устройств других марок с аналогичными характеристиками,сертифицированных и
разрешенных к применению на территории РФ.

Кол.уч.
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           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная  расчетная  схема  ЩМХ-К

Формат А2

Данные питающей
сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А
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об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
т
ка

се
т
и,
 м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№  по плану

Тип
Номинальная

мощность, кВт

Ток, А I ном.
I пуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

т
ро

пр
ие

мн
ик

М
ар

ка
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
т
ка

се
т
и,
 м

N
L

Гр.1 Гр.2

ЩМХ-К

Гр.3

Вр
ем

ен
но

е
ос

ве
щ

ен
ие

PE

 В
ВГ

нг
(А

)-
LS

-3
х2

,5

ВВ
Гн

г(
А

)-
LS

-3
х1

,5

ВА47-29
1Р С10А

(ШхВхГ)
ЩРн-П-6; (iP41), ИЕК, 182х190х100мм

Ро
зе

т
ка

 д
ля

пе
ре

но
сн

ых
 э

ле
кт

ро
-

пр
иб

ор
ов

~220В, 50Гц

Ро
зе

т
ка

 д
ля

пе
ре

но
сн

ых
 э

ле
кт

ро
-

пр
иб

ор
ов

ВВГнг(А)-LS-3х10
пвх.ɸ32 (за подвесным потолком)
от ЩЭ

АВДТ-32,2Р
25А,30мА

QF1 QF2

 В
ВГ

нг
(А

)-
LS

-3
х2

,5

9

ВА47-29
1Р С16А

ВА47-29
1Р С16А

QF3

16А 16А

24-04-ЭОМ.1
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ВВГнг(А)-LS  (см. прим.1)
от ВРУ2

ЩМХ-В (встройка)

ПРИМЕЧАНИЕ.
1.Для подключения щита механизации 5-ти жильным питающим кабелем использовать только одну фазную жилу,две других заизолировать на время
ремонтных работ для встроенных коммерческих помещений.
2.При подключении щитов ЩМХ-В* обеспечить пофазное распределение нагрузки в питающих стояках.
3.Розетки установить снаружи на корпусе шкафа.
4. Кабели должны выдерживать токовую нагрузку согласно ГОСТ 31996-2012.
5.Допускается применение электротехнических устройств других марок с аналогичными характеристиками,сертифицированных и
разрешенных к применению на территории РФ.

6. Щиты учета рекомендуемые к установке, тк учет может быть предусмотрен в вводных шкафах , проектом предусмотреным Собственником помещений.

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз
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. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов
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о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная  расчетная  схема  ЩМХ-В

Формат А2

Данные питающей
сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
т
ел

ьн
ый

пу
нк

т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
щ
ей

ли
ни

и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

М
ар

ка
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
т
ка

се
т
и,
 м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№  по плану

Тип
Номинальная

мощность, кВт

Ток, А I ном.
I пуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

т
ро

пр
ие

мн
ик

М
ар

ка
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
т
ка

се
т
и,
 м

N
L

Гр.1 Гр.2

ЩМХ-В*

Гр.3

Вр
ем

ен
но

е
ос

ве
щ

ен
ие

PE
ПП

Гн
г(

А
)-

HF
-3

х1
,5

ВА47-29
1Р С10А

(ШхВхГ)
ЩРн-П-6; (iP41), ИЕК, 182х190х100мм

Ро
зе

т
ка

 д
ля

пе
ре

но
сн

ых
 э

ле
кт

ро
-

пр
иб

ор
ов

АВДТ-32 2Р
25А ,30мА

~220В, 50Гц

Ро
зе

т
ка

 д
ля

пе
ре

но
сн

ых
 э

ле
кт

ро
-

пр
иб

ор
ов

ВА47-29
1Р С16А

ВА47-29
1Р С16А

QF1 QF2 QF3

ВА88-35
3Р 250А

QF1 ТТИ-А
250/5А

Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(100)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Wh

ЩМХ-В3

ЩУ4 (кофейня)

ВА47-100 3Р
3Р 80А

QF1

Wh

ЩМХ-В4

ЩР5-ЩР7 (магазин,пункты доставки)

QF1 ЩМХ-В5

ВА47-100
3Р 32А

Wh

10

Щиты  технического учета

16А 16А

ПП
Гн

г(
А

)-
HF

-3
х2

,5

ПП
Гн

г(
А

)-
HF

-3
х2

,5

L,N

L,N

технический учет
Меркурий 234ARTM2-03
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

коммерческий учет
Меркурий 234ARTMХ2-03
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC
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L1

ВН-32
3Р 20А

N
PE

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
т
ел

ьн
ый

пу
нк

т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
щ
ей

ли
ни

и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

М
ар

ка
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
т
ка

се
т
и,
 м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
механизма

Эл
ек

т
ро

пр
ие

мн
ик

М
ар

ка
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
т
ка

се
т
и,
 м

L1, L2, L3

ВА47-29
1Р 10А

ППУ-ВРУ3

ЩУРн-3/9з-0  УХЛ3 IP20
(индив. комплект.)

            Рр=5,0 кВт
                        Iр=8,0 А

ПП
Гн

г(
А)

-F
RH

F 
3х

1,5

Электроприемники СПЗ коммерческих помещений

№1 №2 №3 №4

1,0

1,5

PI

Тип и количество автоматических выключателей для подключения электроприемников СПЗ
встроенного коммерческого помещения определяется и устанавливается силами собственника
такого помещения в соответствии с реальными нагрузками и на основании ТЗ на проектирование.

от 2.АВР (ВРУ2)
ВВГнг(А)-FRLS-5х4

Примечание:
1. Подключение реальных электроприемников СПЗ (в том числе аварийного освещения, приборов ОПС и пр.) осуществляется
собственником или арендатором офисных помещений.
Суммарная расчетная нагрузка не должна превышать расчетную.

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
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ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема ППУ4-ППУ7

Формат А2

11

L1

ВН-32
3Р 20А

N
PE

L1, L2, L3

ВА47-29
1Р 10А

ППУ-ВРУ4

ЩУРн-3/9з-0  УХЛ3 IP20
(индив. комплект.)

              Рр=2,0 кВт
                        Iр=3,2 А

Электроприемники СПЗ коммерческих помещений

№1 №2 №3 №4

1,0

1,5

PI

Тип и количество автоматических выключателей для подключения электроприемников СПЗ
встроенного коммерческого помещения определяется и устанавливается силами собственника
такого помещения в соответствии с реальными нагрузками и на основании ТЗ на проектирование.

ав
ар

.о
св

ещ
ен

ие

ав
ар

.о
св

ещ
ен

ие

(ППУ-ВРУ5- ППУ-ВРУ7
аналогично)

от 2.АВР (ВРУ2)
ВВГнг(А)-FRLS-5х4

Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

ПП
Гн

г(
А)

-F
RH

F 
3х

1,5
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  ЩС1 (подвал)

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

N
PE

L1, L2, L3

ВА47-100
 3Р 20А

М.15Д
ВВГнг(А)-FRLS 5х4

ЩС1
ЩРн-24з-1  IP54
Рр =1,65 кВт
Iр  = 4,1 А
cosɸ=0,79

L1

ВА47-60М
1Р  10А

от ВРУ1

Ре
зе

рв

М

Рабочий
 дренажный

насос

0,55

ДН1.1

Резервный
 дренажный

насос

ДН1.2

поплавковый
датчик

М

Д
Н1

-н
1

1.** -габарит шкафа задан условно, уточнить при комплектации щкафа.

компл.

1Р 10А
ВА47-60М
1Р   10А

ВА47-60М
3Р 16А

ВА47-60М

ШУ-ДН.1

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп
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 д

ат
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Ин
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 N
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од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
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о
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

           Принципиальная  расчетная схема   ЩС1

Формат А2

Wilo SSP50.160.M.HA-
1.52.T40.5.F.J.SC.MI

Wilo SSP50.160.M.HA-
1.52.T40.5.F.J.SC.MI

Ics=10кА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

М

поплавковый
датчик

М

Д
Н3

-н
1

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
20

ШУ-ДН.3
ВВ

Гн
г(
А)

-L
S 

3х
1,5

Рабочий
 дренажный

насос

ДН3.1

Резервный
 дренажный

насос

ДН3.2
Wilo SSP50.160.M.HA-
1.52.T40.5.F.J.SC.MI

Wilo SSP50.160.M.HA-
1.52.T40.5.F.J.SC.MI

подвал подвалвенткамера

Рабочий
 дренажный

насос

ДН5.1

Резервный
 дренажный

насос

ДН5.2
Wilo SSP50.160.M.HA-
1.52.T40.5.F.J.SC.MI

Wilo SSP50.160.M.HA-
1.52.T40.5.F.J.SC.MI

М

поплавковый
датчик

М

ШУ-ДН.5

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
20

Д
Н5

-н
1

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
20

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

12

L=
10

м

L=
24

м

L=
55

 м

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

4,1 4,1 4,1 4,1 4,14,1

Си
гн

ал
 а

ва
ри

и-
у 

ко
нс

ье
жа

cм
 р

аз
де

л 
АТ

М
Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

95

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

12

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

ɸ20кабели

компл. компл. компл.

компл.
кабели

компл.
кабели ПВХ

L3L2

2. Вывод аварийных сигналов  с ШУ-ДН дренажных насосов см. раздел АСУД.

Си
гн

ал
 а

ва
ри

и-
у 

ко
нс

ье
жа

cм
 р

аз
де

л 
АТ

М

Си
гн

ал
 а

ва
ри

и-
у 

ко
нс

ье
жа

cм
 р

аз
де

л 
АТ

М

3Р 16А
ВА47-60М

Ре
зе

рв
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Примечание.
1. Подключение вентиляторов к сети электроснабжения вести в соответствии с паспортом на оборудование.
2. Щит ЩВ1 установить в помещении подвала, в удобном для эксплуатации и монтажа месте.

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный
элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

ВА47-100
3Р 20А

N
PE

L1, L2, L3

ЩВ1
ЩРн-24з-1 У2 IP54

Рр=0,9 кВт
Iр=2,82 А

Ру=1,0 кВт

Канальный
вентилятор

ВА47-60М
1Р 2А

М

В13

0,1

L1

В10В11В12

ВА47-60М
1Р 2А

М

L2

М М

ВА47-60М
1Р 2А

L3

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
 2

0

В1
3-

н1

В1
2-

н1

В1
0-

н1

13

М.16Д
ЩС-ОДН

ВА47-60М
1Р 2А

L1

В1
1-

н1
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

  Принципиальная расчетная  схема ЩВ1

Формат А2

Канал-ВЕНТ-160

РН-47
Отключение
при ПОЖАРЕ

Канал-ВЕНТ-160Канал-ВЕНТ-250Канал-ВЕНТ-125

0,52

Ics=10кА

Ics=6кА Ics=6кА Ics=6кА Ics=6кА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
 2

0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
 2

0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
 2

0

cosɸ=0,65

ВА47-60М
3Р 10А
Ics=6кА

Резерв

Канальный
вентилятор

Канальный
вентилятор

Канальный
вентилятор

кладовые в
подвале
пом. 12-29

кладовые в
подвале
пом. 43-73

кладовые в
подвале
пом. 30-42

пом.1.23
(техническое
помещение,подвал)

компл. компл. компл. компл.

0,1 0,1 0,1

0,52 0,52 0,52

L=
40

м

L=
38

м

L=
50

м

L=
54

м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ 246

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20 32

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
2,

5
ЕК

4-
н1

по
 л

от
ку

; Р
З-

ЦП
-Г

Н.ɸ
25

L=
53

 м

АВДТ32 
16А
30мА

ЭК4

Электрический
конвектор
щитовая

0,5

2,3

см.раздел СПЗ

3x2,5мм2 ; 0,66кВ 56

М

ВА47-60М
1Р 2А

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
 2

0

В1
4-

н1

Ics=6кА

компл.

L=
50

м

16А
30мА

(техническое
помещение 1.23,
1этаж)

В14

0,1

0,52

Канальный
вентилятор

L2 L3

РЗ-ЦП-ГН.ɸ20

ɸ20

ɸ20 10
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Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный
элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

ВА47-100
3Р 20А

N
PE

L1, L2, L3

2.ЩР
ЩРн-18з-1 У2 IP54

Рр=2,5 кВт
Iр=4,0А

Ру=2,5 кВт

Канальный
вентилятор

ВА47-60М
1Р 2А

М

В6

0,1

L1

Выключатель

ВА47-60М
1Р 10А

L2

В6
-н

1

ЕК
5-

н1

14

с ВРУ2

Канал-ВЕНТ-100

РН-47

0,3

Ics=10кА

Ics=6кА Ics=6кА
1Р 10А
Ics=6кА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

, п
вх

.ɸ
 2

5

cosɸ=0,95
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Стадия Лист ЛистовГИП
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дп
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ат
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Ин
в.
 N
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л.
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ам
. и

нв
. N
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

   Принципиальная  расчетная схема 2.ЩС

Формат А2

Резерв
(электрощитовая

пом.1.22.2)

ЕК5

электрический
конвектор

(электрощитовая
пом.1.22.2)

0,5

2,3

Щиток
рабочего

 освещения
(электрощитовая

пом.1.22.2)

2.
Щ

О-
н1

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

5х
4,

0
 п

вх
.ɸ

 2
5

0,75

1,2

От
кл

юч
ен

ие
пр

и 
ПО

ЖА
РЕ

ВА47-60М
3Р 16А
Ics=6кА

РН-47

От
кл

юч
ен

ие
пр

и 
ПО

ЖА
РЕ

2.П

см
.р

аз
де

л 
СП

З

см
.р

аз
де

л 
СП

З

2.ЩО

ВА47-60М

ВД1-63 ,2Р
16А,30мА

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ 6

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ25 8

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

8

РЗ-ЦП-ГН.ɸ20

ɸ25

ɸ20

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
2,
5

по
 л

от
ку

; Р
З-

ЦП
-Г

Н.ɸ
25

L=
5м

L=
5 

м

L=
 7

м

5x4,0мм2 ; 0,66кВ

6

пвх.ɸ20 ɸ20

8

6
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220В,50Гц

 В
ВГ

нг
(А

)-F
RL

S-
3х

1,5
по

 л
от

ку
,ве

рт
ик

ал
ьн

ый
 с

то
як

,
по

 к
ро

вл
е 

пв
х. ɸ

25

 В
ВГ

нг
( А

)-F
RL

S-
3х

1,5

фаза L1 фаза L2

2х3ОМ-48LED
цвет-красный
( корпус, плафон-
поликарбонат)

Датчик освещенности

220В,50Гц

 к
аб

ел
ь 

в 
ко

мп
ле

кт
е

распаечная
 коробка, IP55

атмосферостойкая

Блок защиты и управления электропитанием  заградительными огнями
"БУСО с АВР" 2х220В-2х220В-ФД (до 50м)

металлический корпус (-50° до +60°С), IP65, 10кг
АВР

QF1
10А

2х3ОМ-48LED
цвет-красный
( корпус и плафон-
поликарбонат)

1. Заградительные огни установить на опорных стойках ОС-50-3/4 заградительного огня (компания ПРОМСИГНАЛ,
г.Пермь)

2. Стойки, кронштейны металлические заземлить, присоединив к молниеприемной сетке.
3. Место расположения  датчика освещенности уточнить при производстве монтажных работ. При выборе места

расположения фотодатчика учитывать отсутствие искусственного освещения.
4. Фотодатчик крепить на крыше или стене здания. Удлинение кабеля для фотодатчика на производстве по заказу

до 50м специализированным экранированным кабелем.
5. Режим работы блока защиты и управления -автоматический (день-ночь) и ручной.
6. Крепление металлического шкафа на усиленные петель-кронштейны (4 шт).
7. Дистанционное управление из щитовой см. раздел АТМ.

Структурная схема управления световым ограждением с АВР

 В
ВГ

нг
(А

)-F
RL

S-
ХЛ

-3
х1

,5

 В
ВГ

нг
(А

)-F
RL

S-
ХЛ

-3
х1

,5

БУСО с АВР

ЗО
.1-

н1

ЗО
.2-

н1

МП
-2

6

ДО
-1
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная схем управления заградительными огнями

Формат А3

МП
-2

7

по
 к

ро
вл

е 
т.
ɸ2

5

QF2
10А

габарит 300x400x200мм
подключаемая мощность до 2,0 кВт

ВВод s1 ВВод s2

с ПЭСПЗ.2 (жд) с ПЭСПЗ.2 (жд)

по
 л

от
ку

,ве
рт

ик
ал

ьн
ый

 с
то

як
,

по
 к

ро
вл

е 
пв

х.ɸ
25

��

QF3
6А

QF4
6АPшк=18 Вт

LS

КМ(2но)
Us=220В/АС

ве
рт

ик
 с

то
як

,по
 л

от
ку

;
ПА

.∅
23

 (с
ер

ия
 F

O)

ве
рт

ик
 с

то
як

,по
 л

от
ку

;
ПА

.∅
23

 (с
ер

ия
 F

O)

распаечная
 коробка, IP55

атмосферостойкая

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.
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L1

ВА47-100
4Р 20А

N
PE

Wh

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
механизма

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

L2 L3

Wh Wh

L1, L2, L3

Wh Wh Wh Wh

ВА47-29
1Р 10А

ЩУК 1 

ЩМП-5 У2 IP54
(индив. комплект.)
Рр =0,108 кВт
Iр =0,17 А

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

Эл
. о

св
ещ

ен
ие

кл
ад

ов
ой

Эл
. о

св
ещ

ен
ие

кл
ад

ов
ой

Эл
. о

св
ещ

ен
ие

кл
ад

ов
ой

Эл
. о

св
ещ

ен
ие

кл
ад

ов
ой

Эл
. о

св
ещ

ен
ие

кл
ад

ов
ой

Эл
. о

св
ещ

ен
ие

кл
ад

ов
ой

0,012

0,06

0,012

0,06

0,012

0,06

0,012

0,06

0,012

0,06

0,012

0,06

L1 L2 L3

АВДТ32
10А;30мА

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

М.5Д (ЩУК1)
 ВВГнг(А)-LS 5х4

16

Wh

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

L1

ВА47-29
1Р 10А

Эл
. о

св
ещ

ен
ие

кл
ад

ов
ой

0,012

0,06
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

     Принципиальная  расчетная схема ЩУК1

Формат А2

Меркурий 206 PRSNO,
5(60)A, 230В, кл.т 1/2,
многотарифный
Оппорт,RS-485

Ics=10кА

L=
9 

м

L=
11 

м

L=
10

 м

L=
12

 м

L=
14

 м

L=
15

 м

L=
17

 м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

94

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20 2015 14 13 12 18 17 16номер помещения

Гр.1/1 Гр.1/2 Гр.1/3 Гр.1/4 Гр.1/5 Гр.1/6 Гр.1/7

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

45

Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20
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L1

ВА47-100
4Р 20А

N
PE

Wh

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
механизма

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
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, м

L2 L3

Wh Wh

L1, L2, L3

Wh Wh Wh Wh Wh Wh

ВА47-29
1Р 10А

ЩУК 2 

ЩМП-6 У2 IP54
(индив. комплект.)
Рр =0,144 кВт
Iр =0,23 А

ВВ
Гн
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А
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LS
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ЩУК2 (11шт)
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Wh Wh
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АВДТ32
10А;30мА

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А
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L2

ВА47-29
1Р 10А

М.5Д
ВВГнг(А)-LS 5х4
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Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

           Принципиальная  расчетная схема  ЩУК2

Формат А2

Меркурий 206 PRSNO,
 5(60)A, 230В, кл.т 1/2,
многотарифный
Оппорт,RS-485

Ics=10кА

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ 179

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20 64

L=
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м

L=
11 

м

L=
14

 м

L=
17

 м

L=
19

 м

L=
20

 м

L=
10

,0 
м

L=
13

 м

L=
16
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L=
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L=
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 м

29 28 27 26 25 19 20 21 22 23номер помещения

Гр.2/1 Гр.2/2 Гр.2/3 Гр.2/4 Гр.2/5 Гр.2/6 Гр.2/7 Гр.2/8 Гр.2/9 Гр.2/10 Гр.2/11

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

ɸ20

Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC
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L1

ВА47-100
4Р 20А

N
PE

Wh

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
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, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
механизма
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, м

L2 L3

Wh Wh

L1, L2, L3

Wh Wh Wh Wh

ВА47-29
1Р 10А

ЩУК 3 

ЩМП-5 У2 IP54
(индив. комплект.)
Рр =0,108 кВт
Iр =0,17 А
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АВДТ32
10А;30мА

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А
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ВА47-29
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М.6Д (ЩУК3)
 ВВГнг(А)-LS 5х4
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

           Принципиальная  расчетная схема   ЩУК3

Формат А2

Меркурий 206 PRSNO,
 5(60)A, 230В, кл.т 1/2,
многотарифный
Оппорт,RS-485

Ics=10кА

L=
11 

м

L=
15

 м

L=
11 

м

L=
14

 м

L=
16

 м

L=
17

 м

L=
18

 м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

108

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20 4534 35 36 35 30 31 32номер помещения

Гр.3/1 Гр.3/2 Гр.3/3 Гр.3/4 Гр.3/5 Гр.3/6 Гр.3/7

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

ɸ20

Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC
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L1

ВА47-100
4Р 20А

N
PE

Wh

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А
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Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
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0,06
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АВДТ32
10А;30мА
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1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А
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ВА47-29
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М.6Д(ЩУК4)
 ВВГнг(А)-LS 5х4
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Кол.уч.
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная  расчетная схема ЩУК4

Формат А2

Меркурий 206 PRSNO,
 5(60)A, 230В, кл.т 1/2,
многотарифный
Оппорт,RS-485

Ics=10кА

37 38 39 42 41 40

L=
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L=
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 м

L=
 9
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L=
 12

м

L=
15

 м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ 76

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20 38номер помещения

Гр.4/1 Гр.4/2 Гр.4/3 Гр.4/4 Гр.4/5 Гр.4/6

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

ɸ20

Меркурий 234ARTХ2-01
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC
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L1

ВА47-100
4Р 20А

N
PE

Wh

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А
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, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

номер помещения

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
механизма
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Wh Wh
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Wh Wh Wh Wh Wh Wh
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(индив. комплект.)
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           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова
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Патрушев
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08.25

Принципиальная  расчетная схема ЩУК5

Формат А2

Меркурий 206 PRSNO,
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Данные питающей сети
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общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова
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 Принципиальная  расчетная схема ЩУК6

Формат А2
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Диаметр
по стандарту
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Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20 57

Примечание.

1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.Гр.6/1 Гр.6/2 Гр.6/3 Гр.6/4 Гр.6/5 Гр.6/6 Гр.6/7 Гр.6/8 Гр.6/9
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           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

 Принципиальная  расчетная схема ЩУК7

Формат А2

Меркурий 206 PRSNO,

 5(60)A, 230В, кл.т 1/2,
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Число и сечение
жил, напряжение
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ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ 127

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20 38

Примечание.

1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.
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Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

ɸ20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

по
 л

от
ку

;П
ВХ

.∅
20

24-04-ЭОМ.1

22.09.2025
C-20



L1

ВА47-100

4Р 20А

N
PE

Wh

Данные питающей сети

Номинальный

ток, А

Тип, напряжения,
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LS
 3

х1
,5

L3

ВА47-29

1Р 10А

Гр.8/2 Гр.8/3 Гр.8/4 Гр.8/5 Гр.8/6 Гр.8/7 Гр.8/8 Гр.8/9 Гр.8/10 Гр.8/11 Гр.8/12

Эл
. о
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ен
ие

кл
ад

ов
ой

0,012

0,06

Меркурий 206 PRSNO,

 5(60)A, 230В, кл.т 1/2,

многотарифный

Оппорт,RS-485

Ics=10кА

L=
10

 м

L=
14

 м

L=
17

 м

L=
20

 м

L=
22

 м

L=
 2

3м

L=
28

 м

L=
29

 м

L=
31

 м

L=
34

 м

L=
38

 м

L=
40

 м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ 325

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ25 76

Примечание.

1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73номер помещения

Меркурий 234ARTХ2-01

(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.

3x230/400В,многотарифный,
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L1

ВА47-100

4Р 20А

N
PE

Wh

Данные питающей сети

Номинальный

ток, А

Тип, напряжения,

расчетный ток, А

Установленная

мощность, кВт

Номинальный

ток, А

Ток плавкой

вставки, А
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т
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а
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т
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се
т
и,
 м

Тип.

Нагревательный

элемент

теплового реле

Условное графическое

изображение

№ по плану

Номинальная мощность, кВт

Ток, А
Iном.

Iпуск.

Наименование

механизма

Эл
ек

т
ро

пр
ие

мн
ик

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е
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ов

од
ни

ка

Сп
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ла
дк

и,
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а
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т
ка

се
т
и,
 м

L2 L3

Wh Wh

L1, L2, L3

Wh Wh Wh Wh Wh Wh

ВА47-29
1Р 10А

ЩУК 7

ЩМП-7У2 IP54

(индив. комплект.)

Рр =0,144 кВт

Iр =0,23 А

ВВ
Гн

г(
А
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LS

 3
х1

,5

ВВ
Гн

г(
А
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0,012
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0,012
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0,012

0,06

0,012

0,06

0,012

0,06

0,012

0,06

0,012
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L1 L1L2 L2L3 L3

Wh Wh

ВВ
Гн
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А
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Эл
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Гр.9/1

АВДТ32
10А;30мА

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29

1Р 10А

ВА47-29

1Р 10А
ВА47-29

1Р 10А
ВА47-29

1Р 10А

Wh

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

Эл
. о
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ие

кл
ад

ов
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0,06

L2

ВА47-29

1Р 10А

М.7Д
ВВГнг(А)-LS 5х4
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

 Принципиальная  расчетная схема ЩУК9.

Формат А2

Wh

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

L3

ВА47-29

1Р 10А

Гр.9/2 Гр.9/3 Гр.9/4 Гр.9/5 Гр.9/6 Гр.9/7 Гр.9/8 Гр.9/9 Гр.9/10 Гр.9/11 Гр.9/12

Эл
. о

св
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ен
ие

кл
ад

ов
ой

0,012

0,06

Меркурий 206 PRSNO,

 5(60)A, 230В, кл.т 1/2,

многотарифный

Оппорт,RS-485

Ics=10кА

L=
11

 м

L=
13

 м

L=
15

 м

L=
17

 м

L=
23

 м

L=
26

 м

L=
 2

8м

L=
30

 м

L=
33

 м

L=
35

м

L=
36

 м

L=
38

 м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ 324

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20 76

Примечание.

1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74номер помещения

Меркурий 234ARTХ2-01

(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1.

3x230/400В,многотарифный,

Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC
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Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а
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ов
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Сп
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об
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ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный
элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

ЭВ1

0,7

0,15

N
PE

L1, L2, L3

ШУОВ 

Рр=0,9 кВт

Ру=0,9 кВт

L1

ЭВ2

L2

АВДТ-32
10А

30мА

АВДТ-32
10А

30мА

ВА47-100
3Р С16А 

Датчик
температуры
воздуха

ДТ

МЕ

РТМ-330 

(терморегулятор электронный)

Примечания:

1. Шкаф ШУОВ1 разместить в электрощитовой секции №2. Комлектация шкафа показана условно для сведения.
2. Питающие линии к воронкам проложить по подвалу в лотке, далее в этажной нише с другими линиями. Подъем к воронке на кровлю осуществлять рядом с воронкой. Кабель
проложить в ПВХ трубах ф25мм.

3. Блок управления, силовые и контрольные цепи входят в комплект шкафа. Датчик температуры заказывается отдельно.
4.Датчик температуры  расположить с северной стороны здания.

5.Управление производится от электронного регулятора температуры РТМ-200 и датчика наружной температуры. Регулировка включения-отключения производится в
диапазоне от +40 °С до -50 °С. Для срабатывания датчиков, система обогрева должна быть включена и находиться в ждущем режиме. При достижении заданного
температурного режима, терморегулятор получает сигнал от датчика на включение или выключение греющего кабеля. Контроллер снабжен электронным дисплеем для
настройки, визуальной индикации состояния работы или аварии системы обогрева.

ЭВ
-Д

Т;
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ВГ
нг
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)-
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х1
,5

п.
∅2

5 
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р.
25

 У
ХЛ

1

КМ1 КМ2

Блок управления 

распаечная
коробка

ШУ-ТС-3-16-330-1-1

L3

индикация работы

ВА47-60
1Р 6А 

ВВГнг(А)-LS-3х1,5

L1

ВА47-60
1Р 3А 

TSТ05 

ВВГнг(А)-LS-3х1,5
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1-
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-Ц
П-

Мр
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∅.

25

М.9Д
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кровельной
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;
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нг
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)-
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,5
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∅2
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м
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воронки

25

0,7

0,15
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная  расчетная схема   ЩУОВ1

Формат

ЭВ3

0,7

0,15

ЭВ4

Электро-
обогрев
кровельной
воронки

ЭВ5

Электро-
обогрев
кровельной
воронки

Электро-
обогрев
кровельной
воронки

0,7

0,15

0,7

0,15

Ics=10кА

Iр =1,4 А

РН
-4

7отключение при Пожаре
(см.раздел СПЗ)

L3

АВДТ-32
10А

30мА

КМ3

ЭВ
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н1
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ВГ

нг
(А

)-
LS
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р.
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м

L1
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м

L2

АВДТ-32
10А
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КМ3

ЭВ
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(А

)-
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-3
х1

,5
п.

∅2
5 

, М
р.
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L=

19
м

L=
87

м

L=
10

4м
Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x1,5мм2 ; 0,66кВ 94

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ25 45

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.
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Кл.ВД1-1
Герметик-ДУ-3

Кл.ПД1-1
КПУ-1Н-З-Н
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Ток,А Iном.
Iпуск
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уставка теплового
реле,А
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Руст., кВт.
мощность 
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Эл
ек

тр
оп

ри
ем
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L3L2,

PE
N

L1,

ВВ
Гн

г(
А

)-
FR

LS
-3

х1
,5
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0,036

N

PE

ВА47-100  3P  ; С16A ЩР-Кл
N,PE

L3,L2,L1,

QF1

0,008
0,036

ППУ АППЗ
см. раздел ПБ

­е¦и�ª¦р��лени¶�¨м.�р���ел�Пx

МДУ- модуль дистанционного управления (блок сигнально-пусковой) клапаном см.раздел ПБ.

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
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ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

ПРИМЕЧАНИЕ.
1.Пре�ª¨м¥трен¥�м�к¨им�л³н¥�р��н¥мерн¥е�¦¥�клµ®ение�´лектр¥¦риемник¥��¦¥�«���м.

26

МДУ МДУ МДУ МДУ

огнестойкая
распаечная
коробка

МК
л.1

-н
1

Рр=0,6 кВт
Ip=1,02А

Ру=0,6 кВт

ЩРн-24з-1  IP31

1 этаж

МДУ МДУ

­е¦и�ª¦р��лени¶�¨м.�р���ел�Пx

­е¦и�ª¦р��лени¶�¨м.�р���ел�Пx

4 этаж

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

6 этаж 9 этаж
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0,036
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МДУ МДУ
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ас
ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Прин­и¦и�л³н�¶��р�¨®етн�¶�¨¬ем���3-Кл.�н�®�л¥�

Формат

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл.ВД1-2
КЭД-1

Кл.ПД1-2
КПУ-1Н-З-Н

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

2 этаж

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

3 этаж 5 этаж

МДУ МДУ МДУ МДУ

распаечная
коробка

МДУ МДУ

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл.ВД1-3
КЭД-1

Кл.ПД1-3
КПУ-1Н-З-Н

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл.ВД1-4
КЭД-1

Кл.ПД1-4
КПУ-1Н-З-Н

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл.ВД1-5
КЭД-1

Кл.ПД1-5
КПУ-1Н-З-Н

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл.ВД1-6
КЭД-1

Кл.ПД1-6
КПУ-1Н-З-Н

L1 L1 L1

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл.ВД1-7
КЭД-1

Кл.ПД1-7
КПУ-1Н-З-Н

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

МДУ МДУ

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5

ВА47-29
1Р; С10А

QF3
ВА47-29
1Р; С10А

,EU 4�5кw ,EU 4�5кw

,EU 10кw

8 этаж 10 этаж

МДУМДУ МДУ МДУ МДУ

L3L2

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл.ВД1-8
КЭД-1

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл.ВД1-10
КЭД-1

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

Кл�¦�н�¦р¥ти�¥-
¦¥��рн² 

ªни�ер¨�л³н² 
�¨�´лектр¥¦ри�¥�¥м

12 этаж 13 этаж 15 этаж

Кл.ВД1-12
КЭД-1

Кл.ВД1-13
КЭД-1

Кл.ВД1-14
КЭД-1

Кл.ВД1-15
КЭД-1

L3

ВВ
Гн

г(
А

)-
FR

LS
-3

х1
,5

МК
л.3

-н
1

по
 л

от
ку

;в
ер

т
ик

. с
т

оя
к

по
 л

от
ку

;в
ер

т
ик

. с
т

оя
к

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

огнестойкая
распаечная
коробка

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГн��w�-
)5/6

3Z1�5мм2���0�66кВ

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

¦�¬.ɸ20

����������������������К��ели�и�трª�²�р�¨¨®ит�н²�¨�ª®ет¥м�н¥рм�ти�н¥�¥���¦�¨��6�.

7 этаж

пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20 ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5

пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20 ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5

пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20 ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5

пвх.∅20

ВВ
Гн

г(
А

)-
FR

LS
-3

х1
,5

QF2

МК
л.2

-н
1

ВА47-29
1Р; С10А

,EU 4�5кw

по
 л

от
ку

;в
ер

т
ик

. с
т

оя
к

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.∅20

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

пв
х.

∅2
0

Кл.ВД1-9
КЭД-1

1 этаж 4 этаж 6 этаж2 этаж 3 этаж 5 этаж 7 этаж

пв
х.
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0

пв
х.
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5м
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3,
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3,
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м
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м
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5м
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3,

5 м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L1 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L3 L3 L3 L3 L3 L3

МДУ
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распаечная
коробка

огнестойкая
распаечная
коробка

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
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ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
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ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
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ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
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ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
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24-04-ЭОМ.1

22.09.2025
C-20



Кл.ПД1-11
КПУ-1Н-З-Н

пр
ок

ла
дк

и 
.

се
че

ни
е 

ж
ил

, с
по

со
б 

М
ар

ки
ро

вк
а,

 к
ол

-в
о 

и 

электроприемников
Наименование 

Тип вводного 

сети
Данные питающей 

 оборудования

 Условное
 изображение

 Номер по плану
 Тип

Номинальная мощность,кВт

Ток,А Iном.
Iпуск

П
ус

ко
во

й
ап

па
ра

т

Обозначение
тип ;Iном.А;
расцепитель;
уставка теплового
реле,А

пр
ок

ла
дк

и 
.

се
че

ни
е 

ж
ил

, с
по

со
б 

М
ар

ки
ро

вк
а,

 к
ол

-в
о 

и 

А
пп

ар
ат

от
хо

дя
щ

ей
ли

ни
и

тип ;Iном.А;
расцепитель;
уставка теплового
реле,А

Щ
ит

 р
ас

пр
ед

ел
ит

ел
ьн

ы
й

Iрасц., А
автомата, 

Руст., кВт.
мощность 

Установленная 
ток, Iрас.,А., 
Расчетный 

Электроустановка, 

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

L3L2,

PE
N

L1,

ППУ АППЗ
см. раздел ПБ

­�¦��ª¦§��л�н�¶�¨£.�§����л�Пx

МДУ- модуль дистанционного управления (блок сигнально-пусковой) клапаном см.раздел ПБ.

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

ПРИМЕЧАНИЕ.

1.П§��ª¨£¥©§�н¥�£�¡¨�£�л³н¥�§��н¥£�§н¥��¦¥�¡лµ®�н���´л�¡©§¥¦§��£н�¡¥��¦¥�«���£.

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

0,008
0,036

МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ

­�¦��ª¦§��л�н�¶�¨£.�§����л�Пx

­�¦��ª¦§��л�н�¶�¨£.�§����л�Пx

­�¦��ª¦§��л�н�¶�¨£.�§����л�Пx

0,008
0,036

0,008
0,036

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

ПОДВАЛ  (кладовые) 2 этаж

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

П§�н­�¦��л³н�¶�§�¨®�©н�¶�¨¬�£���3-Кл.�¦§¥�¥л��н���1�

Формат

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл�¦�н�¦§¥©��¥-
¦¥��§н² 

ªн���§¨�л³н² 
�¨�´л�¡©§¥¦§��¥�¥£

Кл.ПД1-8
КПУ-1Н-З-Н

Кл.ПД1-9
КПУ-1Н-З-Н

Кл.ПД1-10
КПУ-1Н-З-Н

Кл.ПД1-12
КПУ-1Н-З-Н

Кл.ПД1-13
КПУ-1Н-З-Н

Кл.ПД1-14
КПУ-1Н-З-Н

Кл.ПД1-15
КПУ-1Н-З-Н

Кл.1
КПУ-1Н-0-Н

Кл.2
КПУ-1Н-О-Н

Кл.3
КПУ-1Н-О-Н

Кл.4
КПУ-1Н-О-Н

Кл.5
КПУ-1Н-О-Н

Кл.6
КПУ-1Н-О-Н

QF5
ВА47-29
1Р; С10А

,EU 4�5¡w

Кл.ПД7-2
КПУ-1Н-З-Н

Кл.ВД2-2
КЭД-1

QF6
ВА47-29
1Р; С10А

,EU 4�5¡w

L2 L2 L3
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1Р; С10А

,EU 4�5¡w
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L=9м L=9м
L=3м L=4м L=1м L=5м

L=
33

м

L=
10

м

L=
46

м

ВВzн��w�-)5/6-3¬1�5
¦�¬.ɸ20

L=2м L=2м

ВВzн��w�-)5/6-3¬1�5
¦�¬.ɸ20

ВВzн��w�-)5/6-3¬1�5
¦�¬.ɸ20
L=3м

L=
45

м

ВВzн��w�-)5/6-3¬1�5
¦�¬.ɸ20
L=2м

L=
3,

5м

8 этаж 9 этаж 10 этаж 11 этаж 12 этаж 13 этаж 14 этаж 15 этаж

24-04-ЭОМ.1

22.09.2025
C-20



пр
ок

ла
дк

и 
.

се
че

ни
е 

ж
ил

, с
по

со
б 

М
ар

ки
ро

вк
а,

 к
ол

-в
о 

и 

электроприемников
Наименование 

Тип вводного 

сети
Данные питающей 

 оборудования

 Условное
 изображение

 Номер по плану
 Тип

Номинальная мощность,кВт

Ток,А Iном.
Iпуск

П
ус

ко
во

й
ап

па
ра

т

Обозначение
тип ;Iном.А;
расцепитель;
уставка теплового
реле,А

пр
ок

ла
дк

и 
.

се
че

ни
е 

ж
ил

, с
по

со
б 

М
ар

ки
ро

вк
а,

 к
ол

-в
о 

и 

А
пп

ар
ат

от
хо

дя
щ

ей
ли

ни
и

тип ;Iном.А;
расцепитель;
уставка теплового
реле,А

Щ
ит

 р
ас

пр
ед

ел
ит

ел
ьн

ы
й

Iрасц., А
автомата, 

Руст., кВт.
мощность 

Установленная 
ток, Iрас.,А., 
Расчетный 

Электроустановка, 

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

L3L2,

PE
N

L1,

0,008
0,036

0,008
0,036

ППУ АППЗ

см. раздел ПБ

цепи управления см. раздел ПБ

МДУ- модуль дистанционного управления (блок сигнально-пусковой) клапаном см.раздел ПБ.

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

ПРИМЕЧАНИЕ.

1.Предусмотрено максимально равномерное подключение электроприемников по фазам.

Кл.П{�-3Кл.В{2-3

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ

К�{-1 КП�-1�-~-�

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

3 этаж

0,008
0,036

МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ

цепи управления см. раздел ПБ

цепи управления см. раздел ПБ

0,008
0,036

0,008
0,036

5 этаж

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

6 этаж 10этаж

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Кл.П{�-�Кл.В{2-�
КП�-1�-~-�К�{-1

0,008
0,036

0,008
0,036

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

 Принципиальная  расчетная схема  ЩP-Кл.(продолжение 2)

Формат

Кл.П{�-4Кл.В{2-4
К�{-1 КП�-1�-~-�

Кл.П{�-5Кл.В{2-5
К�{-1 КП�-1�-~-�

4 этаж

Кл.П{�-�Кл.В{2-�
К�{-1 КП�-1�-~-�

9 этаж 11 этаж

QF7
ВА47-29
1Р; С10А

Ics=4,5кА

L3

Кл.П{�-8Кл.В{2-8
КП�-1�-~-�К�{-1

Кл.В{2-� Кл.П{2-�
КП�-1�-~-�К�{-1

Кл.В{2-11 Кл.П{2-11
КП�-1�-~-�К�{-1

L2 L2

28
ВВ

Гн
г(

А
)-

FR
LS

-3
х1

,5
�К

л.�
-н

1

7 этаж 8 этаж 12 этаж

Кл.В{2-10 Кл.П{2-10
КП�-1�-~-�К�{-1

Кл.В{2-12 Кл.П{2-12
КП�-1�-~-�К�{-1

по
 л

от
ку

;в
ер

т
ик

. с
т

оя
к

огнестойкая
распаечная
коробка

L3L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.ɸ
20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=5м L=2м

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

L=5м L=2м L=5м L=2м L=5м L=2мL=5м L=2м L=5м L=2м
ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5

пвх.ɸ20
L=2мL=5м L=5м L=2м

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

L=5м L=2м L=5м L=2м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
75

м

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

L=
3,

5м

24-04-ЭОМ.1

22.09.2025
C-20
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электроприемников
Наименование 

Тип вводного 

сети
Данные питающей 

 оборудования

 Условное
 изображение

 Номер по плану
 Тип

Номинальная мощность,кВт

Ток,А Iном.
Iпуск

П
ус

ко
во

й
ап

па
ра

т

Обозначение
тип ;Iном.А;
расцепитель;
уставка теплового
реле,А

пр
ок

ла
дк

и 
.

се
че

ни
е 

ж
ил

, с
по

со
б 

М
ар

ки
ро

вк
а,

 к
ол

-в
о 

и 

А
пп

ар
ат

от
хо

дя
щ

ей
ли

ни
и

тип ;Iном.А;
расцепитель;
уставка теплового
реле,А

Щ
ит

 р
ас

пр
ед

ел
ит

ел
ьн

ы
й

Iрасц., А
автомата, 

Руст., кВт.
мощность 

Установленная 
ток, Iрас.,А., 
Расчетный 

Электроустановка, 

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

L3L2,

PE
N

L1,

сигнал на срабатывание
от прибора АППЗ

МДУ МДУ

МДУ- модуль дистанционного управления (блок сигнально-пусковой) клапаном см.раздел ПБ.

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

13 этаж

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

МДУ МДУ

ППУ АППЗ
см. раздел ПБ

цепи управления
см. раздел ПБ

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная  расчетная схема ЩP-Кл.(окончание)

Формат

Кровля14 этаж

Кл.П{�-13Кл.В{2-13
КП�-1�-~-�К�{-1

Кл.П{�-14Кл.В{2-14
КП�-1�-~-�К�{-1

Кл.П{�-15Кл.В{2-15
КП�-1�-~-�К�{-1

Кл.П{�-к
L1L3 L3 L1 L2 L2 L2

29

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ

распаечная
коробка

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

2 этаж

0,008
0,036

МДУ МДУ МДУ МДУ МДУ

0,008
0,036

0,008
0,036

8 этаж

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

4этаж 6 этаж

L3 L3

QF8
ВА47-29
1Р; С10А

Ics=4,5кА

L1 L1

ВВ
Гн

г(
А

)-
FR

LS
-3

х1
,5

�К
л.8

-н
1

Кл.П{2-2
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-3
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-4
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-5
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-�
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-�
КП�-1�-~-�

3 этаж 5этаж 7 этаж

QF9
ВА47-29
1Р; С10А

Ics=4,5кА

ВВ
Гн

г(
А

)-
FR

LS
-3

х1
,5

�К
л.�

-н
1

Кл.П{2-8
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-�
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-10
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-11
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-12
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-13
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-14
КП�-1�-~-�

Кл.П{2-15
КП�-1�-~-�

9 этаж 10 этаж 11 этаж 12 этаж 13 этаж 14 этаж 15 этаж15 этаж-лифты

Кл.П{3-15
КП�-1�-~-�

Кл.П{4-15
КП�-1�-~-�

Кл.П{5-15
КП�-1�-~-�

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

КП�-1�-~-�

0,008
0,036

0,008
0,036

0,008
0,036

L2 L2 L2
L3 L3 L3 L3 L1 L1L1 L1 L1 L1

по
 л

от
ку

;в
ер

т
ик

. с
т

оя
к

по
 л

от
ку

;в
ер

т
ик

. с
т

оя
к

огнестойкая
распаечная
коробка

Клапан противо-
пожарный

универсальный
 с электроприводом

МДУ МДУ МДУМДУМДУМДУ

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.ɸ
20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
пв

х.
ɸ

20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

L=5м L=2м L=5м L=2м L=5м L=2м

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
5м

L=2м L=2м

L=
4м

L=
4м

L=2м L=2м

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

L=6м L=6м L=6м L=6м L=6м L=6м

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

L=6м L=6м L=6м L=6м L=6м L=6м

ВВГнг(А)-FRLS-3х1,5
пвх.ɸ20

L=6м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
3,

5м

L=
50

м

L=
75

м

15 этаж

L=6м

24-04-ЭОМ.1

22.09.2025
C-20



  ЩР-ИТП (1 категория)

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

N
PE

L1, L2, L3

ВА47-100
3Р 25А

МА.3
ВВГнг(А)-FRLS 5х6

ЩР-ИТП
ЩРн-24з-1  IP54
Рр =5,95 кВт
Iр  =10,05 А
cosɸ=0,9

L2

ВА47-60М
1Р  10А

от ВРУ1

Ре
зе

рв

М

Рабочий
 дренажный

насос

0,75

ДН2.1

5,2

Резервный
 дренажный

насос

ДН2.2

поплавковый
датчик

М

Д
Н.

4-
н1

1.** -габарит шкафа задан условно, уточнить при комплектации щкафа.

ИТП
компл.

Оборудование

ВА47-60М
3Р   20А 1Р 16А

ВА47-60М

ШУ-ДН.2

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

   Принципиальная  расчетная схема  ЩР-ИТП

Формат

Wilo-Drain ТМW 32/11

ИТ
П-

н1

Ics=10кА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

5х
4,
0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

ко
мп

л.

3,7

1Р 16А
ВА47-60М

В8

М

Канал-ВЕНТ-125

Вытяжной
вентилятор

0,75

РН-47

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
1,5

В9
-н

1

компл.

Cиловой
ящик с

понижающим
трансформатором

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S 

3х
2,
5

ЯТП-0,25

220/12В

0,250

0,950

ЯТ
П-

н1

L3L1

0,1

0,29

1Р 16А
ВА47-60М

Ре
зе

рв

Wilo-Drain ТМW 32/11

ИТП

ИТП

От
кл

юч
ен

ие
пр

и 
ПО

ЖА
РЕ

1Р 3А

0,008

0,04

ВА47-60М

МФ-25

Бл
ок

 п
ит

ан
ия

 р
ас

хо
до

ме
ра

 М
Ф

(во
до

ме
рн

ог
о 

уз
ла

 В
1-

2)
ВВ

Гн
г(
А)

-L
S 

3х
1,5

М
Ф

-н
1

L2

3Р 16А

5,2

L=
15

м

L=
15

м

L=
6м

L=
12

м

L=
0,

5м
ВВ

Гн
г(
А)

-L
S 

3х
1,5

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

16

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ32 16

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

13

пв
х 
ɸ.

32

РЗ
-Ц

Пн
г-

20

РЗ
-Ц

Пн
г -

20

L=
8м

6,2

ВА47-29
3Р 16А

пв
х.ɸ

.20

5x4,0мм2 ; 0,66кВ

32

ɸ32

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ.

20

ВА47-60М

Ics=6кА Ics=6кА Ics=6кА

Ics=6кА

Ics=6кА Ics=6кА Ics=6кА

РЗ-ЦПнг-25 15ɸ20

Си
гн

ал
 а

ва
ри

и-
у 

ко
нс

ье
жа

(см
.ра

зд
ел

 А
ТМ

.1)

30

2. Сигнал аварийный c ШУ-ДН предусмотрен в разделе АТМ.

пвх.ɸ20 31ɸ20
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  ЩР-НАСОСНАЯ (1 категория)

Данные питающей сети

Номинальный

ток, А

Тип, напряжения,

расчетный ток, А

Установленная

мощность, кВт

Номинальный

ток, А

Ток плавкой

вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
т
ел

ьн
ый

пу
нк

т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
щ
ей

ли
ни

и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и,

дл
ин

а

уч
ас

т
ка

се
т
и,
 м

Тип.

Нагревательный

элемент

теплового реле

Условное графическое

изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А
Iном.

Iпуск.

Наименование

электроприемника

Эл
ек

т
ро

пр
ие

мн
ик

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и,

дл
ин

а

уч
ас

т
ка

се
т
и,
 м

N
PE

L1, L2, L3

ВА47-100

3Р 32А

МА.4

ВВГнг(А)-FRLS 5х10

ЩР-Нас

ЩМП-4  IP54

Рр =9,3 кВт

Iр  =15,7 А

cosɸ=0,9

L1

ВА47-60М

1Р  10А

от ВРУ1

Ре
зе

рв

М

Рабочий
 дренажный

насос

0,55

ДН4.1

4,1

Резервный

 дренажный

насос

ДН4.2

поплавковый
датчик

М

Д
Н.

4-
н1

1.** -габарит шкафа задан условно, уточнить при комплектации щкафа.

М

ШУ-НПД

компл.

кабели

компл.

М

Насосная установка повышения давления

Н-1.1 Н-1.2

Рабочий

насос
Резервный

насос

1Р 3А

0,008

0,04

М

3,0

Н-1.3

Рабочий

насос

ВА47-60М

3Р   16А

ВА47-60М

МФ-25

1Р 16А
ВА47-60М

Бл
ок

 п
ит

ан
ия

 р
ас

хо
до

ме
ра

 М
Ф

(в
од

ом
ер

но
го

 у
зл

а 
В1

-1
)

водопровода

ШУ-ДН.4

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

 Принципиальная  расчетная схема  ЩР-Нас

Формат

Wilo SSP50.160.M.HA-

1.52.T40.5.F.J.SC.MI
Wilo COR-3 MVL 808/SKw-EB-R

Wilo SSP50.160.M.HA-

1.52.T40.5.F.J.SC.MI

5,88

Ш
У-

н1

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

Ics=10кА

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х1

,5

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

ко
мп

л.

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х1

,5

М
Ф

-н
1

3,0 3,0

5,88 5,884,1

1Р 3А
ВА47-60М

В9

М

Канал-ВЕНТ-125

Вытяжной

вентилятор

0,55

Wilo COR-3 MVL 808/SKw-EB-R Wilo COR-3 MVL 808/SKw-EB-R

РН-47

От
кл

юч
ен

ие

пр
и 

ПО
Ж
АР

Е

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

В9
-н

1

компл.

Cиловой

ящик с

понижающим

трансформатором

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х2

,5

ЯТП-0,25

220/12В

0,250

0,950

1Р 10А

ВА47-60М

Термостат

Греющий

кабель на

водопроводе

В1

Греющий

кабель на

водопроводе

В1

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х1

,5

ЯТ
П-

н1

(диапазон тепмературы +2)

Датчик

температуры

на

поверхности

трубы В1

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х1

,5

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 2

х1
,5

L=
25

м

L=
22

м

по
 л

от
ку

; п
нд

.ɸ
20

по
 л

от
ку

; п
нд

.ɸ
20

L=
28

м

ГК-№1 ГК-№2 ВК

ГК
1-

н1

ГК
2-

н1

ГК
3-

н1

5мх30Вт/м=150Вт

5мх30Вт/м=150Вт

0,150 0,150

0,7 0,7

ЭК2.1 ЭК2.2

L3

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х2
,5

ЕК
2-

н1
ЕК

2.
1-

н1

ЕК
2.

2-
н1

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х2

,5

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х2

,5
по

 л
от

ку
; Р

З-
ЦП

нг
-2

5

Электрический

обогреватель

Электрический

обогреватель

0,5 0,5

L2 L3L1 L2

0,1

0,29

3Р 16А
ВА47-60

2,3 2,3

Ре
зе

рв

по
 л

от
ку

; Р
З-

ЦП
нг

-2
5

L=
20

м

L=
17

м

L=
0,

5м L=
6м

L=
8м

L=
0,

5м

L=
5м

L=
5м

L=
22

м

кабели

компл.

Си
гн

ал
 а

ва
ри

и-

у 
ко

нс
ье

жа

(с
м.

ра
зд

ел
 А

ТМ
.1)

1Р 16А
ВА47-60М

РН-47

От
кл

юч
ен

ие

пр
и 

ПО
Ж
АР

Е

В1-63 
16А
30мА

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

42

125

М
Ф

-н
1

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х1

,5
по

 л
от

ку
, Р

З-
ЦП

нг
-2

5

L=
20

м

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

РЗ-ЦПнг-25 ɸ25

2x1,5мм2 ; 0,66кВ 30

по
 л

от
ку

; Р
З-

ЦП
нг

-2
5

пнд.ɸ20 ɸ20

пв
х.
ɸ2

0;

84

Примечание.

1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

;

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

т.ɸ25 ɸ25 1
(закладная)

Ics=6кА
Ics=6кА Ics=6кА

Ics=6кА

Ics=6кА Ics=6кА

Ics=6кА

Ics=6кА

31

2. Сигнал аварийный c ШУ-ДН предусмотрен в разделе АТМ.

по
 л

от
ку

; п
нд

.ɸ
20

55
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АВДТ-32
16А

30мА

  ЩУ-Крос (1 категория)

Данные питающей сети

Номинальный

ток, А

Тип, напряжения,

расчетный ток, А

Установленная

мощность, кВт

Номинальный

ток, А

Ток плавкой

вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
т
ел

ьн
ый

пу
нк

т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
щ
ей

ли
ни

и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и,

дл
ин

а

уч
ас

т
ка

се
т
и,
 м

Тип.

Нагревательный

элемент

теплового реле

Условное графическое

изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А
Iном.

Iпуск.

Наименование

электроприемника

Эл
ек

т
ро

пр
ие

мн
ик

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и,

дл
ин

а

уч
ас

т
ка

се
т
и,
 м

N
PE

L1, L2, L3

ВА47-100

3Р 40А

МА.5

ВВГнг(А)-FRLS 5х10

ЩС-Крос

ЩРн-24з-1  IP54

Рр =7,37 кВт

Iр  =25,3 А

cosɸ=0,9

ВА47-60М

1Р  32А

от ВРУ1

Ре
зе

рвЩит
сетей связи

ЩСС

5,0

Щ
СС

-н
1

пв
х.
ɸ2

5

1.** -габарит шкафа задан условно, уточнить при комплектации щкафа.

ВА47-60М

1Р   10А 1Р 16А

ВА47-60М

ЩСС

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

           Принципиальная расчетная схема  ЩР-Крос

Формат

Ics=10кА

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х4
,0

0,150

Ящик с

понижающим

трансформатором

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х2
,5

ЯТП-0,25

220/12В

0,250

0,950

ЯТ
П-

н1

L1

Ре
зе

рв

БП-12

3Р 16А

ВА47-60М

БП-12

0,150

Блок

питания

(СКУД)

Блок

питания

(СКУД)

25,3

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х1

,5

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х1
,5

СК
УД

2-
н1

СК
УД

1-
н1

СК
УД

1-
н1

L3

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х2
,5

ЕК
3-

н1

ЭК3

Электрический
конвектор

0,5

2,3

по
 л

от
ку

; Р
З-

ЦП
нг

-2
5

0,76 0,76

L2 L2

1Р 10А
ВА47-60М

РН-47

От
кл

юч
ен

ие

пр
и 

ПО
Ж
АР

Е

В1-63 
16А
30мА

L=
 8

 м

L=
6м

L=
1 м

L=
3 

м

L=
7 

м

L=
16

 м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-LS

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

25

11

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

РЗ-ЦПнг-25 ɸ25

пвх.ɸ25 ɸ25

3x4,0мм2 ; 0,66кВ 62

Примечание.

1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

пвх.ɸ20 ɸ20

пв
х.
ɸ2

0

пв
х.
ɸ2

0;

18

Ics=6кА Ics=6кА Ics=6кА

Ics=6кА

Ics=6кА

32

Шкаф

учета

водоснабжения

ЩУ-В ЩУ-Т ЩУ-Э

Шкаф

учета

теплоснабжения

Шкаф

учета

электроснабжения

QF=10А 10А 10А

2,0
30

2,0
30

2,0
30

0,44 0,44 0,44

1Р 16А
ВА47-60М

Ics=6кА

1Р 16А
ВА47-60М

Ics=6кА

1Р 16А
ВА47-60М

Ics=6кА

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х4

,0

ВВ
Гн

г(
А
)-
LS

 3
х4

,0

ВВ
Гн

г(
А
)-

LS
 3

х4
,0

Щ
УВ

-н
1

Щ
УТ

-н
1

Щ
УЭ

-н
1

L2 L2L3

пв
х.
ɸ2

5

пв
х.
ɸ2

5

пв
х.
ɸ2

5

пв
х.
ɸ2

0;

пв
х.
ɸ2

0;

L=
10

 м

L=
11

 м

L=
12

м

54

16

т.ɸ25 ɸ25 1
(закладная)

24-04-ЭОМ.1

22.09.2025
C-20



Эл. освещение
щитовой

жд

ВА47-100
3Р 20А

N
PE

L1, L2, L3

ЩРн-П-9 IP41
Ру=0,75 кВт
Рр=0,75 кВт
Iр =1,2 А

Гр.1-1

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Гр.1-2 Гр.1-3

L2

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

1.ЩО-1

Ящик силовой с
разделительным

тр-ром

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,

5

ВА47-29
1Р 10А

L1

М.1Д

ВВГнг(А)-LS 5х4

Резерв

пв
х.
ɸ

25

АВДТ -32
10 А
30 мА

ЯТПР-0,25
220/12В

0,064 0,250

0,31 1,2

L=
18

 м

L=
5м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
FRLS

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

6

19

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема 1.ЩО-1

Формат

33

ВА47-29
1Р 16А

Ics=10кА

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ25

пвх.ɸ20

6

ɸ20

ɸ25

19

24-04-ЭОМ.1
22.09.2025

C-20



Эл. освещение
щитовой

жд

ВА47-100
3Р 20А

N
PE

L1, L2, L3

ЩРн-П-9 IP41
Ру=0,75 кВт
Рр=0,75 кВт
Iр =1,2 А

2.Гр.1-1

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

L2

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

2.ЩО

Ящик силовой с
разделительным

тр-ром

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВА47-29
1Р 10А

L1

2.П2

ВВГнг(А)-LS 5х4

Резерв

пв
х.
ɸ

25

АВДТ -32
10 А
30 мА

ЯТПР-0,25
220/12В

2.Гр.1-2 2.Гр.1-3

0,064 0,250

0,31 1,2

L=
18

м

L=
6 

м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
FRLS

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ25

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

7

19

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема 2.ЩО

Формат

34

ВА47-29
1Р 16А

Ics=10кА

пвх.ɸ20

7

ɸ20

ɸ25

19

24-04-ЭОМ.1
22.09.2025

C-20



Эл. освещение
тех.прохода

подвала

ВА47-100
3Р 25А

N
PE

L1, L2, L3

ЩРн-24З-1 74   IP54
Ру=8,37 кВт
Рр=7,53 кВт
Iр =12,1А

Гр.2-1

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Гр.2-2 Гр.2-3 Гр.2-6

АВДТ -32
10 А
30 мА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
5

1.ЩО-2

Эл. освещение
ИТП и

венткамера

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

L3

М.2Д

ВВГнг(А)-LS 5х6

Гр.2-4 Гр.2-5

Резерв

Гр.2-7 Гр.2-8 Гр.2-9

Ящик силовой с
разделительным

тр-ром

ЯТПР-0,25
220/12В

ЯТПР-0,25
220/12В

ИТП,венткамера

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
25

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

Рабочее.
освещение,
насосная

Эл. освещение
прохода
подвала

Эл. освещение
прохода
подвала

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

4х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

Эл. освещение
коридоров
кладовых
блока 1 и
блока2

Резерв

0,200 0,550 0,500 0,550 0,350 0,450 0,048

ниша №4 ниша №1
ВВ

Гн
г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

Розеточная сеть
для уборочной
техники (в ЩЭ)

Розеточная сеть
для уборочной
техники (в ЩЭ)

2,0 2,0

9,6 9,60,96 2,63 2,4 2,6 1,68 2,15 0,23

по
 л

от
ку

; п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к

по
 л

от
ку

; п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к

L1

ВА47-29
1Р 10А

АВДТ -32
10 А
30 мА

L2 L3L1 L2 L1 L2 L3 Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
LS

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ25

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

190

L=
45

м

L=
53

м

L=
20

м

L=
84

м

L=
70

м

L=
80

м

L=
76

м

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема 1.ЩО-2

Формат

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

L=
86

м
L=

45
м

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

4х
1,5

L=
75

м
L=

48
м

366

25 10

35

АВДТ -32
16 А
30 мА

L2

АВДТ -32
16 А
30 мА

Ics=10кА

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

Примечание.
1.Допускается применение электротехнических устройств других
марок с аналогичными характеристиками,сертифицированных и
разрешенных к применению на территории РФ.
2.Габарит шкафа уточнить при комплектации его эл.оборудованием.

4x1,5мм2 ; 0,66кВ 171

пвх.ɸ20 20

п.ɸ25 25 110

190

24-04-ЭОМ.1

22.09.2025
C-20



ВА47-100
3Р 25А

N
PE

L1, L2, L3

ЩРн-36З-1 74  IP54
Ру=8,42 кВт
Рр=7,58 кВт
Iр =12,12 А

Гр.3-1

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Гр.3-2 Гр.3-3 Гр.3-6

L2

АВДТ -32
16 А
30 мА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

1.ЩО-3

Эл. освещение
кроссовой

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВА47-29
1Р 10А

АВДТ -32
10 А
30 мА

L1

М.3Д

ВВГнг(А)-LS 5х6

Гр.3-4 Гр.3-5

Резерв
Ящик силовой с
разделительным

тр-ром

кроссовая

Эл. освещение
коридора
кладовых
блок 6

Эл. освещение
коридора
кладовых
блок 5

ниша №2

Розеточная сеть
для уборочной
техники (в ЩЭ)

ниша №3

Розеточная сеть
для уборочной
техники (в ЩЭ)

Гр.3-7 Гр.3-8

Эл. освещение
коридоров
блока 3 и
блока 4
кладовых

0,200 0,250 0,048 0,060 2,0 2,0 0,048

9,6 9,6

L3

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

по
 л

от
ку

; п
.2

5 
ве

рт
ик

 с
т
оя

к

АВДТ -32
16 А
30 мА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

по
 л

от
ку

; п
.2
5 

ве
рт

ик
 с

т
оя

к

Эл. освещение
шахты

лифта №1

Эл. освещение
шахты

лифта №2

Эл. освещение
шахты

лифта №3

Розеточная
 сеть
шахты

лифта №1

Розеточная
 сеть
шахты

лифта №2

Розеточная
 сеть
шахты

лифта №3

Гр.3-9 Гр.3-10 Гр.3-11 Гр.3-12 Гр.3-13

АВДТ -32
10 А
30 мА

АВДТ -32
10 А
30 мА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

 с
т
оя

к 
;п

.ɸ
20

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

0,204 0,204 0,2041,0 1,0 1,0

АВДТ -32
10 А
30 мА

АВДТ -32
16 А
30 мА

АВДТ -32
16 А
30 мА

АВДТ -32
16 А
30 мА

4,6 4,6 4,60,98 0,98 0,980,230,230,96 1,2 0,29

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

Гр.3-14 Гр.3-15

Эл. рабочее
освещение

лк Н2

0,204

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к

L2

0,98

L=
26

м

L=
17

м

L=
60

м

L=
67

м

L=
65

м

L=
74

м

L=
48

м

L=
65

м

L=
65

м

L=
68

м

L=
68

м

L=
70

м

L=
70

м

L=
60

м

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП
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а
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в.
 N
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л.
Вз
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. и

нв
. N

Со
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема 1.ЩО-3

Формат

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
LS

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

380

430

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ25 25

п.ɸ20 20 165

130

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

КМ(2но)
In=16А

Us=220В/АС

36

ЯТПР-0,25
220/12В

Ics=10кА

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

 с
т
оя

к 
;п

.ɸ
20

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

 с
т
оя

к 
;п

.ɸ
20

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

 с
т
оя

к 
;п

.ɸ
20

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

 с
т
оя

к 
;п

.ɸ
20

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

 с
т
оя

к 
;п

.ɸ
20

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

пвх.ɸ20 20 172

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5
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ВА47-100
3Р 25А

N
PE

L1, L2, L3

ЩМП-6  IP31 УХЛ3
Ру=4,5 кВт
Рр=4,5 кВт
Iр =7,2 А

Гр.4-1

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Гр.4-2 Гр.4-3 Гр.4-6

L2

1.ЩО-4

Эл. освещение
помещения
консьежа

М.4Д

ВВГнг(А)-LS 5х6

Гр.4-4 Гр.4-5

Резерв

Гр.4-7 Гр.4-8

0,111 0,048 0,144 0,142 0,066 0,258 0,384

0,32 1,24

Гр.4-9 Гр.4-10 Гр.4-11 Гр.4-12 Гр.4-13

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

0,336 0,504

L3 L1

Эл. освещение
тамбуров

Эл. освещение
холла,

коридора
1 эт.

Эл. освещение
с/у, ПУИ,

колясочная

Эл. освещение
коридор,
тамбуры

Эл. освещение
гостиная,

с/у,
техническое
помещение

Эл. освещение
лифтового

холла
1-8эт

Эл. освещение
лифтового

холла
9-15эт

Эл. освещение
внеквартирного

коридора
2-8эт

(оси 3-8)

Эл. освещение
внеквартирного

коридора
9-15эт

(оси 3-8)

Эл. освещение
внеквартирного

коридора
2-8эт

(оси 8-13)

Эл. освещение
внеквартирного

коридора
9-15эт

(оси 8-13)

0,504 0,504 0,504

L1

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,

5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,

5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,

5

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
1,5

по
 л

от
ку

; п
вх
ɸ

.2
0

 п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к,
пв

х.
25

пв
х.
ɸ

25
; п

.ɸ
50

 в
ер

т
ик

 с
т
оя

к

Розеточная
 сеть

в помещении
консьежа

0,360

0,53 0,23 0,69 0,68 1,84 1,61 2,41 2,41 2,41 2,41 1,64

L=
25

м

L=
16

м

L=
40

м

L=
55

м

L=
40

м

L=
10

3м

L=
11

8м

L=
18

0м

L=
19

5м

L=
17

6м

L=
20

1м

L=
24

м

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.По
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. и
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ат
а

Ин
в.
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л.
Вз
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. N

Со
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема 1.ЩО-4

Формат

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

4х
1,5

L=
26

м
L=

50
м

АВДТ -32
16 А
30 мА

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
LS

3x2,5мм2 ; 0,66кВ

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

1056

226

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ25 25 90

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.
2.Дистанционное управление см. раздел АТМ, уточнить перед заказом
щита.
3.Данная схема служит заданием для завода изготовителя.
4. Допускается применение электротехнических устройств других
марок с аналогичными характеристиками,сертифицированных и
разрешенных к применению на территории РФ.
5.Габарит шкафа уточнить при комплектации его эл.оборудованием.

4x1,5мм2 ; 0,66кВ 27

37

Ics=10кА

КМ1(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ2(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ3(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ5(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ4(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ6(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ7(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ8(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ9(2но)
In=16А

Us=220В/АС

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

 п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к,
пв

х.
25

 п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к,
пв

х.
25

 п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к,
пв

х.
25

 п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к,
пв

х.
25

 п
.ɸ

25
 в

ер
т
ик

 с
т
оя

к,
пв

х.
25

пвх.ɸ20 20 370
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ВА47-100
3Р 25А

N
PE

L1, L2, L3

ЩРн-12З -1 74 IP54
Ру=1,0 кВт
Рр=1,0 кВт
Iр =1,6А

№1-1А

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

ВА47-29
1Р 10А

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5
по

 л
от

ку
; п

вх
.ɸ

20

ЩАО-1

Аварийное
освещение

ИТП и
венткамера

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5

L3

МП-5

ВВГнг(А)-FRLS 5х4

Резерв

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

Аварийное
освещение,
насосная

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
4х

1,5

0,17 0,150 0,16

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

0,82 0,72 0,77

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

L1

ВА47-29
1Р 10А

№1-2А №1-3А №1-4А №1-5А №1-6А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

Аварийное
освещение
прохода
подвала

L2 L1

L=
74

м

L=
36

м

L=
57

м
L=

68
м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
FRLS

4x1,5мм2 ; 0,66кВ

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

Аварийное
освещение
коридоров
кладовых

блока 1 и 2

0,024

0,12

Резерв

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

L=
52

м

61

244

20

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП
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. и
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ат
а

Ин
в.
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л.
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нв
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема ЩОА-1

Формат

125

38

Ics=10кА

Примечание.
1.Допускается применение электротехнических устройств других
марок с аналогичными характеристиками,сертифицированных и
разрешенных к применению на территории РФ.
2.Габарит шкафа уточнить при комплектации его эл.оборудованием.
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Аварийное
освещение
гостиная,

1 эт

ВА47-100
3Р 25А

N
PE

L1, L2, L3

ЩМП-5   IP31
Ру=2,3 кВт
Рр=2,3 кВт
Iр =3,7А

№2-1А

Данные питающей сети

Номинальный
ток, А

Тип, напряжения,
расчетный ток, А

Установленная
мощность, кВт

Номинальный
ток, А

Ток плавкой
вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й
пу

нк
т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
ще

й
ли

ни
и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

Тип.
Нагревательный

элемент
теплового реле

Условное графическое
изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А Iном.
Iпуск.

Наименование
электроприемника

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а
и 

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об
пр

ок
ла

дк
и,

дл
ин

а
уч

ас
тк

а
се

ти
, м

ВА47-29
1Р 10А

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

ЩАО-2

Аварийное
освещение
консьеж,
с/у МГН,

колясочная
1 эт

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5

L3

МП-6

ВВГнг(А)-FRLS 5х4

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

Резерв

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5

Аварийное
освещение

входы,
тамбуры

1 эт

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
4х

1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

2,
5

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

. с
т
оя

к 
п.
25

,
за

 п
от

ол
ко

м 
пв

х.
ɸ

25

0,11 0,06 0,1 0,9 0,112 0,2 0,17

ВА47-29
1Р 10А

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

2,
5

0,53 0,29  0,46 4,3 0,54 0,96 0,82

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

L1

ВА47-29
1Р 10А

№2-2А №2-3А №2-4А №2-5А №2-6А №2-7А №2-8А №2-9А

ВА47-29
1Р 10А

Аварийное
освещение

холл,
коридор

1эт

Аварийное
освещение

тамбур-шлюза
(без естеств.
освещения)
2-15 эт

Аварийное
освещение

лифтового холла
1-8 эт

0,28

1,4

L2 L3L1 L2 L1 L2

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

2,
5

L=
55

м

L=
50

м

L=
30

м
L=

65
м

L=
95

м

L=
11

5м

L=
13

2м

L=
17

4м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-
FRLS

4x1,5мм2 ; 0,66кВ

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

Примечание.
1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

№2-10А

ВА47-29
1Р 6А

Астроно-
мический
таймер

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

1,5

L=
65

м

0,260,010

КМ1(2но)
In=16А

Us=220В/АС PCZ-524
16A

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
2х

1,5

№2-11А

ВА47-29
1Р 10А

L=
0,

5м

Аварийное
освещение

лифтового холла
9-15 эт

Аварийное
освещение

внеквартирного
коридора
2-8 эт,
оси 4-8

Аварийное
освещение

внеквартирного
коридора
9-15 эт,
оси 4-8

№2-12А №2-13А

ВА47-29
1Р 10А

0,24 0,24 0,2

Аварийное
освещение

внеквартирного
коридора
2-6 эт,
оси 8-13

Аварийное
освещение

внеквартирного
коридора
7-11 эт,
оси 8-13

Аварийное
освещение

внеквартирного
коридора
12-15 эт,
оси 8-13

0,05 1,24 1,15 1,15 0,96

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВА47-29
1Р 10А

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

2,
5

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
3х

2,
5

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

. с
т
оя

к 
п.
25

,
за

 п
от

ол
ко

м 
пв

х.
ɸ

25

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

. с
т
оя

к 
п.
25

,
за

 п
от

ол
ко

м 
пв

х.
ɸ

25

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

. с
т
оя

к 
п.
25

,
за

 п
от

ол
ко

м 
пв

х.
ɸ

25

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

. с
т
оя

к 
п.
25

,
за

 п
от

ол
ко

м 
пв

х.
ɸ

25
L=

18
8м

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

. с
т
оя

к 
п.
25

,
за

 п
от

ол
ко

м 
пв

х.
ɸ

25

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

. с
т
оя

к 
п.
25

,
за

 п
от

ол
ко

м 
пв

х.
ɸ

25

по
 л

от
ку

; в
ер

т
ик

. с
т
оя

к 
п.
25

,
за

 п
от

ол
ко

м 
пв

х.
ɸ

25

L=
13

5м

L=
15

4м

L=
15

2м

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

по
 л

от
ку

; п
вх

.ɸ
20

Т

350

3x2,5мм2 ; 0,66кВ 1113

32

пвх.ɸ25 25
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема ЩОА-2

Формат

570

А

КМ3(2но)
In=16А

Us=220В/АС

39

L2

Ics=10кА

КМ4(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ5(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ2(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ6(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ7(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ8(2но)
In=16А

Us=220В/АС

КМ9(2но)
In=16А

Us=220В/АС

Примечание.
1.Допускается применение электротехнических устройств других
марок с аналогичными характеристиками,сертифицированных и
разрешенных к применению на территории РФ.
2.Габарит шкафа уточнить при комплектации его эл.оборудованием.
3.Дистанционное управление освещением см. раздел АТМ.

пвх.ɸ20 20 146
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Аварийное

освещение

прохода

подвала

ВА47-100

3Р 25А

N
PE

L1, L2, L3

ЩРн-З IP31 УХЛ3

Ру=1,0 кВт

Рр=1,0 кВт

Iр =1,6А

№3-1А

Данные питающей сети

Номинальный

ток, А

Тип, напряжения,

расчетный ток, А

Установленная

мощность, кВт

Номинальный

ток, А

Ток плавкой

вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
т
ел

ьн
ый

пу
нк

т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
щ

ей

ли
ни

и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и,

дл
ин

а

уч
ас

т
ка

се
т
и,
 м

Тип.

Нагревательный

элемент

теплового реле

Условное графическое

изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А
Iном.

Iпуск.

Наименование

электроприемника

Эл
ек

т
ро

пр
ие

мн
ик

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и,

дл
ин

а

уч
ас

т
ка

се
т
и,
 м

ВА47-29

1Р 10А

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20

ЩАО-3

L3

МП-7

ВВГнг(А)-FRLS 5х4

ВА47-29

1Р 10А

ВА47-29

1Р 10А

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20

Аварийное

освещение

коридоров

кладовых

блока 5

0,18 0,024 0,060

ВА47-29

1Р 10А

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20

0,86 0,29

ВА47-29

1Р 6А
ВА47-29

1Р 10А

L1

ВА47-29

1Р 10А

№3-2А №3-3А №3-4А №3-5А №3-6А №3-7А №3-8А №3-9А

ВА47-29

1Р 10А
ВА47-29

1Р 10А

Аварийное

освещение

коридоров

кладовых

блока 3 и 4

Аварийное

освещение

коридоров

кладовых

блока 6

0,048

0,23

L2 L3L1 L2 L1 L2

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-4

х1
,5

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20

L=
65

м

L=
79

м
L=

45
м

L=
65

м

L=
62

м

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение
жил, напряжение

Марка

ВВГнг(А)-

FRLS

4x1,5мм2 ; 0,66кВ

Потребность труб

Длина,
м

Диаметр
по стандарту

мм

Обозначение
по стандарту

пвх.ɸ20

Примечание.

1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.

3x1,5мм2 ; 0,66кВ

ВА47-29

1Р 10А

Астроно-

мический

таймер

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20
L=

10
0м

0,010

PCZ-524

16A

2х
ВВ

Гн
г(
А
)-
FR

LS
-2

х1
,5

L=
0,

5м

0,182

Аварийное

освещение,

кроссовая и

помещение

Аварийное

освещение

лестничной

клетки Н2

0,270

Милицейский

фонарь

(Адресный номер)
Резерв

0,050

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20
L=

48
м

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20
L=

24
м

51

807

20

Т
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Принципиальная расчетная схема ЩОА-3

Формат

240

КВ
ВГ

нг
(А

)-
FR

LS
-4

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20

Дистанционное

управление

освещением

лестничной

клетки Н2

из щитовой жд

см. раздел АТМ

КМ1(2но)

In=16А

Us=220В/АС

КМ2(2но)

In=16А

Us=220В/АС

A

40

0,87 1,3 0,24 0,05 0,12

Ics=10кА

Примечание.

1.Допускается применение электротехнических устройств других

марок с аналогичными характеристиками,сертифицированных и

разрешенных к применению на территории РФ.

2.Габарит шкафа уточнить при комплектации его эл.оборудованием.

3.Дистанционное управление освещением см. раздел АТМ.

№3-10А

Световой

указатель

"Пожарный

кран"

ниша 3

Световой

указатель

"Пожарный

кран"

ниша 4

ВА47-29

1Р 10А

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20
L=

13
7м

ВВ
Гн

г(
А
)-
FR

LS
-3

х1
,5

по
 л

от
ку

; 
пв

х.
ɸ

20

L=
18

1м

"ПК" "ПК"

0,016 0,018

0,073 0,082

L1 L2
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Данные питающей сети

Номинальный

ток, А

Тип, напряжения,

расчетный ток, А

Установленная

мощность, кВт

Номинальный

ток, А

Ток плавкой

вставки, А

Ра
сп

ре
де

ли
т
ел

ьн
ый

пу
нк

т

Ап
па

ра
т

вв
од

а

Пр
ед

ох
р.

от
хо

дя
щ
ей

ли
ни

и

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и,

дл
ин

а

уч
ас

т
ка

се
т
и,
 м

Тип.

Нагревательный

элемент

теплового реле

Условное графическое

изображение

№ по плану

Тип

Номинальная мощность, кВт

Ток, А
Iном.

Iпуск.

Наименование

электроприемника

М
ар

ка

и 
се

че
ни

е

пр
ов

од
ни

ка

Сп
ос

об

пр
ок

ла
дк

и,

дл
ин

а

уч
ас

т
ка

се
т
и,
 м

ВА47-100
3Р 20А

N
PE

L1, L2, L3

ЩР-АРМ

ЩРн-12з-1 У2 IP54

Рр=2,2 кВт
Iр= 5,1 А

Ру=2,2 кВт

АРМ  АСКУЭ

АРМ1

0,8

L2

АР
М1

-н
1

41

с ЩГП (ВРУ1)

Ics=10кА

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

3х
2,

5
по

д 
шт

ук
ат

cosɸ=0,9

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
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РРазработал

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

   Принципиальная  расчетная схема ЩР-АРМ

Формат А2

(помещение
консьежа
пом.1.13)

МА.6

АР
М2

-н
1

0,8

АРМ2

АРМ  АСУД

(диспетчеризация)

(помещение
консьежа
пом.1.13)

АВДТ32 
16А
30мА

Резерв

АВДТ32 
16А
30мА

АРМ  видео-

наблюдения

(помещение
консьежа
пом.1.13)

0,6

АРМ3

L3

АР
М2

-н
1

5,1 3,95,1

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

1х
6

по
 л

от
ку

,п
вх

.ɸ
 2

5

РЕ
-К

УП
1

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

1х
6

по
 л

от
ку

,п
вх

.ɸ
 2

5

РЕ
-К

УП
2

L=
 5

м

L=
 6

м

L=
 7

м

L=
20

 м

L=
17

м

Потребность кабелей и проводов длина, м
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1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.
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Примечание.

1.Кабели и трубы рассчитаны с учетом нормативного запаса 6%.
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова
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Магистральные и распределительные
 силовые сети.  План подвала.
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                                                       Примечание.
1.Трассу кабельных лотков и электрических сетей  уточнить при производстве
строительно-монтажных работ.При  необходимости внести корректировку.
2.Греющий кабель укладывается только на трубопровод, а к месту подачи электроэнергии ведется силовой кабель.
 Для соединения греющего и силового кабеля используется монтажный набор.В состав набора входят термоусадочные трубки с
внутренним клеевым слоем, обжимные гильзы и инструкция по монтажу.
3. Датчик температуры для греющего кабеля расположить на одной из труб В1.
4.Магистральные и распределительные силовые сети освещения см.лист
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Кл.6

Кл.5

Кл.ПД6-к

ЭВ3-н1 (ЩУОВ-1)
Водосточная воронка

ЭВ5-н1

В4-н1
ЭВ5-н1 (ЩУОВ-1)

2МП-В5
2МП-В6
2МП-В7

В5-н1
В6-н1
В7-н1

2МП-В5
2МП-В6
2МП-В7

ЭВ4-н1 (ЩУОВ-1)
Водосточная воронка

В4-н1
В5-н1
В6-н1
В7-н1

ЭВ1-н1

2МП-В3
2МП-В4
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2МП-В7

ЭВ2-н1

ЭВ4-н1

ЭВ4-н1

ЭВ4-н1

ЭВ2-н1

ЭВ4-н1

Шкаф контроллера
БТП;

(раздел АТМ.1)
3,7кВт
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ЭВ4-н1

ЭВ1-н1

ЭВ2-н1

ЭВ2-н1
ЭВ4-н1
ЭВ5-н1

ЭВ1-н1

   Условные обозначения

                       п25- труба пластиковая жесткая гладкая ɸ25 мм
                              пвх25- труба пластиковая гибкая гофрированная ɸ25мм

        ТВГ40- труба водогазопроводная ɸ40
Мр.20 - металлорукав ɸ20

МА.2

МА.1

МА.3
МА.4
МА.5
МА.7

МА.2
МА.1

МА.5
МА.7

п.40

МА.2
МА.1

Вертикальный
лоток
300х100мм

МКл.5-н1

ДН5-н1

ДН5-н1

ДН5-н1

ДН5-н1

ДН5-н1

МП-7

п.40

№3-3А
п.25

МКл.7-н1
МКл.6-н1

п.32

Гр.3-14
п.25

2п.32

п.63
п.63
п.25 2п.63

п.63
п.63
п.25

п.63
п.63
п.25
п.25

п.32 п.32

ЩУЭ-н1
ЩУТ-н1
ЩУВ-н1
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Категория
помещения

Номер
пом. Наименование Площадь

м2

Экспликация помещений

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

1.17 Кофейня
Ун. кабина МГН
ПУИ

1.18 Супермаркет
1.18.1 Ун. кабина МГН
1.18.2 ПУИ
1.18.3 Загрузка
1.18.4 Зона загрузки
1.18.5 Зона загрузки

1.19 Цветочный магазин
1.19.1 Ун. кабина МГН
1.19.2 ПУИ

1.21 Пункт доставки №1

1.21.1 Ун. кабина МГН
1.21.2 ПУИ

1.20 Пункт доставки №2
1.20.1 Ун. кабина МГН
1.20.2 ПУИ

1.17.2
1.17.1

КОФЕЙНЯ

СУПЕРМАРКЕТ

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН

ПУНКТ ДОСТАВКИ №1

ПУНКТ ДОСТАВКИ №2

Помещения МОП
1.00 Тамбур
1.01 Санузел
1.02 Тамбур
1.03 Колясочная
1.04 Санузел МГН
1.05 Гостиная для жителей
1.06 Лифтовой холл
1.07 Лестничная клетка
1.08 Тамбур
1.09 Коридор
1.10 Тамбур
1.12 Холл
1.13 Консьерж
1.14 Санузел
1.15 Санузел
1.16 ПУИ
1.22 Тамбур

Полезная площадь всего
1.22.1 Электрощитовая
1.22.2 Электрощитовая

1.23 Техническое помещение

4.44

5.28

5.02

8.88

12.36
11.76

8.32

Итого полезная площадь встроенных
помещений

Полезная площадь помещений
всего на 1 этаж

6.91
32.13

47.90
16.17
9.29

5.32

4.71

4.71

4.57

4.89

33.24

В4

В4

В4

В4
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18.89
5.00

4.39
8.69

4.82
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3.11
68.44
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27.13
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4.49
2.42

33.59

36.57
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ВК

ВКК

EI3
0

5.28

1.08
Тамбур

1.18.4

Зона загрузки

1.18.5

8.88

4.71
Зона загрузки

4.44

Гостиная для жителей
1.05

47.90Санузел

5.32

1.22.1

11.76

12.36

Электрощитовая

1.22
Тамбур

8.69

ПУИ
2.141.17.2

Ун. кабина МГН

Ун. кабина МГН

1.19.1

1.19.2
ПУИ

2.62

1.21.2 ПУИ

4.89

Пункт доставки №2
1.20

Ун. кабина МГН

4.491.20.1

ПУИ 1.20.2
2.42

18.89

Консьерж
1.13

5.00
Санузел

1.14

9.29
1.07

1.21Пункт доставки №1

27.13Ун. кабина МГН

4.71

ПУИ

1.18.2

3.11

Ун. кабина МГН

4.55 1.21.1

Цветочный магазин

1.19

Лифтовой холл

1.06
16.17

1.03
Колясочная

Холл

1.12

1.18.1

1.10

Тамбур

1.22.2

Электрощитовая

26.40

33.245.02

1.15

32.13

Тамбур
1.00

4.57

40.18

1.17.1

4.82 6.91
Тамбур

1.02

156.05
Кофейня

1.17

4.30

1.16
ПУИ

5.98

1.04
Санузел

Супермаркет
1.18

454.37

Коридор
1.09

19.84

7.58Санузел
1.01

8.32

Техническое

 

помещение
1.23

1.18.3
Загрузка
68.44

ЭЩ
ЭЩ

ЭЩ

                                                       Примечание.

1.Расположение электрооборудования в щитовых уточнить по месту.
2.В ходе монтажных работ допускается изменение и корректировка прокладка трассы проектируемых
кабелей по месту, с учетом прокладки инженерных сетей, а также расположения эл.оборудования.
Все электромонтажные работы выполнять согласно норм и правил РФ.
3. Согласно ТЗ внутренние сети коммерческих помещений выполняются по отдельному проекту.
На рабочей стадии проектирования в коммерческих помещения=х устанавливаем только шкафы учета и  щиты механизации на период
ремонтных работ.
4. Место расположения АРМ  уточнить по месту.

ЕК1
0,5

ЩО-1

2.ЩС

ЩО-4

ЩАО-2

ВРУ1-РП

ВРУ1-ВП
1.АВР-СПЗ

ПЭСПЗ-2

МП-27
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ЯУНОМ.2Д

ЩР-Кл

1.АВР
ЩГП

 ввод в ВРУ1 (жд)
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МП-7
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с подвала
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭМ.ЭО.1
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Магистральные и распределительные
 силовые сети.  План 1 этажа.

Формат

П1.1
П1.2

МКл.1-н1
МКл.3-н1

П4.1
П4.2

В14-н1

БП-12
0,100
(СКУД)

БП-12
0,050
(МГН)

БП-12
0,100
(СКУД)

МП-9

МП-9

В14-н1

0,1

эл.обогрев щитовой

ЭВ3-н1;ЭВ-ДТ
п.25,Мр.ɸ25
водосточная воронка

ЭВ5-н1

ЭВ5-н1

ЭВ4-н1 (ЩУОВ-1)
п.25,Мр.ɸ25
Водосточная воронка

ЭВ5-н1;
п.25,Мр.ɸ25
водосточная воронка

ЭВ1-н1

ЭВ1-н1

ЭВ2-н1

ЭВ2-н1
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п.25

п.63
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п.32
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п.63
п.63
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п.63

п.63
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п.63
п.63

п.25

п.25

п.25

п.25

МА.2

МА.1

Вертикальный
лоток
300х100мм

Вертикальный
лоток
300х100мм

ЩР-АРМ

АРМ3

АРМ2
АРМ1

фальшпанель
с дверцами

фальшпанель
с дверцами

фальшпанель
с дверцами

п.40

п.40

ЭЩ

п.32

п.32
п.32

п.32п.32
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Помещения МОП
01
02
03
04

Лестничная клетка
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная
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Магистральные и распределительные                  силовые
сети. План 2-3 этажа

Формат

                                                       Примечание.
1.Потенциально опасные проводящие конструкции подсоединяют к клеммной коробке (шине) в коробке уравнивания
потенциалов, что позволяет организовать ДСУП, не протягивая защитные проводники от каждого элемента к
распределительному щитку квартиры.
Изготавливают шину ДСУП из меди сечением не менее 10 мм2, подключая к ней шесть разъемов и более.
2.КУП соединяют с шиной заземления вводного распределительного квартирного щитка с использованием медного
защитного PE-проводника сечением 6 мм2, заземляя таким образом все металлические части помещения.
3.В домах нового жилого фонда проводники СУП прокладываются на этапе строительства, совместно с монтажом
электропроводки.
4.На каждом этаже в плитах перекрытия при проходе кабельных линий монтировать кабельные заделки.
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев
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МКл.3-н1

МКл.3-н1

МП16-н1
МП17-н1
МП18-н1
МП19-н1

МП20-н1
МП21-н1
МП22-н1
МП23-н1
МП24-н1
МП-25

МП-26
МП-27

МП15-н1

МП16-н1
МП17-н1
МП18-н1
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Лестничная клетка
Коридор
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Экспликация помещений

Лифтовой холл 15.98
7.67

Итого общая площадь помещений МОП этажа
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова
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Кухня-ниша

5.24

3.543.54

3.54
3.54

5.13

Кухня-ниша

6.27
Кухня-ниша

Жилая

ЖилаяЖилая

5.00

3.81

Прихожая

5.35

Кухня-ниша

5.19

Кухня-ниша
7.15

Кухня-ниша

Санузел

Кухня-ниша

Прихожая

Прихожая Прихожая

Санузел3.94

Вд1

04

Санузел

2.67
Прихожая

Ку
хн

я-ни
ша

4.77

ВК

Санузел

Прихожая05

ВВК КВКВ

Прихожая

6.19
Ку

хн
я-ни

ша
Жилая

27.12

2.44

7.67

02
01

15.98

2.44

76.78

03
23.57

14.01

Коридор

18.62

Кухня

12.74

5.05 3.33

Жилая

16.15

3.614.18

Санузел

1К
20

16.15
29.29
32.83 Жилая

24.59

Санузел
4.53 6.29 6.33

Кухня-ниша

1К
21

24.59
41.74
41.74

15.705.30

Кухня-ниша

Жилая 1К
22

15.70
29.22
29.22

3.824.40
Санузел Санузел

4.54 3.30
Прихожая

20.58

Жилая 1К
23

20.58
33.66
33.66

6.41

26.19

Жилая

Жилая

12.89

Санузел

4.36

5.40

2К
24

39.08
57.92
61.46

Санузел

Жилая

16.12

ЖилаяЖилая

14.3613.59

3Е
25

44.07
63.97
63.97

3.49

5.37

5.09
6.00

Прихожая

Жилая

28.47

43.50
43.50

28.471К
26

25.75

Жилая

5.86

Прихожая 4.24
Санузел

43.00
25.75

46.54
1К
27

Санузел
5.40

Прихожая

Кухня-ниша

5.22
Жилая

22.84

22.84
37.27
37.27

1К
28

Прихожая Санузел

4.10
4.26

Жилая

15.86
1К
15

15.86
29.41
32.95

Санузел
4.21

Прихожая

5.48

Жилая

14.17
28.99
28.99

4.00
Санузел

4.44

Жилая

2Е
17

16.30

45.03
45.03

14.10

5.26
Санузел

Прихожая

4.76

Ку
хн

я-ни
ша

6.36

Гостиная

15.48

16.02

47.88
47.88

30.40

Кол.уч.
Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

Разработал

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Н.контр.

"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная
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Итого площадь помещений этажа 1136.46

571.89

ПРИМЕЧАНИЕ.

1.Выключатели для управления освещением кладовых установить со стороны ручки, на высоте 1,5м от уровня чистого пола .
2.Для каждой кладовой предусмотрен индивидуальный учет.
3.Все электрооборудование должно иметь степень защиты не менее IP44.
4.Распределительные кабели в блоках кладовых проложить на лотках, спуски к выключателям и светильникам выполнить
в гофрированной трубе ПВХ диам.20мм.
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Итого площадь помещений этажа 1136.46

571.89

ПРИМЕЧАНИЕ.

1.Выключатели для управления освещением кладовых установить со стороны ручки, на высоте 1,5м от уровня
чистого пола .
2.Все электрооборудование должно иметь степень защиты не менее IP44.
3.Управление основного прохода подвала предусмотрено с двух мест- вход №1 и вход №2.Освещение каждого
прохода предусмотрена с отдельной групповой линии, с разных ЩО.
4.Трассу прокладки групповых линий уточнить при производстве монтажных работ.
5.Световые указатели "Выход" и "ПК" предусмотрены в разделе СПЗ.
6. Управление работой номерного знака (милицейский фонарь) от астрономического таймера (в дневное время
отключено, в темное время суток постоянно включенное).
Точное место расположения милийейского (номерного) знака уточнить по месту.
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭОМ.1

08.25

08.25

Освещение.
План 1 этажа.

Формат

  П��М|ЧАН�|.

1.Выключатели для управления освещением установить со стороны ручки, на высоте 0,8-1,0м от уровня чистого пола .
2.Управление рабочим освещением гостинной для жителей предусмотрено с двух мест- вход №1 и вход №2.
3.Управление рабочим освещением колясочной предусмотрено от датчика движения.
4.Управление рабочим освещением основной лестничной клетки Н2 предусмотрено от встроенного в светильник
Луч-220-С123 МВФ микроволнового датчика движения; дистанционно из помещения эл.щитовой жд.
5.Управление аварийным освещением промежуточной лестничной клетки Н2 с естественным освещением предусмотрено
светильником Луч-220-С123 от астрономического реле  (в дневное время отключено, в темное время суток постоянно
включенное), дистанционное управление из помещения эл.щитовой жд.
6. Управление рабочим и аварийным освещением лифтового холла, внеквартирных коридоров, помещений 1 этажа
предусмотрено  с щитов рабочего и аварийного освещения 1.ЩО-4 и 1.ЩАО-3 расположенных в помещении консьежа.
7.Управление освещением санузлов (1.04,1.15) выполнено светильниками со встроенным микроволновым датчиком (без
выключателей).
8.Трассу прокладки групповых линий уточнить при производстве монтажных работ.
9.Световые указатели "Выход" и "ПК" предусмотрены в разделе ПС.
10.Освещение мест общего пользования выполнено без дизайн-проекта. При использовании дизайн-проекта уточнить
подключение светильников и их управление.

Категория
помещения

Номер
пом. Наименование Площадь

м2

Экспликация помещений

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

1.17 Кофейня

Ун. кабина МГН

ПУИ

1.18 Супермаркет

1.18.1 Ун. кабина МГН

1.18.2 ПУИ

1.18.3 Загрузка

1.18.4 Зона загрузки

1.18.5 Зона загрузки

1.19 Цветочный магазин

1.19.1 Ун. кабина МГН

1.19.2 ПУИ

1.21 Пункт доставки №1

1.21.1 Ун. кабина МГН

1.21.2 ПУИ

1.20 Пункт доставки №2

1.20.1 Ун. кабина МГН

1.20.2 ПУИ

1.17.2

1.17.1

КОФЕЙНЯ

СУПЕРМАРКЕТ

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН

ПУНКТ ДОСТАВКИ №1

ПУНКТ ДОСТАВКИ №2

Помещения МОП

1.00 Тамбур

1.01 Санузел

1.02 Тамбур

1.03 Колясочная

1.04 Санузел МГН

1.05 Гостиная для жителей

1.06 Лифтовой холл

1.07 Лестничная клетка

1.08 Тамбур

1.09 Коридор

1.10 Тамбур

1.12 Холл

1.13 Консьерж

1.14 Санузел

1.15 Санузел

1.16 ПУИ

1.22 Тамбур

Полезная площадь всего

1.22.1 Электрощитовая

1.22.2 Электрощитовая

1.23 Техническое помещение

4.44

5.28

5.02

8.88

12.36

11.76

8.32

Итого полезная площадь встроенных
помещений

Полезная площадь помещений
всего на 1 этаж

6.91

32.13

47.90

16.17

9.29

5.32

4.71

4.71

4.57

4.89

33.24

В4

В4

В4

В4

В4

В4

В4

В4

В4

7.58

19.84

18.89

5.00

8.69

4.82

2.14

3.11

68.44

26.40

2.62

27.13

4.55

4.49

2.42

33.59

36.57

40.15

40.18

5.98

255.68

156.05

163.01

539.78

1092.90

454.37

4.30

813.10

В2

В2

В2

4

4

4

4

4

4

4

дистанционное
управление
освещением
см. раздел АТМ

Луч-220-С123 МВФ

2хЛУЧ-220-С123

54

200 лк

6 лк

6 лк6 лк 6 лк

3п.25
п.25

п.25

  Условные обозначения

 п25- труба пластиковая жесткая гладкая ɸ25 мм
пвх25- труба пластиковая гибкая гофрированная ɸ25мм

Мр.20 - металлорукав ɸ20

2ЛУЧ-220-С123

пвх.20
с подвала

Гр.3-6
п.25

2xДПО 5032Д

100 лк

8хGL-15
Грильято

ДПО 5032

ДПО 5032Д
2xДПО 5032

ДПО 5032

№2-1А

№2-1А

Гр.4-5

"ПК"

"ПК"

№3-8А
п.25

№3-9А
п.25

подключить от
внутренних сетей
супермаркета

№3-9А
п.25

№3-8А
п.25

Гр.3-14
п.25

Гр.3-14
п.25

2хДПО 0103 20
2,2

  ДПО 0103 20
             2,2

ДПО 5030 12
2,2

  ДПО 0103 20
2,2

  ДПО 0103 20
2,2

  ДПО 0103 20
2,2

  ДПО 0103 20
 2,2

  ДПО 0103 20
2,2

  ДПО 0103 20
2,2

  ДПО 0103 20
2,2

потолок Грильято

потолок Грильято

потолок Грильято

потолок Грильято

потолок Грильято

ДД

ДД

ДД -датчик встроен в светильник

ДД

ДД

потолок Грильято

8хGL-15
Грильято

8хGL-15
Грильято

4хGL-15 Грильято

4хGL-15 Грильято

8хGL-15 Грильято

4 DL-Crill-12w

20 DL-CRIGLIATO -12W

-кабельная заделка

  ДПО 0103 20
2,2

3п.50

п.25

22.09.2025
C-20
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Вд2

Пд1 Пд1

Вд1

1К
20

2Е
21

1К
22

2Е
23

2Е
26

2Е
27

2Е
28

1К
15

1К
16

2К
19

3Е
24

3Е
25

2Е
17

ЭЩ

2Е
18

Л1

Л1

Л2+4.200
+7.200

+4.200
+7.200

H2

Номер
пом. Наименование Категория

помещения
Площадь

кв.м.

Помещения МОП

01

02

03

04

Лестничная клетка

Коридор

Тамбур-шлюз

Экспликация помещений

Лифтовой холл

ВПВ

ВПВ

ОТ

Пд7

ВК

ВВК

В ВК

Жилая Жилая Жилая

Кухня-ниша

Коридор

Кухня
Санузел

Прихожая Прихожая

Санузел

Жилая
Жилая

Прихожая
Кухня-ниша

Прихожая
Гостиная

Кухня-ниша Санузел Прихожая Санузел Санузел
Прихожая

Кухня-ниша

Жилая

Жилая

Ку
хн

я-н
иш

а

Жилая

ЖилаяЖилая

Жилая

Жилая Жилая Жилая

Жилая

СанузелСанузелПрихожая

Кухня-ниша

СанузелПрихожая

Кухня-нишаКухня-ниша

02

04

Прихожая

Санузел
Санузел Прихожая

Санузел

Кухня-ниша

Жилая

ЖилаяЖилая

Кухня-ниша

Жилая

Жилая

Жилая
Санузел

Санузел
Кухня-ниша

Прихожая

18.62 14.01

12.74
5.05

3.33 4.18
3.61

Санузел

4.53
6.29

6.33

12.05
12.55

16.15

5.35
5.00

7.67

4.40
3.82

5.30

15.70 10.74

10.34

4.75

3.30
4.54

2.64

Прихожая

5.40

4.36

12.42

Ку
хн

я-н
иш

а

6.29

13.78

12.89

6.274.59

5.33

6.03 3.94 3.46

16.12

14.3613.5912.55

13.55

5.22

7.15

4.245.865.14
4.213.964.80

5.17

4.76

5.54

16.84

15.48 14.10

16.34

5.64

14.17

5.19

Кухня-ниша

5.13

15.86

Жилая

Жилая

11.48

Жилая

13.17

Жилая

12.58

11.36

7.43

58.75

32.63
58.75

16.15

29.29
29.29

24.60
41.75
41.75

15.70
29.22
29.22

21.08
33.67
33.67

39.09
57.78
57.78

44.07
63.72
63.72

26.10
43.50
43.50

43.00
43.00

22.84
37.27
37.27

15.86
29.18
29.18

14.17
28.65
28.65

30.44
44.84
44.84

32.32
47.79
47.79

15.98

7.67

2.37

25.75

15.98

01

3.87

Санузел
5.40

Санузел 3.81Прихожая

4.26

Прихожая

EIS
30

EIS30 EIS30

EIS30

Итого общая площадь помещений МОП этажа

Коридор05

23.57

27.12

76.71

03 23.57
05

27.12

1/2

спз

ниша №4 ниша №3

ниша №2
ниша №1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ЖЖ

2 3

А

A

A

ДПО3030

ДПО3030

ДПО3030

Гр.2-9

50 лк

50 лк

20 лк

5 лк

5 лк

5 лк

Гр.3-14
п.25

Гр.3-14
п.25

Гр.3-8
Гр.3-9

Гр.3-12
Гр.3-13

2п.202п.20

Гр.3-10
Гр.3-11
2п.20

Гр.3-10
Гр.3-11
2п.20

Гр.3-8
Гр.3-9
2п.20

Гр.3-12
Гр.3-13
2п.20

Гр.3-6

Гр.3-5

Гр.3-5

Гр.4-7

Гр.2-9
Гр.4-7

Гр.4-7

Гр.4-8

Гр.4-8

Гр.2-8
Гр.4-9
Гр.4-10

Гр.2-8
Гр.4-9
Гр.4-10

50 лк
AA A

Гр.4-9

А

A

A

A A

Гр.4-11

Гр.4-11
Гр.4-12

Гр.4-11
Гр.4-12 2п.25

A

№3-3А

№3-3А

п.25

п.25

№2-5А

№2-8А

№2-6А
№2-7А

№2-6А
№2-7А

№2-6А

№2-6А

№2-9А
№2-8А

№2-9А
№2-8А

п.50

п.50

п.25
к милицейскому фонарю на 2 эт

№3-4А

ДБУ69-50-001 У1
(наименов.улицы+номер)

№2-10А

1013

№2-10А
№2-11А
№2-12А

№2-5А

№2-10А
№2-11А
№2-12А

№2-5А

2п.50

2п.50

  П��М|ЧАН�|.

1.Управление рабочим освещением внеквартирных коридоров предусмотрено от датчиков движения.
2.Аварийное освещением постоянно включенное.
3.Управление рабочим освещением основной лестничной клетки Н2 предусмотрено от датчика движения.
4.Управление аварийным освещением промежуточной лестничной клетки Н2 с естественным освещением предусмотрено от
астрономического таймера (в дневное время отключено, в темное время суток постоянно включенное).
5. Управление рабочим и аварийным освещением лифтового холла,тамбур-шлюзов, внеквартирных коридоров, помещений 1 этажа
предусмотрено  с щитов 1.ЩО-4 и 1.ЩАО-3 расположенных в помещении консьежа.
7.Трассу прокладки групповых линий уточнить при производстве монтажных работ.
8.Световые указатели "Выход" и "ПК" предусмотрены в разделе СПЗ (систем пожарной защиты).
9.В лестничной клетке Н2 предусмотрены светильники :
-для аварийного освещения  Луч-220-С123. Светильник включается на полную мощность от астрономического таймера в темное
время суток, днем отключается.
-для рабочего  освещения -Луч-220 С123 МВФ. Светильники включаются на 60 секунд при снижении уровня освещенности
ниже 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика. Отсчёт времени начинается заново при
каждом появлении движения.Через 60 секунд после увеличения уровня освещенности выше порога срабатывания и прекращения
движения светильники выключаются.При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильники выключены и на движение не
реагируют.
10. В тамбур-шлюзе аварийное освещение предусмотрено светильниками ЛУЧ-220-С64 (6w), постоянно включены.

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовГИП

Лист №док. Подпись ДатаИзм.
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭОМ.1

08.25

08.25

Освещение.
План 2-3 этажа

Формат

-датчик движения

Луч-220-С123 МВФ

ЛУЧ-220-С123

Луч-220-С63

55

  Условные обозначения

 п25- труба пластиковая жесткая гладкая ɸ25 мм
пвх25- труба пластиковая гибкая гофрированная ɸ25мм

Мр.20 - металлорукав ɸ20

"ПК"

"ПК"

№3-9А
п.25

№3-9А
п.25

Гр.3-6
п.25

Гр.3-6
п.25

ДД

ДД -датчик встроен в светильник

кабельные
 заделки

кабельная заделка

3п.25 3п.25

3п.25
3п.25

22.09.2025
C-20



А

Б

В

Г

Д

ВКВВ ОТ ОТ

В ВВК
ВК ВК В

ВК ОТЛ

ВК В

ВК В

ВК

ВВ

В

ВК

В

ВКВ
ВК

КВВКВ

ВК

В

В

ВК

ВКК В

А/3

Е

А

Б

В

Г

Д

А/3

ВКВ

ВКВК В

Вд2

Пд1 Пд1

Вд1 ЭЩ

Л1

Л1

Л2

+10.200
+13.200
+16.200

H2

+10.200
+13.200
+16.200

ВПВ

ВПВ

Пд7

ОТ

1К
20

2Е
21

1К
22

2Е
23

2Е
26

2Е
27

2Е
28

1К
15

1К
16

2К
19

3Е
24

3Е
25

2Е
17

2Е
18

58.75

32.63
58.75

16.15
29.29

24.60
41.75
41.75

15.70
29.22
29.22

21.08
33.67

39.09
57.78
57.78

44.07
63.72
63.72

26.10
43.5043.00

43.00

22.84
37.27
37.27

15.86
29.18

14.17
28.65
28.65

30.44
44.84
44.84

32.32
47.79
47.79

32.77 37.15

46.9832.66

В ВК

ВК В

25.75

О
К-

4
О

К-
4

О
К-

3

EIS
30

EIS30 EIS30

EIS30

18.62

Жилая

14.01

Жилая 16.15
Жилая

5.35

Кухня-ниша

5.00
Коридор

12.74

Кухня

5.05

Санузел
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Жилая

6.29
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Санузел
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5.40
Санузел

3.87
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15.98
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Санузел
4.54
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Прихожая

Санузел

2.64

Кухня-ниша

4.75

15.70

Жилая

5.30

Кухня-ниша 12.42

Жилая
13.78

Жилая

12.89

Жилая

4.36

Санузел

Санузел

4.59 6.27
Кухня-ниша

5.33
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4.53

Санузел
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иш

а
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Кухня-ниша
11.36
Жилая
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11.48
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13.17

Жилая

12.58

3.483.48

Жилая

10.74

10.34
Жилая

13.55

Жилая

3.483.48

15.86

Жилая Жилая

12.55

03 23.57
05 27.12

Номер
пом. Наименование Категория

помещения
Площадь

кв.м.

Помещения МОП

01

02

03

04

Лестничная клетка

Коридор

Тамбур-шлюз

Экспликация помещений

Лифтовой холл 15.98

7.67

2.37

Итого общая площадь помещений МОП этажа

Коридор05

23.57

27.12

76.71
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Гр.3-9
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Гр.3-12
Гр.3-13
2п.20

Гр.3-8
Гр.3-9

Гр.3-12
Гр.3-13

2п.202п.20

Гр.3-10
Гр.3-11
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Гр.3-5
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Гр.4-7
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Гр.4-7
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Гр.4-10

50 лк
Гр.4-9
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A

A

А

A

A

A A
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№2-11А
№2-12А

№2-5А

2п.25

2п.50

2п.50
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Лист №док. Подпись ДатаИзм.
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Н.контр.

"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭОМ.1

08.25

08.25

Освещение.
План 4-6 этажа

Формат

-датчик движения

Луч-220-С123 МВФ

ЛУЧ-220-С123

Луч-220-С63
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  Условные обозначения

 п25- труба пластиковая жесткая гладкая ɸ25 мм
пвх25- труба пластиковая гибкая гофрированная ɸ25мм

Мр.20 - металлорукав ɸ20

"ПК"

"ПК"

№3-9А
п.25

№3-9А
п.25

Гр.3-6
п.25

Гр.3-6
п.25

Гр.3-6
п.25

Гр.3-6
п.25

ДД

ДД -датчик встроен в светильник

кабельные
 заделки

кабельная заделка

3п.25
3п.25

3п.25 3п.25

22.09.2025
C-20
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Прихожая

4.24

Санузел

7.43
Кухня-ниша 6.03

Прихожая Санузел

3.94 3.46
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5.17
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16.84
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4.76
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6.33
Кухня-ниша6.29
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12.55

3.61
Санузел

4.18
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3.33
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12.74

Кухня
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16.15
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Жилая
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Жилая
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3.48
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1

Номер
пом. Наименование Категория

помещения
Площадь

кв.м.

Помещения МОП

01

02

03

04

Лестничная клетка

Коридор

Тамбур-шлюз

Экспликация помещений

Лифтовой холл 15.98

7.67

2.37

Итого общая площадь помещений МОП этажа

Коридор05

23.57

27.12

76.71
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1 41/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142 3
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Гр.3-14
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Гр.3-14
п.25

Гр.3-10
Гр.3-11
2п.20

Гр.3-8
Гр.3-9
2п.20

Гр.3-12
Гр.3-13
2п.20

Гр.3-8
Гр.3-9

Гр.3-12
Гр.3-13

2п.202п.20

Гр.3-10
Гр.3-11
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Гр.3-6

Гр.3-5
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Гр.4-8 (9эт)
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Гр.2-8
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Гр.4-10

Гр.2-8
Гр.4-9
Гр.4-10

AA A

A

A

Гр.4-7
Гр.4-8(9эт)

А

A

A

A A

Гр.4-11

Гр.4-11
Гр.4-12

Гр.4-12

A

№3-3А
п.25

№3-3А
п.25

№2-5А

№2-6А
№2-7А
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№2-7А

№2-8А
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№2-8А п.50

п.50

№2-10А
№2-11А(9эт)
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№2-12А
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№2-12А

№2-5А

п.50

п.50
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Стадия Лист ЛистовГИП
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭОМ.1

08.25

08.25

Освещение.
План 7-9 этажа

Формат

-датчик движения

Луч-220-С123 МВФ

ЛУЧ-220-С123

Луч-220-С63
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  Условные обозначения

 п25- труба пластиковая жесткая гладкая ɸ25 мм
пвх25- труба пластиковая гибкая гофрированная ɸ25мм

Мр.20 - металлорукав ɸ20

"ПК"

"ПК"

№3-9А
п.25

№3-9А
п.25

п.25

Гр.3-6
п.25

ДД

ДД -датчик встроен в светильник

кабельные
 заделки

кабельная заделка

3п.25

2п.25

3п.25 3п.25

3п.25 3п.25

22.09.2025
C-20
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭОМ.1

08.25

08.25

Освещение.
План 10-12 этажа

Формат

-датчик движения

Луч-220-С123 МВФ

ЛУЧ-220-С123

Луч-220-С63
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  Условные обозначения

 п25- труба пластиковая жесткая гладкая ɸ25 мм
пвх25- труба пластиковая гибкая гофрированная ɸ25мм

Мр.20 - металлорукав ɸ20

"ПК"

"ПК"

№3-9А
п.25

№3-9А
п.25

п.25

Гр.3-6
п.25

ДД

ДД -датчик встроен в светильник

кабельные
 заделки

кабельная заделка

2п.25

3п.25 3п.25

3п.25
3п.25

22.09.2025
C-20
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Номер
пом. Наименование Категория

помещения
Площадь

кв.м.

Помещения МОП

01

02

03

04

Лестничная клетка

Коридор

Тамбур-шлюз

Экспликация помещений

Лифтовой холл 15.98

7.67

2.37

Итого общая площадь помещений МОП этажа

Коридор05

23.57

27.12

76.71
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Н.контр.

"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭОМ.1

08.25

08.25
  Освещение. План 13-14 этажа

Формат

-датчик движения

Луч-220-С123 МВФ

ЛУЧ-220-С123

Луч-220-С63
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  Условные обозначения

 п25- труба пластиковая жесткая гладкая ɸ25 мм
пвх25- труба пластиковая гибкая гофрированная ɸ25мм

Мр.20 - металлорукав ɸ20

"ПК"

"ПК"

№3-9А
п.25

№3-9А
п.25

п.25

Гр.3-6
п.25

ДД

ДД -датчик встроен в светильник

кабельные
 заделки

кабельная заделка

2п.25

2п.25

3п.25 3п.25

3п.25

3п.25

22.09.2025
C-20
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭОМ.1

08.25

08.25
Освещение. План 15 этажа

Формат

-датчик движения

Луч-220-С123 МВФ

ЛУЧ-220-С123
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  Условные обозначения

 п25- труба пластиковая жесткая гладкая ɸ25 мм
пвх25- труба пластиковая гибкая гофрированная ɸ25мм

Мр.20 - металлорукав ɸ20

"ПК"

"ПК"

№3-8А
п.25

ДД

ДД -датчик встроен в светильник

кабельные
 заделки

кабельная заделка

2п.25

3п.25 3п.25

22.09.2025
C-20
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Номер
пом. Наименование Категория

помещения

01
02 В4Кроссовая

03 ИТП
04 ДВенткамера

05 ДНасосная
06 Коридор

07 Коридор

08 Коридор

09 Коридор

10 Коридор

11 Коридор

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Номер
пом. Наименование Категория

помещения

33
34
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36
37
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46
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50
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56
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59
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64

Номер
пом. Наименование Категория

помещения
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Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов

57.14

7.25
7.06

11.88

4.16
3.50
4.47
4.18

5.94
3.42
3.77
3.31
4.37
6.42
6.83
3.57
3.24

3.94

7.46
3.19

4.17
4.04

3.60
4.59
6.15
6.39
3.67
3.52

4.25
5.88
4.14
3.39
3.52

6.09
3.54
3.25
3.51
3.27
2.81

3.47

3.29

3.77

3.16
4.18

4.90
3.49
3.49

3.14

3.66
3.88
3.55
3.21
3.44
3.15

15.76
32.36

4.47

2.88
3.11

Итого площадь помещений этажа

Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов
Кладовая спорт инв-ря жильцов

92
93
94

3.47
3.99
3.14

3.36
4.01
3.63

3.73
3.85

3.22
3.12
3.32

3.15

4.92

6.83

37.70
35.13

3.57

3.31

3.08
3.42

4.81

7.40
6.60
6.19
4.44
6.29

3.78
3.59

Коридор

-3.020-3.020

EI30

-3.000 -3.000

БЛОК №1 БЛОК №4

EI3
0

EI3
0 БЛОК №3

EI3
0

EI3
0

EI3
0

EI3
0БЛОК №6

-3.000

0.1

0.2

0.3

0.40.4 0.4

0.3

Дренажный приямок
700х700х600мм

Дренажный приямок
600х600х800мм

Дренажный приямок
600х600х800мм

0.3

9.29

6200

Дренажный приямок
500х500х500ммДренажный приямок

500х500х500мм

3.85
3.42

7.69

3.38
3.66

571.65

62

3.73
92

3.47
63

65 64

3.88

87

90
3.44

3.52

51 50

3.39 4.14

49

42
3.52

3.19
32 33

52

3.08

1133.23

примечание 6

примечание 6

-1.300

-1.300

-1.300

деформационный шов

деформационный шов

4.1731

7.46
7.0607

Коридор

41
3.67 6.39

4008
Коридор

7.25

23

6.42

22

4.37

11.88
11

Коридор

71

3.77

3.16

74

4.18

75

86

89

88

3.21 3.15

3.66 3.55

3.853.29 3.47

91

25 2429 2628 27

3.94 3.85 3.42 3.24 3.57 6.83 7.69 3.38 3.66
35 3630

34

4.04

393837
6.153.60 4.59

02
Кроссовая

69

67

66

70

68

Венткамера

57.14

05
Насосная

9.2904

73

3.59

72

3.78

7.40

6.60

6.19

4.44

6.29

56
57

53
3.42

76

3.15

5477

4.90 4.92

78

3.49 4.81

55

6.0979

82 83 84 6185

3.14 2.88 3.113.32 2.81

5958

3.25 3.51

48

45

93

43

47

44
3.36

3.99

4.01

46

3.63

4.25

5.88

4.47

09
Коридор

37.70

60

3.27

03
ИТП 10 Коридор

32.36

80
3.22

3.14

3.12
81

35.13

94

3.54

3.49

18

20

01
Коридор

571.65

13

5.94 4.183.31

06
Коридор 6.83

4.47

14 15

4.1612

3.57

21

3.77 3.31

19
3.42

3.50

17
16

EI30

15.76
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭМ.ЭО.1

08.25

08.25

Заземление. Система уравнивания потенциалов.
План подвала.

Формат

К1 К1
.1

ЭС

ст.25х4мм

ПуГВнг(А)-LS-1х25
т.ɸ25

РЕ-Т1

3xПуГВнг(А)-LS-1х25
РЕ-Вент

РЕ-Л3

РЕ-Л1
РЕ-Л2

ГЗШ1.2

РЕ-Крос
РЕ-Нас

РЕ-Вент

РЕ-В1
РЕ-В2РЕ-Т2

2хПуГВнг(А)-LS-1х25 РЕ-ИТП

РЕ-Т1
РЕ-Т2

РЕ-Л3

РЕ-Л1
РЕ-Л2

РЕ-В1
РЕ-В2

РЕ-Т1
РЕ-Т2

по лотку

по лотку

2ст.40х4мм

2ст.40х5мм

2ст.40х5мм

на 1 эт

на 1 эт

1000

2ст.40х5ммЭС

11хПуГВнг(А)-LS-1х25

Т1 Т2
ст.25х4мм

ст.25х4мм

ст.25х4мм
РЕ-Л1.1

ст.25х4мм
РЕ-Л1.1

ст.25х4мм
РЕ-Л1.1

РЕ-Л3.1
ст.25х4мм

ст.25х4мм

отверстие под
перекрытием

50х50мм, ст.ɸ32мм

РЕ-Л3.1
ст.25х4мм

на 1 эт.

на 1 эт.

на 1 эт.
3xПуГВнг(А)-LS-1х25

3хПуГВнг(А)-LS-1х25

РЕ-Нас

РЕ-В1
РЕ-В2

по лотку

РЕ-В1
РЕ-В2

РЕ-Л3

РЕ-Л1
РЕ-Л2

РЕ-Крос

РЕ-Л3

РЕ-Л1
РЕ-Л2

9хПуГВнг(А)-LS-1х25

РЕ-Нас
ст.25х4мм

В1 В1

ПуГВнг(А)-LS-1х25
РЕ-В1
РЕ-В2

РЕ-ГЗШ1.2

РЕ-ГЗШ1.2

+1.200

-0.100

РЕ-кл.СС

РЕ2-кл.СПЗ
РЕ2-кл.ЭМ

по лотку

по лотку

РЕ2-кл.СПЗ

РЕ1-кл.СС

РЕ1-кл.СПЗ

РЕ1-кл.ЭМ

РЕ2-кл.ЭМ

РЕ2-кл.СПЗ
РЕ2-кл.СПЗ
РЕ2-кл.ЭМ

РЕ2-кл.СПЗ
РЕ2-кл.ЭМ
РЕ-кл.СС

РЕ2-кл.СПЗ
РЕ2-кл.ЭМ
РЕ-кл.СС

7хПуГВнг(А)-LS-1х25

4хПуГВнг(А)-LS-1х25
по лотку

РЕ-ГЗШ1.2

по лотку
ПуГВнг(А)-LS-1х25

К1 К1
.1К2

61

Выпуск К2.1-1
∅160, L=5м

Выпуск К2-1
∅160, L=5м

Выпуск К4-1
∅110, L=5м Выпуск К1.1-1

∅110, L=7м

Выпуск К3-1
∅110, L=7м

Выпуск К1-1
∅110, L=7м
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Категория
помещения

Номер
пом. Наименование Площадь

м2

Экспликация помещений

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Л1

Л1

Л2

H2

EI30

1.17 Кофейня
Ун. кабина МГН
ПУИ

1.18 Супермаркет

1.18.1 Ун. кабина МГН
1.18.2 ПУИ
1.18.3 Загрузка

1.18.4 Зона загрузки

1.18.5 Зона загрузки

1.19 Цветочный магазин

1.19.1 Ун. кабина МГН
1.19.2 ПУИ

1.21 Пункт доставки №1

1.21.1 Ун. кабина МГН
1.21.2 ПУИ

1.20 Пункт доставки №2

1.20.1 Ун. кабина МГН
1.20.2 ПУИ

1.17.2
1.17.1

ограждение  ограждение  ограждение 

КОФЕЙНЯ

СУПЕРМАРКЕТ

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН

ПУНКТ ДОСТАВКИ №1

ПУНКТ ДОСТАВКИ №2

Помещения МОП
1.00 Тамбур

1.01 Санузел

1.02 Тамбур

1.03 Колясочная
1.04 Санузел МГН

1.05 Гостиная для жителей
1.06 Лифтовой холл

1.07 Лестничная клетка
1.08 Тамбур

1.09 Коридор

1.10 Тамбур

1.12 Холл
1.13 Консьерж

1.14 Санузел

1.15 Санузел

1.16 ПУИ
1.22 Тамбур

Полезная площадь всего

1.22.1 Электрощитовая

1.22.2 Электрощитовая

1.23 Техническое помещение

4.44

5.28

5.02

8.88

12.36
11.76

8.32

Итого полезная площадь встроенных
помещений

Полезная площадь помещений
всего на 1 этаж

ВК

ВКК

6.91
32.13

47.90
16.17
9.29

5.32

4.71

4.71

4.57

4.89

33.24

Г

В4

В4

В4

В4

В4

В4

В4
В4

В4

7.58

19.84

18.89
5.00

8.69

4.82
2.14

3.11
68.44

26.40

2.62

27.13
4.55

4.49
2.42

33.59

36.57

40.15

40.18

5.98

255.68

EI3
0

156.05

163.01

539.78

1092.90

454.37

4.30

813.10

 Е

1/4

Б

В

Д

Е

А/3

В2
В2
В2

EI30

EI30EI30

4.82

2.14
1.17.2

1.17.1
Ун. кабина МГН

33.24

Пункт доставки №2
1.20

1.20.2 2.42
ПУИ

4.49

1.20.1
Ун. кабина МГН

4.89

ПУИ1.21.2

1.21.1
4.55

Ун. кабина МГН

1.21
Пункт доставки №1

27.13

26.40
Цветочный магазин

4.71

Ун. кабина МГН
1.18.1

1.18.2
3.11

ПУИ

2.62ПУИ
1.19.2

4.57

Ун. кабина МГН

1.19.1

156.05

Кофейня
1.17

1.19

1.07

ПУИ

Загрузка
1.18.3

68.44

9.29 5.02

1.08
Тамбур

5.28
Тамбур
1.00

6.91
Тамбур

1.02

8.88

Тамбур1.10

8.69

Тамбур1.22

40.18

Холл
1.12

19.84
Коридор1.09

16.17

1.06
Лифтовой холл

32.13

1.03
Колясочная

5.00

1.14
Санузел

5.98

1.04
Санузел

4.30

1.16
ПУИ

5.32

1.15

Санузел

7.58
1.01

Санузел

11.76
Электрощитовая

1.22.2

12.36

Электрощитовая
1.22.1

Консьерж
1.13

18.89

1.05

Гостиная для жителей

47.90

1.23

Техническое помещение
8.32

454.37

Супермаркет
1.18

4.71
Зона загрузки
1.18.4

4.44
Зона загрузки
1.18.5А

Скуд

Скуд

Скуд Скуд

Скуд

А

Б

В

Г

Д

ж

А/3

Е

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141/1 1 3 41/41/31/2

5 7 8 9 10 115 6 7 8 9 10 11 12 134

А/2

А/1

61
50

21/1 11/41/31/2

3

3200 3000 4100 4100

А/2

А/1

61
50

11
65

0

14

50
0

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

16
40

0

50
0

49
00

25
00

18
00

11
00

30
00

31
00

16
40

0

57100

3200 3000 3600 500 4100 4200 450 4600 3450 3050 1550 5700 4400 2300 3000 3800 6200

ГЗШ1
ВРУ1-ВП

ГЗШ2
ВРУ2-ВП

ст.25х4мм

ст.25х4мм

ПуГВнг(А)-LS-1х120
РЕ-ВРУ

2ст.40х5мм
с подвала

2ст.40х5мм
с подвала

ГЗШ-В3
ВРУ-В3
(супермаркет)

ст.25х4мм

ст.25х4мм

ст.25х4мм

ст.25х4мм
РЕ-Л1.1

РЕ-Л1.1

ст.25х4мм
c подвала

РЕ-Л2.1

РЕ-Л2.1
ст.25х4мм

ст.25х4мм
c подвала

РЕ-Л3.1

РЕ-Л3.1
ст.25х4мм

ст.25х4мм
c подвала
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭМ.ЭО.1

08.25

08.25

Заземление. Система уравнивания потенциалов.
План 1 этажа.

Формат

                                                       Примечание.
1.Потенциально опасные проводящие конструкции подсоединяют к клеммной коробке (шине) в коробке уравнивания
потенциалов, что позволяет организовать ДСУП, не протягивая защитные проводники от каждого элемента к
распределительному щитку квартиры.
Изготавливают шину ДСУП из меди сечением не менее 10 мм2, подключая к ней шесть разъемов и более.
2.КУП соединяют с шиной заземления вводного распределительного щитка встроенных помещений с использованием
медного защитного PE-проводника сечением 6 мм2, заземляя  металлические поддоны ванн и все металлические
конструкции .
3.Согласно ТЗ проводники СУП  (заземление металлических ванн и др. ) выполняет  Собственник помещений.
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КУП1

КУП2

ЩР-АРМ

РЕ-КУП1
РЕ-КУП2

24-04-ЭОМ.1
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

08.25

24-04-ЭМ.ЭО.1

08.25

08.25

Заземление.Система уравнивания потенциалов.
План 15 этажа

Формат

Л1

Л1

Л2

H2
+37.200
+40.200
+43.350

+43.350
+40.200
+37.200

2К
19

2Е
18

58.75

32.63
58.75

EIS30 EIS30

Номер
пом. Наименование Категория

помещения
Площадь

кв.м.

Помещения МОП
01
02
03
04

Лестничная клетка
Коридор
Тамбур-шлюз

Экспликация помещений

Лифтовой холл 15.98
7.67

Итого общая площадь помещений МОП этажа
Коридор05

23.57

27.12

31,50

1К
15

1К
16

15.86
29.18

14.17

32.72

3Е
25

44.07
63.97
63.97

43.50
43.50

28.471К
2643.00

25.75

46.54
1К
27

22.84
37.27
37.27

1К
28

28.99
28.99

2Е
17

30.40
45.03
45.03

47.88
47.88

1К
20

16.15
29.29
32.83

1К
21

24.59
41.74
41.74

1К
22

15.70
29.22
29.22

1К
23

20.58
33.66
33.66

EIS
30

EIS30

2.44

76.78

2К
24

39.08
57.92
61.46

EI30

EI30EI30EI30EI3
0

EI30 EI30 EI30

EI30EI30 EI30

EI3
0

EI30EI30

3.54

Санузел

4.365.24
5.35Кухня

12.74

Жилая

15.86

6.27

14.36

Жилая

Кухня-ниша

Кухня-ниша

5.13

3.54

3.54 3.54

Ку
хн

я-н
иш

а

Ку
хн

я-н
иш

а

Санузел
3.49

Жилая

13.59

12.89

Жилая

5.19

Ку
хн

я-н
иш

а

Коридор 5.00

Ку
хн

я-н
иш

а

6.19

Жилая

14.17

18.81

Жилая

13.82

Жилая

24.59

3.61

4.18
Прихожая

5.05

Прихожая
3.33

Санузел

4.54

20.58

ЖилаяЖилая

5.30 15.70
7.67

3.82

СанузелПрихожая
4.40

Ку
хн

я-н
иш

а

2.67
Санузел

16.12

Жилая

Санузел3.94Кухня-ниша
6.00

Жилая

28.47

Прихожая

5.09

02

Жилая

5.22
Кухня-ниша

Кухня-ниша
7.15

22.84
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                                                       Примечание.
1.Потенциально опасные проводящие конструкции подсоединяют к клеммной коробке (шине) в коробке
уравнивания потенциалов, что позволяет организовать ДСУП, не протягивая защитные проводники от
каждого элемента к распределительному щитку квартиры.
Изготавливают шину ДСУП из меди сечением не менее 10 мм2, подключая к ней шесть разъемов и более.
2.КУП соединяют с шиной заземления вводного распределительного квартирного щитка с использованием
медного защитного PE-проводника сечением 6 мм2, заземляя таким образом все  корпус металлической
ванны и др. металлическое конструкции.
3.Согласно ТЗ проводники СУП  (заземление металлических ванн ) выполняет в квартирах Собственниками
помещений.
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- зажим для соединения токоотводов (ZZ-11551);

- зажим контрольный (проволока+полоса) (ZZ-005-064);

- зажим для подключения проводника (ZZ-005-064);

- токоотвод по плоской кровле на зажимах ZZ-202-005;

      ąсловные оēозначения�

- горизонтальный заземлитель;

- спуск токоотвода по стене на зажимах ZZ-11747

- токоотвод по стене на зажимах ZZ-11747;

- зажим для присоединения к металлоконструкциям на кровле (ZZ-11549)

- компенсатор термического изменения длины проводника (ZZ-502-001);

- вертикальный заземлитель длиной 3 м;

                                                                                                       ПРИМЕЧАНИЕ.

1.Мероприятия по молниезащите выполнены в соответствии с ПУЭ 7-е изд. Глава 1.7, СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее СО) и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (далее

РД).
2.Защищаемое сооружение относится к обычным с точки зрения молниезащиты в соответствии с п. 1 Таблицы 2.1 СО с уровнем защиты III и надёжностью

защиты от прямого удара молнии - 0,9 и к III категории с зоной защиты Б согласно п. 15 Таблицы 1 РД.

3.Защита зданий от разрядов молнии осуществляется с помощью молниеотводов. Молниеотвод представляет собой возвышающееся над защищаемым

объектом устройство, через которое ток молнии, минуя защищаемый объект, отводится в землю. Оно состоит из молниеприёмника, непосредственно

воспринимающего на себя разряд молнии, токоотвода и заземлителя.

4.Комплекс мероприятий по обеспечению необходимых требований к системе молниезащиты представлен следующими решениями:

- молниезащита объекта выполнена в виде молниеприёмной сетки при помощи стальной оцинкованной проволоки диаметром 8 мм, прокладываемой с

шагом не более 10x10 м. Сетка выполняется таким образом, чтобы ток имел, по крайней мере, два различных пути к заземлителю. Спуски токоотводов к

заземлителю выполняются не реже 20 м по периметру здания, токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20

м по высоте здания;
- крепление токоотводов производится (шаг установки 0,6-1 м):

· на плоской кровле с помощью зажимов ZZ-202-005;

· на стене с помощью зажимов ZZ-202-003;

- соединение и разветвление токоотводов производится с использованием зажимов ZZ-202-021;

- все металлические элементы, размещённые на кровле (ограждение, колпаки над вентиляционными шахтами, лестницы,электротехнические лотки и др.)

необходимо присоединить к молниеприёмной сетке при помощи зажимов ZZ-202-006. Лотки, стальные трубы эл.проводки заземлить по месту,по производстве

монтажных работ.

5.Комплекс мероприятий по обеспечению необходимых требований к заземляющему устройству представлен следующими решениями:

- монтаж заземляющего устройства, состоящего из горизонтального электрода (оцинкованная стальная полоса сечением 40x4 мм), расположенного на

глубине 0,7 м и на расстоянии минимум 1 м от стен здания и вертикальных электродов (штырей из оцинкованной стали диаметром 16 мм) длиной 3 м;

- соединение вертикальных и горизонтальных электродов между собой осуществляется с помощью ZZ-202-022;

- соединение токоотвода с выводом оцинкованной полосы из земли осуществляется с помощью зажимов ZZ-202-023.

6.Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20м по высоте здания.

7.Конструкция заземляющего устройства соответствует пункту 1.7.55 ПУЭ.

8.Заземляющие устройства защитного заземления и заземления для молниезащиты выполняются общими.

9.Спуски токоотводов крепить к бетонной стене, токоотвод проложить между стеной и негорючим утеплителем.

10. Металлическое ограждение по парапету над лифтовыми шахтами присоединить к молниеприемной сетке.
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1. Основная cucmeмa ураВнu6анuя поmенцuа110В 6ыnолняеmся nymeм объедuненuя с глаВноU эаэемляющеU wuнoU L=З.Ом 
(нулеВоU защumноU РЕ wuнoU) ВРУ следующuх про6одящuх чacmeU: 
- РЕN-про6однuко6 numaющux ка�елеU; 
- РЕ-про6оdнuко6 расnределumепьных cemeU u меmаллuческuх оболочек mелекоммунuкацuонных кабелеU; 
- поВmорного эаземлumеля; 
- меmамuческuх mруб uнженерных коммунuкацuU, Входящuх В эданuе (как можно блшке к mочке ux Мода В зdанuе); 
- заэем11яюще20 ycmpoUcmBa сuсmемы молнuезащumы. 
2. В Ванных комнаmах,ПУИ предусмоmреmь допо11нumельную cucmeмy ураВнuВанuя поmенцuапоВ, которая объедuняеm спедующuе чacmu: 
- доступные nрuкосноВенuю nроВодящuе чacmu сmацuонарных усmаноВок; 
- сmороннuе проВоdящuе чacmu (меmаплuческuе Ванны u noлomeнцecywumeлu). 
(oeduнeнue оmкрыmых u сmороннuх npoBodящux чacmeU, нуле6ых эащumных nро6однuко6 cnedyem Выполнять 6 коробках ШДУП, коmорые соедuняюmся с РЕ 

шuноU к6арmuрно20 щuma. 
З. В waxme лuфmа npedycмompemь dополнumельную cucmeмy ураВнu6анuя nоmенцuалоВ, коmорая объеduняеm следующuе чacmu: 
- меmаллuческuе nро6одящuе чacmu 11uфmо6ого оборудоВанuя {корпуса Всех элeкmpoannapamoB, кабuна лuфmа, dBepu waxmы, корпуса щumoB u md); 
- напра6ляющuе waxmы лuфmа. 
(oeduнeнue cлedyem Выnолняmь с конmурамu ура6нu6анuя поmенцuалоВ ВерхнеU чacmu waxmы лuфmа u nрuямка, соеduненнымu шuноU заземленuя шaxmw, 

коmорая соедuняеmся с 211а6ноU заземляющеU шuноU ВРУ. 
4. В mехнuческuх помещенuях lнасосноU, ИТП) также npedycмampuBaemcя cucmeмa Д(':!П, объедuняющая ме11ду собоU 6се доступные прuкосно6енuю оmкрыmые 

проВоdящuе чacmu сmацuонарно20 элекmрооборуdоВанuя (корпуса щumoB) u сmороннuе про6одящuе чacmu (6 mом чuсле оmкрыmые меmаллuческuе чacmu 
консmрукцuu эс!анuя), а также PE-npoBodнuкu расnреdелumельных cemeU. 
5. Все конmакmные соеduненuя должны coom6emcm6o6amь mребо6анuям ГОСТ 10434-82 к конmакmным соедuненuям класса 2. 
6.В качесmВе мa2ucmpaлu эаземленuя В шахmах лuфmо6 прuменена оцuнкоВанная стальная полоса 25х4. По11оса крепumся сВаркоU на стене с шагом 1-1,5 м. 
1.Сеченuе numaющux кабелеU Выбрано только по mоку !согласно Т'::1,ка�ель показываем do гранuцы проекmuроВанuя). Расчетное сеченuе кабеля [с проВеркоU 

по mоку u потере напряженuя) u ux ко11uчесm60 будет определяmься CemeBoU комnанuеU согласно 6ыбранноU mpaccoU npoкnadкu кабелеU, 
В.Арматуру фундамента u каркаса эданuя coeduнumь с гла6ноU эаэем11яющеU wuнoU. (оедuненuе Выполнumь сВаркоU, 
9.Для Вк11юченuя BodonpoBodнoU арматуры В cucmeмy аопо11нumельно20 ураВнuВанuя поmенцuалоВ npu uспользоВанuu меmа11лоnласmuк0Вых mруб на mрубах 

nodaчu холодноU u горячеU 6оды ycmaнoBumь mокопроВоdящuе BcmaBкu u nоdключumь ux к cucmeмe аополнumельного ураВнuВанuя поmенцuалоВ. В эmом с11учае 
самu элементы 6odonpo6odнoU сuсмеmы: кpaны,cмecume11u,no11omeнцecywumeлu,Beнmuлu u dp. demaлu, Выполненные uэ металла, отдельно поdключаmь к 
аополнumельноU cucmeмe урабнuВанuя поmенцuалоВ не mребуеmся. 
10.В случае uспользоВанuя для сmоякоВ меmаллuческuх mpy/1 u прохожденuя ux 6 санmехнuческом коробе coomBemcmByющux усmаноВка mокороВоdящuх бсmаВок 

не mpellyemcя, аосmаmочным я6ляеmся nоdключенuе nро6однuкоВ доnолнumепьного ура6нu6анuя поmенцuа11об неnосреdсmВенно к меmа1111uческuм mру/\ам сmояко6. 
11.Защumное заземленuе Выполняется б coomBemcmBuu с mребоВанuямu разд.1,1 П�Э. Коробкu ура6нu6анuя nomeнцuaлofl КУП усmана611uВаюmся 6 

mехно11огuческuх нuwax Водосна/\женuя. 
12.К клеммам "зем11я" wmеnсельных роэеmок,с6еmuльнuко6 npucoeduняюmcя РЕ-жuлы подключаемых ка/\елеU, с dpy20U стороны жuлы npucoeduняюmcя е PE-wuнe 

расnреdе11umельных щumоб. 
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1. Основная cucmeмa ура6нu6анuя поmенцuапо6 6ыпо11няеmся пуmем оОъеаuненuя с г11а6ноU эаэем11яющеU шuноU 
{ну11е60U эащumноU РЕ wuнou) ВРУ2 с11едующuх nроВоаящuх чacmeU: 
- РЕN-проВоднuкоВ numaющux кalie11eU; 
- РЕ-nроВоднuко6 распреае11umе111,ных cemeU u меmа1111uческuх 0Оо11очек mелекоммунuкацuонных каОе11еU; 
- nо6mорного эаэем11umе11я; 
- меmа1111uческuх mpyli uнженерных коммунuкацutl, 6хоаящuх 6 эаанuе (как можно li11uжe к mочке ux 66ода 6 эданuе); 
- заземляющего ycmpoUcmBa сuсmемы мопнuеэащumы. 
2. В 6анных комнаmах,П:!И npedycмompemь доnолнumельную cucmeмy ура6нuВанuя nоmенцuалоВ ДСУП, которая oliъeduняem с11еdующuе чacmu: 
- доступные nрuкосноВенuю nроВодящuе чacmu сmацuонарных установок; 
- сmороннuе nроВодящuе чacmu (меmа1111uческuе 6анны u no11omeнцecyшume11u). 

зазем11umе11ь 
l•J.Dм 

Coeduнeнue оmкрыmых u сmороннuх про6оаящuх чacmeU, ну11е6ых эащumных про6оанuко6 следует 6ыполняmь 6 короОках ШДУП. которые соеduняюmся 
с РЕ wuнoU к6арmuрного щuma. 

З. В mехнuческuх nомещенuях (6енmкамере} mакже npedycмampuBaemcя cucmeмa ДСУП, оОъедuняющая между coOoU 6се доступные nрuкосно6енuю 
оmкрыmые про6одящuе чacmu сmацuонарного злекmрооОорудоВанuя (корпуса щumo6) u сmороннuе про6оаящuе чacmu (6 mом чuспе оmкрыmые 
меmа1111uческuе чacmu консmрукцuu эданuя), а mак:ке РЕ-nроВоднuкu расnределumельных cemetl. 

4. Все конmа1<mные соедuненuя должны coom6emcmBo6amь mpelioBoнuям ГОСТ 10434-82 k конmакmным соедuненuям кпасса 2. 
5.дрмаmуру фундамента u каркаса эdанuя coeduнumь с гла6ноU эаэемляющеU wuнoU. Соеаuненuе 6ыполнumь c6apкotl. 
6. Для 6ключенuя BodonpoBodнoU арматуры В cucmeмy dоnо11нumе11ьного ура6нu6анuя поmенцuа1106 npu uсnольэо6анuu меmа1111оnласmuко6ых mpyO на 

mpyOax nодачu холодноU u горячеU 6оды ycmaнo6umь mокоnро6оаящuе 6cma6кu u nодключumь ux к cucmeмe доnолнumельного ура6нuВанuя nomeнцua1106. 
В зmом случае самu элементы 6одоnро6одноtl сuсмеmы :кpaны,cмecume11u,no11omeнцecywume11u ,6eнmu11u u ар. деmалu, Выполненные uэ металла, оmdе11ьно 
подключать к доnолнumельноtl cucmeмe ура6нu6анuя nomeнцua1106 не mpeOyemcя. 

7.В случае uсnольэо6анuя для сmояко6 меmа11лuчес1<uх mpyli u nрохожdенuя ux 6 санmехнuческом кopolie coom6emcm6yющux усmаноВка mокоnро6одящuх 
6сmа6ок не mpeliyemcя, dосmаmочным я611яеmся nодключенuе nро6однuко6 аоnолнumепьного ура.Внu6анuя nomeнцua1106 неnосредсm6енно к меmаллuческuм 
mpyliaм сmояко6. 

8.Защumное эаэемпенuе 6ыnолняеmся 6 coom6emcm6uu с mpelio6aнuямu раэd.1.7 ПУЗ. КороОкu ура6нu6анuя nоmенцuало6 КУП усmана6лu6аюmся 6 
mехнологuческuх нuwax 6одоснаliженuя. 

9.К 1<11еммам "земля" wmеnсе11ьных роэеmок,с6еmuльнuко6 nрuсоедuняюmся РЕ-жuпы подключаемых ка.ОелеU, с аругоU стороны жuпы npucoeduняюmcя е 
PE-wuнe расnреdелumельных щumo6. 
10. В с6яэu с mем, чmо Внутренняя раэ6оака зл.cemetl 6ыполняеmся по uндu6uдуальному проекту (olicm6eннuкa 6сmроенных помещенutl, ГЭШ u 

оmхоаящuе om нuх лuнuu смоmреmь по uндu6uдуальным проектам. 
11.Сеченuе numaющux ка.ОелеU 6ы0рано mопько по mоку !согласно ТУ,каliель покаэы6аем до гранuцы npoeкmupo6aнuя). Расчетное сеченuе каliеля (с 

npo6epкotl по mоку u nomepe наnряженuя) u ux копuчесm6о liyдem оnредепяmься Ceme6oU комnанuеU согпасно 6ыliранноU mpaccoU nрокпадкu каОе11еU. 
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Номер
пом. Наименование Категория

помещения
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Экспликация помещений

Площадь
м2

Площадь
м2

Площадь
м2

Кладовая спорт инв-ря жильцов

Кладовая спорт инв-ря жильцов

Кладовая спорт инв-ря жильцов

Кладовая спорт инв-ря жильцов
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Кладовая спорт инв-ря жильцов

Кладовая спорт инв-ря жильцов
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Кладовая спорт инв-ря жильцов
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Кладовая спорт инв-ря жильцов
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Кладовая спорт инв-ря жильцов
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Кладовая спорт инв-ря жильцов

Итого площадь помещений этажа
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная
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План расположения лотков.
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ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Расположение лотков уточнить при выполнении монтажных работ с  учетом расположения инженерных сетей.
2. В блоках кладовых односторонее расположение лотка,питающие кабели на противоположную сторону от лотка
     проложить в ПВХ трубе диаметром 20мм по потолку и стенам.
3. Монтаж лотков  DKC выполнить по типовому проекту DKC-2019.FCL.

200х100 с SEP-перегородкой (Р+А)

100х50

лоток 100х50(Р)

лоток 100х50(А)
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Категория
помещения

Номер
пом. Наименование Площадь

м2

Экспликация помещений

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

Полезная площадь всего

1.17 Кофейня

Ун. кабина МГН

ПУИ

1.18 Супермаркет

1.18.1 Ун. кабина МГН

1.18.2 ПУИ

1.18.3 Загрузка

1.18.4 Зона загрузки

1.18.5 Зона загрузки

1.19 Цветочный магазин

1.19.1 Ун. кабина МГН

1.19.2 ПУИ

1.21 Пункт доставки №1

1.21.1 Ун. кабина МГН

1.21.2 ПУИ

1.20 Пункт доставки №2

1.20.1 Ун. кабина МГН

1.20.2 ПУИ

1.17.2

1.17.1

ограждение  ограждение  ограждение 

КОФЕЙНЯ

СУПЕРМАРКЕТ

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН

ПУНКТ ДОСТАВКИ №1

ПУНКТ ДОСТАВКИ №2

Помещения МОП

1.00 Тамбур

1.01 Санузел

1.02 Тамбур

1.03 Колясочная

1.04 Санузел МГН

1.05 Гостиная для жителей

1.06 Лифтовой холл

1.07 Лестничная клетка

1.08 Тамбур

1.09 Коридор

1.10 Тамбур

1.12 Холл

1.13 Консьерж

1.14 Санузел

1.15 Санузел

1.16 ПУИ

1.22 Тамбур

Полезная площадь всего

1.22.1 Электрощитовая

1.22.2 Электрощитовая

1.23 Техническое помещение

4.44

5.28

5.02

8.88

12.36

11.76

8.32

Итого полезная площадь встроенных
помещений

Полезная площадь помещений
всего на 1 этаж
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1.18.4

4.44
Зона загрузки
1.18.5
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"Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
 назначения на первом этаже здания",поз.3.1

  Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

Патрушев

Семерикова Р

Жукова

11.24

11.24

11.24

24-04-ЭОМ.1

          План расположения лотков. МОП.
План 1 этажа.

Формат

проволочный лоток 100х50

проволочный лоток 100х50

30
0

300

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Расположение лотков уточнить при выполнении монтажных работ с
учетом расположения инженерных сетей.

2.При невозможности прокладки лотков за подвесным потолком Грильято, групповые сети
проложить по подвалу.

 л
от

ок
 3

00
х1

00
 (А

)

 лоток 300х100 (Р)

 лоток 200х100 (А)

7022.09.2025
C-20
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КРовельная опора 
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WаР1Ба ГРОВеР 
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СпециФикация на ОДИН :.зел 

АРТИl<�/1 
Завод 

изготовитель Ед.изм, Кал. ПРИМ@LIОНИ@ 

KM-TR-F-K□P41-41 КМ-ПРОФИЛЬ WT 2х6=12 
STPU41-41-250 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 2х6=12 
STPU41-41-500 HD КМ-ПРО,�1И/1Ь WT 6 РаЗМеР ПО 

проект� 

ВТ!О-30 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 2х6=12 
SHG!0 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 2х6=12 
SHl0 HD КМ-ПРО'11ИЛЬ WT 2х6=12 

GК!О HD КМ-ПРО'11ИЛЬ WT 2х6=12 
USG4 HD КМ-ПРО'11ИЛЬ WT 2х6=12 

LNplus50-200-1,0-3000 КМ-ПРОФИЛЬ WT 6 Размер по 
HD проект� 

KLplus200-3000 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 6 Размер по 
проект� 

VG-20 HD КМ-ПРО'11ИЛЬ WT 2х6=12 д11я крепления 
лотка к 

ТРОВеРсе 
SH6 HD КМ-ПРО'11ИЛЬ WT 4х6=24 д11я крепления 

лотка к 
ТРОВеРсе 

GSб HD КМ-ПРО'11ИЛЬ WT 2х6=12 д11я крепления 
/IOTKQ К 

ТРОВеРсе 

n/n 

' 
1' 
1' 

4200 

J't 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
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'
1 00 

Наименование 
КРовельноя опора 

CTPQT ПРОФИЛЬ 
СтРаТ ПРО'11ИЛЬ 

Болт полнонаРеЗНОРI 
WайЕ.а ГРОВеР 

WаР1Ба П/IОСКаЯ 
�си11енная 

ГоР1ка канальная 
Уго11ок 

9 .Лоток 
непеРФОРИРОВаННЫРI 

10 КРыwка лотка 

о 

Винт 

WайБа П/IОСКаЯ 
�си11енная 

О ГаР1ка специальная с 
Фланцем 

4600 

t 
3450 

t ' ' 

сЬ сЬ 

СпециФикация на ОДИН :.зел 

АРТИК�/1 Завод 
изготовитель Ед,иэм,

KM-TR-F-K□P41-41 КМ-ПРОФИЛЬ WT 

STPU41-41-250 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

STPU41-41-500 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

ВТ!О-30 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

SHGl0 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

SH!0 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

GК!О HD КМ-ПРОС!>ИЛЬ WT 

USG4 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

LNplus50-50-l,0-3000 КМ-ПРОФИЛЬ WT 

HD 

KLplusS0-3000 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

V6-20 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

SH6 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

GS6 HD КМ-ПРОФИЛЬ WT 

' 1 

1 1' '

1 1 ' ' 

3050 

1"" t ' ' 

0 0 
2-2

� 
L--

... .,_ .. 

r- -:d3::::-,, 

Кол, 

2 

2 
2 
1 

12 
12 
12 

12 

1 

1 

ПРиме1..1ание 

Размер по 
проект� 

Размер по 
проект� 

Размер по 
проект� 

ё: д11я крепления 
/IOTKa К 

TPQBePce 
4 д11я крепления 

/IOTKa 1-( 

ТРОВеРсе 
2 д11я крепления 

лотка к 
ТРОВеРсе 

' 
1'
1' 

5700 

+ 
4400 

' 

сЬ 

� 
-=fR=, 

' ' 
1 1 ' ' 

1 1 ' ' 

+ 
2300 

+ ' ' 
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3-3

3000 

п/п 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

' 

1'
1' 

+ 
3800 

' 

0 

Наименование 
КРовельная опора 

СтРаТ ПРОФИЛЬ 
СТРаТ ПРОФИЛЬ 

Болт по11нонаРезноР1 

WайБ(] ГРОВеР 

WаР1Ба плоская 
�силенноя 

Гайка канальная 

Уголок 

Лоток 
непеРФОРИРОВОННЫРI 

10 КРыыwа лотка 

о 

Винт 

WaPIБO плоская 
�силенная 

О Га111ка специальная с 
Фланцем 

+ ' 

0 

СпеЦИФИКОЦИЯ 

АРТИК�Л 
KM-TR-F-K□P41-41 
STPU41-41-250 HD 
STPU41-41-500 HD 

ВТ!О-30 HD 

SHGl0 HD 

SHLO HD 

GК!О HD 

USG4 HD 

6200 

на ОДИН :.зел 
ЗаВОА 

изготовитель 
КМ-ПРО'11ИЛЬ 
КМ-ПРО'11ИЛЬ 
КМ-ПРО'11ИЛЬ 

КМ-ПРО'11ИЛЬ 

КМ-ПРО'11ИЛЬ 

КМ-ПРО'11ИЛЬ 

КМ-ПРОФИЛЬ 

КМ-ПРОСl'ИЛЬ 

Ед,изм, Кол. 
WT 2х15=30 
WT 2х15=30 
WT lxl5=15 

WT 12х15•180 

WT 12х15=180 

WT 12х15=180 

WT 12х15=180 

WT 2х15=30 

ПРиме1..1ание 

Размер по 
проект� 

LNplusS0-100-1.0-3000 КМ-ПРОСl'ИЛЬ WT 15 Размер по 
HD 

KLplusl00-3000 HD 

Vб-20 HD 

SH6 HD 

GS6 HD 

проект� 

КМ-ПРОФИЛЬ WT 15 Размер по 
проект� 

КМ-ПРОФИЛЬ WT Зх15=45 для кс,еплениs:� 
лотка к 

ТРОВеРсе 
КМ-ПРО'11ИЛЬ WT 6х15=90 для крепления 

лотка к 
ТРОВеРсе 

КМ-ПРО'11ИЛЬ WT Зх15=45 для крепления 
лотка к 

ТР□ВеРсе 

24-04-ЭОМ.1
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Стршпелъство жилого комплекса со встроеIПiыми помещенияЮI 
общественно-делового и коммерческого назначения и пол:mmиническим 
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная 
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РРазработал

24-04-ЭОМ.1

           Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями
общественно-делового,коммерческого назначения и поликлиническим
учреждением  по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная

  "Жилой дом со встроенными помещениями
общественно-делового и коммерческого
назначения на первом этаже здания", поз.3.1Семерикова

08.25

Жукова

Патрушев

08.25

08.25

Опросный лист ВРУ1

72

Формат

NN питающих линий

Номинальный ток 

Тип и технические данные

трансформатора тока
Тип и технические данные

Тип панели

расцепителя

счетчика

315 315

ВА47-29

НL1

соединений

Схема ВРУ

межпанельных 
Схема 

Wh1

125А

НL1

ВРУ1-ВП  ;  ВРУ 1А-13-20УХЛ4 (по заказу) ВРУ1-РП ; ВРУ 1А-47-00УХЛ4

П1.1

125 100 80

Wh2

N
PE

ВА
88

-3
2

НL2
6А

QF1
ВА88-40

QF2

QF

ВА47-29
6А

QF

    ПЦ-6
    630А

ЛПО2001 ЛПО2001 AD22DS

ОП
С1

-В
 (I

)

ОП
С1

-В
 (I

)

Wh3

КМ1
400В/АС3

ВА88-35

НL1
AD22DS

250 250

-

ТА1-ТА3 ТА4-ТА6

ВА88-33

"а"

"б"

125 250

"в"

"г"

"а" "б"

Меркурий 234ARTM2-03
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Меркурий 234ARTM2-03
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Ввод Н1.А Ввод Н1.Б

ТТИ-А 300/5
кл.0,5

ТТИ-А 300/5
кл.0,5

    ПЦ-6
    630А

ПРИМЕЧАНИЕ.

1.Для корпуса ВРУ1-ВП и ВРУ1-РП предусмотреть цоколь высотой 400мм из уголка 40х40мм, окрашенного в цвет корпуса.
2.Для АВР предусмотреть в схеме для диспетчеризации :
-авария на основном вводе;
-переключение на резервный ввод;
-восстановление основного ввода;
-восстановление резервного ввода;
-снятие параметров сети с ввода.
3.3.Допускается замена указанного эл.оборудования на аналогичное.
4.На лицевой панели вводных устройств должны быть окна для снятия показания счетчика.
5.Табличка «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты»-2шт.

1.QF1

125

ВРУ-ВП1 

МА-№1.1 МА-№1.2 

"а" "б"

ВА88-40

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

5х
50

Ics=35кАIcs=35кА

Ics=35кА Ics=35кА
ВА88-33

1.QF2

ВВ
Гн

г(
А)

-L
S-

5х
50

основной ввод

"в" "г"
основной ввод

резервный ввод

резервный ввод

ВА88-37
1.QF1

Ics=35кА
ВА88-37

1.QF1

Ics=35кА

ВРУ-ВП1 

250

перемычка

125 125100 100

П1.2 П2.1 П2.2 П3.1

125

П3.2 П4.1 П4.2

25

П9 П10

100

Меркурий 234ARTM2-02
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,
многотарифный,
Оппорт,RS-485,
CSD/GCM/GPRC

ВА
88

-3
2

ВА
88

-3
2

ВА
88

-3
2

ВА
88

-3
1

ВА
88

-3
1

ВА
88

-3
1

ВА
88

-3
1

ВА
88

-3
1

ВА
88

-3
1

ТТИ-А 125/5
кл.0,5

Ics=35кА
125А
ВА88-35

Ics=35кА

АВР 150А

КМ2
400В/АС3

Wh4

ИКК

Отсек коммерческого учета
Меркурий 234ARTM2-03 (D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Cu 50x4 Cu 30x3 

1.АВР
 ВРУ1А-18-80УХЛ4*(по заказу)

250А

НL1
AD22DS

315А

КМ1
400В/АС3

ВА88-37

НL1
AD22DS"в" "г"

Ics=35кА
250А
ВА88-37

Ics=35кА

АВР

КМ2
400В/АС3

Wh4

ИКК

Cu 30x3 

125 125

1.АВР-СПЗ
   ВРУ1А-18-80УХЛ4* (по заказу)

МП-№2.1

ВВГнг(А)-FRLS-5х16

МП-№2.2МП-№2.1 МП-№2.2

ВВГнг(А)-FRLS-5х50

Отсек коммерческого учета
Меркурий 234ARTM2-03 (D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

ТТИ-А 250/5
кл.0,5

    1.АВР
 ВРУ1А -18-80УХЛ4*( по заказу )

ВВГнг(А)-LS-3(1х120)

ВВГнг(А)-LS-3(1х120)

Табличка
" Не отключать!
Питание систем
противопожарной защиты!"-2шт

ИКК
КИП-Л 245520

ИКК
КИП-Л 245520

ВА 88-35

200А
250 Ics=25кА

50А
125

ВА 88-32
Ics=25кА

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
5х

12
0

ВВ
Гн

г(
А)

-F
RL

S-
5х

12
0

ВВГнг(А)-FRLS-5х95

315А150А

22.09.2025
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NN питающих линий

Номинальный ток 

Тип и технические данные

трансформатора тока
Тип и технические данные

Тип панели

расцепителя

счетчика

315 200

ВА47-29

НL1

соединений

Схема ВРУ

межпанельных 
Схема 

Wh1

40А

НL1

ВРУ2-ВП  ;  ВРУ 1А-13-20УХЛ4 (по заказу) ВРУ2-РП ; ВРУ 1А-44-00УХЛ4

В3-н1

250

Wh2

N
PE

ВВГнг(А)-LS-3(1х120)

ВВГнг(А)-LS-3(1х120)

НL2
6А

QF1
ВА88-37

QF2

QF

ВА47-29
6А

QF

    ПЦ-6
    630А

ЛПО2001 ЛПО2001 AD22DS

ОП
С1

-В
 (I

)

ОП
С1

-В
 (I

)

ВА88-31

НL1
AD22DS

-

ТА1-ТА3 ТА4-ТА6

125

"а"

"в"

"а" "б"

Меркурий 234ARTM2-03
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Меркурий 234ARTM2-03
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1.
3x230/400В,многотарифный,
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC

Ввод Н1.А Ввод Н1.Б

ТТИ-А 300/5
кл.0,5

ТТИ-А 200/5
кл.0,5

    ПЦ-6
    630А

ИКК

ПРИМЕЧАНИЕ.

1.Для корпуса ВРУ2-ВП и ВРУ1-РП предусмотреть цоколь высотой 400мм из уголка 40х40мм, окрашенного в цвет корпуса.
2.Для 2.АВР-СПЗ предусмотреть в схеме для диспетчеризации :
-авария на основном вводе;
-переключение на резервный ввод;
-восстановление основного ввода;
-восстановление резервного ввода;
-снятие параметров сети с ввода.
3.Допускается замена указанного эл.оборудования на аналогичное.
4.На лицевой панели вводных устройств должны быть окна для снятия показания счетчика.
5.Табличка «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты»-2шт.
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24-04-ЭОМ.1.С
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 

общественного-делового, коммерческого назначения и поликлиническим 
учреждением по адресу: г. Чита, ул. 1-я Коллективная Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 Разработал Семерикова 01.25 «Жилой дом со встроенными помещениями 
общественно-делового и коммерческого 

назначения на первом этаже здания», поз. 3.1 

Стадия Лист Листов 

 Проверил 
Р 1 20 

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов.  

 Н. контроль Жукова 01.25 
 ГИП Патрушев 01.25 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель Единица 

измерения 
Количест

во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОБОРУДОВАНИЕ 
1. 

ВРУ1-ВП 
Панель вводная, Iн = 400 А, 380/220 В,  50 Гц, IP31,габарит 
1700х800х450мм, в составе: 

ВРУ1А-13-20 УХЛ4 
(по заказу) 

ООО ПУ 
"Казаньэлектрощит" шт. 1 

Дополнительно:   см. опросный лист72 

2 
ВРУ1-РП 

Панель распределительная, 380/220 В, 50 Гц, IP31, 1700х800х450мм, 
в составе: 

ВРУ1А-50-00 УХЛ4 
(по заказу) 

ООО ПУ 
"Казаньэлектрощит" шт. 1 

  см. опросный лист72 

3 
Подставка под вводно-распределительные щиты высотой 400мм на 
два щита (ВП1,РП1), материал-уголок 40х40мм,цоколь должен быть 
обшит в цвет корпуса 

Индивид. исполнения компл 2 ВП,РП, 
АВР-2шт 

4 Комплект средств в электроустановках (щитовая): шт 2 ВРУ1, ВРУ2 

-каска защитная ЗУБР с защитным щитом-1шт

-диэлектрические (резиновые) перчатки-1пара

- диэлектрические (резиновые) боты (или сапоги)-1парап

-огнетушитель ОУ-3/в комплекте с креплением к стене-1шт

- коврик диэлектрический-1шт

-заземление переносное ЗПП-1/3 с сеч.16мм2

-изолирующие клещи КВП-2 (или КИ-1000) -1шт

-указатель низкого напряжения УННУ-25-1000 (или УННО-1М)-1шт

-штанга изолирующая ШО-1 или универсальная ШОУ-1 -1шт

-предупредительные плакаты-компл.
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24-04-ЭОМ.1.С
Лист 

2 
Изм. Кол.уч

 
Лист №док. Подп. Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель Единица 

измерения 
Количест

во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Щит силовой навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP31, в составе: ЩМП-5-УХЛ3 ИЭК шт. 1 
Габарит 
уточнить при 
комплектации 

ЩС-ОДН - вводной автоматический выключатель , Iр =63А, 10 кА, хар-ка С ВА88-32 3P 63А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр = 40 А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 40А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр = 32 А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 32А ИЭК шт. 3 

- выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 25А ИЭК шт. 7 

- выключатель автоматический, 3P, Iр = 20 А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 20А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр = 16 А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 16А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 1P, Iр = 10 А, 10кА, хар-ка С ВА 47-100 1P 10А ИЭК шт. 1 

- устройство защитного отключения, Iр =16А, Iут = 30мА,220В ВД1-63 16А 30мА ИЭК шт. 4 

-расцепитель независимого напряжения РН-47 ИЭК шт. 1 

- шина N и шина PE, медная шт. 2 

6 
1.АВР Вводная панель с АВР, Iн =250А, 380/220В,50Гц, IP31 ВРУ1А-18-80 УХЛ4 

(по заказу) ИЭК шт. 1 

См. опросный лист72 
-табличка «Не отключать! Питание систем противопожарной
защиты» шт. 1 

7 Щит силовой потребителей 1 кат. надежности, навесной, 380/220 В, 
50 Гц, IP31, Iном.шк=125А в составе: ЩМП-3 36 УХЛ3 ИЭК шт. 1 Уточнить при 

комплектации

ЩГП - вводной автоматический выключатель, 3P, Iр =100А, 10 кА, хар-ка
С ВА88-33 3P 100А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр =40А, 10 кА, хар-ка Д ВА 47-100 3P 40А ИЭК шт. 3 

- выключатель автоматический, 3P, Iр =50А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 50А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр =40А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 40А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр =32А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 32А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр =25А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 25А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 1P, Iр =16А, 10 кА, хар-ка Д ВА 47-100 1P 16А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр =16А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 16А ИЭК шт. 1 
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Лист №док. Подп. Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель Единица 

измерения 
Количест

во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- шина N и шина PE шт. 2 

8 Вводная панель с АВР, Iн =250А, 380/220В,50Гц, IP31 ВРУ1А-18-80УХЛ4 
(по заказу) ИЭК шт. 1 

1.АВР-СПЗ См. опросный лист72 
-табличка «Не отключать! Питание систем противопожарной
защиты» шт. 1 

9 Щит силовой аварийный (панель противопожарных устройств), 
навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP31, в составе: 

ЩМП-4-0 36 УХЛ3 
(фасад красного цвета) ИЭК шт. 1 

Габарит 
уточнить при 
комплектации 

ПЭСПЗ-1 - вводной автоматический выключатель, 3P, Iр =40А, 10 кА, хар-ка С ВА88-31 3P40А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iр = 32А, 10кА, хар-ка Д ВА47-100, 3Р,32А ИЭК шт. 2 

- выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, 10кА ВА47-100, 3Р,25А ИЭК шт. 2 

- выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, 10Ка,16кА ВА47-100, 3Р,16А ИЭК шт. 3 

- выключатель автоматический, 3P, Iр =16А, 10кА, хар-ка С ВА 47-29 3P 16А ИЭК шт. 2 

- выключатель автоматический, 1P, Iр =16А, 10кА, хар-ка С ВА 47-29 1P 16А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 1P, Iр =10А, 10кА, хар-ка С ВА 47-29 1P 10А ИЭК шт. 3 

- шина N и шина PE, медная шт. 2 
-табличка «Не отключать! Питание систем противопожарной
защиты» шт. 1 

10 Щит силовой аварийный (панель противопожарных устройств), 
навесной, Iном.ш=250А, 380/220 В, 50 Гц, IP31, в составе: 

ЩМП-6-0 36 УХЛ3 
(фасад красного цвета) У2 ИЭК шт. 1 

Габарит 
уточнить при 
комплектации 

ПЭСПЗ-2 - вводной выключатель автоматический,3P ,Iн =250А,Iр=160А,10.кА,D ВА88-35 3P 160А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iн = 63 А, 10 кА, хар-ка МА ВА 47-100МА 3Р 63А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iн = 50 А, 10 кА, хар-ка Д ВА 47-100 3Р 50А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iн = 40 А, 10 кА, хар-ка МА ВА 47-100МА 3Р 40А ИЭК шт. 2 

- выключатель автоматический, 3P, Iн = 20 А, 10 кА, хар-ка МА ВА 47-100МА 3Р 10А ИЭК шт. 5 

- выключатель автоматический, 3P, Iн = 16 А, 10 кА, хар-ка МА ВА 47-100МА 1P 16А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 1P, Iн = 16 А, 10 кА, хар-ка В ВА 47-100 1P 16А ИЭК шт. 2 

- выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, 10 кА, хар-ка с ВА 47-100 1P 10А ИЭК шт. 2 
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель Единица 

измерения 
Количест

во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- шина N и шина PE ИЭК шт. 2 
-табличка «Не отключать! Питание систем противопожарной
защиты» шт. 1 

11 Панель вводная, Iн = 400 А, 380/220 В, 50 Гц, IP31, 1700х800х450мм ВРУ1А-13-20 УХЛ4 
(по заказу) 

ООО ПУ 
"Казаньэлектрощит" шт. 1 

ВРУ2-ВП см. Опросный лист73 

12 
ВРУ2-РП Панель распределительная, 380/220 В, 50 Гц, IP31, 1700х800х450мм ВРУ1А-44-00 УХЛ4 ООО ПУ 

"Казаньэлектрощит" шт. 1 

см. Опросный лист73 

13 Конденсаторная установка компенсации реактивной мощности КРМ-0,4-50-5 У3 шт. 1 

габ.950х650х250мм,50кг, моноблок 

14 
Подставка под вводно-распределительные щиты  и АВР высотой 
400мм на три щита, материал-уголок 40х40мм,цоколь должен быть 
обшит в цвет корпуса 

Индивид. исполнения компл 1 ВП,РП, 
АВР-1шт 

15 Вводная панель с АВР, Iн =250А, 380/220В,50Гц, IP31 ВРУ1А-18-80 УХЛ4 
(по заказу) 

ИЭК шт. 1 

2.АВР См. опросный лист73 
-табличка «Не отключать! Питание систем противопожарной
защиты» шт. 1 

16 
2.ПЭСПЗ

Щит силовой аварийный (панель противопожарных устройств), 
навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP31, в составе: 

ЩРн-24з-0 36  УХЛ3 
(фасад красного цвета) ИЭК шт. 1 

(ВРУ2) -вводной автоматический выключатель, 3P, Iн =100А, Iр=32А,25кА ВА88-31 3P 32А ИЭК шт. 1 

- выключатель автоматический, 3P, Iн =100А, Iр=25А,6кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 25А ИЭК шт. 5 

- выключатель автоматический, 3P, Iн =100А, Iр=20А,6кА, хар-ка С ВА 47-100 3P 20А ИЭК шт. 1 

- шина N и шина PE ИЭК шт. 2 
-табличка «Не отключать! Питание систем противопожарной
защиты» шт. 1 

17 Щит этажный распределительный на 4 квартиры, встраиваемый, ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 LIGHT ИЭК шт. 112 
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель Единица 

измерения 
Количест

во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЩЭ-4 380/220 В, 50 Гц, IP31, в составе (на один щит): 

 (расположение слаботочного отсека справа)        

 - дифференциальный автоматический выключатель,2P,Iр = 63А, 
Iут=300мА АВДТ-32 2Р  ИЭК шт. 4   

 - счетчик электроэнергии однофазный электронный, 5(80) А, 220 В, 
класс точности 1,0 ,,RS-485 

Меркурий 206  PRSNO, 
5(60)A, 230В, кл.т 1/2, 

многотарифный 
Оппорт,RS-485,реле 

 Инкотекс шт. 4  

 

 -розетка одноместная, c заземляющим контактом, для монтажа на 
DIN-рейку, 16 А, 240 В, IP20 РАр10-3-ОП  ИЭК шт. 1   

 -распределительный блок на DIN-рейку, IP20 РДБ-125  ИЭК шт. 3   

 -распределительный блок на DIN-рейку, IP20 РДБ-160  ИЭК шт. 1   

 -провод белого цвета, сеч.1х10мм2 ПуГВнг(А)  НПП Технониколь м 2   

 - шина N    ИЭК шт. 1   

 - шина PE   ИЭК шт. 1   

 -самоклеящаяся этикетка «Молния» 50х50х50мм   ИЭК шт. 1   

 -самоклеящаяся этикетка «Заземление» 30х30мм   ИЭК шт. 1   

         

18 Щит этажный распределительный на 3 квартиры, встраиваемый, 
380/220 В, 50 Гц, IP31, в составе (на один щит): ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 LIGHT  ИЭК шт. 84   

ЩЭ-3 (расположение слаботочного отсека справа)        

 - дифференциальный автоматический выключатель,2P,Iр = 63А, 
Iут=300мА АВДТ-32 2Р  ИЭК шт. 6   

 - счетчик электроэнергии однофазный электронный, 5(80) А, 220 В, 
класс точности 1,0 ,RS-485 

Меркурий 206  PRSNO, 
5(60)A, 230В, кл.т 1/2, 

многотарифный 
Оппорт,RS-485,реле 

 

 Инкотекс шт. 3  

 

 -розетка одноместная, c заземляющим контактом, для монтажа на 
DIN-рейку, 16 А, 240 В, IP20 РАр10-3-ОП  ИЭК шт. 1   

 -распределительный блок на DIN-рейку, IP20 РДБ-125  ИЭК шт. 3   

 -распределительный блок на DIN-рейку, IP20 РДБ-160  ИЭК шт. 1   

 - шина нулевая N 8х12, на 14 групп    ИЭК шт. 2   

 -провод белого цвета, сеч 1х10мм2 ПуГВнг(А)  НПП Технониколь м 1,5   
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 -самоклеящаяся этикетка «Молния» 50х50х50мм   ИЭК шт. 1   

 -самоклеящаяся этикетка «Заземление» 30х30мм   ИЭК шт. 1   

         

19 Щит квартирный распределительный, встраиваемый, Iн = 63А, 220 В, 
50 Гц, IP31, в составе (на один щит): ЩРн-П-6 IP41 УХЛ3    ИЭК шт. 196   

ЩМХ-К -выключатель дифференциального тока автоматический,2P ,Iр =25А, 
Iут=30мА АВДТ-32 2Р  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 16 А, хар-ка С ВА 47-29 1Р 16А  ИЭК шт. 2   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 1   

 - шина N    ИЭК шт. 1   

 -шина PE для сеч. кабеля 3х10мм2   ИЭК шт. 1   

 -розетка штепсельная герметичная, открытой установки, IP54 PCш12-2-2-A  ИЭК шт. 2  На корпусе 
шкафа 

         

20  Щит квартирный распределительный, встраиваемый, Iн = 63А, 220 В, 
50 Гц, IP31, в составе (на один щит): ЩРн-П-6 IP41 УХЛ3    EKF шт. 5  Необходимость 

уточнить 
ЩМХ-В* -выключатель дифференциального тока автоматический,2P, Iр =25А, 

Iут=30мА АВДТ-32 2Р  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 16 А, хар-ка С ВА 47-29 1Р 16А  ИЭК шт. 2   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 1   

 - шина N    ИЭК шт. 1   

 -шина PE для сеч. кабеля 3х10мм2   ИЭК шт. 1   

 -розетка штепсельная герметичная, открытой установки, IP54 PCш12-2-2-A  ИЭК шт. 2  На корпусе 
шкафа 

         

21 Щит учетно-распределительный, Iном=250A,трансформаторного 
включения, с окном для снятия показаний счетчика: ШУЭ-Т-250-У1  ИЭК шт. 1  Необходимость 

уточнить 

ЩУ-В3 - автоматический выключатель ,3Р, Iр=250А ВА88-35 3Р  ИЭК шт. 1   

 -трансформатор тока 250/5А ТТИ-А  ИЭК шт. 1   

 - счетчик эл.энергии многотарифный полукосвенного включения,             
5-10А,400В, кл.т.0,5S/1 

Меркурий 234ARTM2-03 
(D)PBR.G 5(10)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В,Оппорт,RS-485, 

CSD/GCM/GPRC 

  шт 1   

 -шина N и РE    шт 2   
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22 Щит учетно-распределительный ,Iном=125A  : ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3  ИЭК шт. 1  Необходисмость 
уточнить 

ЩУ-В4 - автоматический выключатель ,3Р, Iр=100А ВА88-31 3Р  ИЭК шт. 1   

 - счетчик эл.энергии многотарифный прямоточный, 5(60А),400В, 
кл.т.0,5S/1 

Меркурий 234ARTM2-01 
(D)PBR.G 5(100)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В, Оппорт,RS-485, 

CSD/GCM/GPRC 

  шт 1   

 -шина N и РE    шт 2   

         

23 Щит учетно-распределительный ,Iном=125A , IP31 : ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3  ИЭК шт. 3  Необходисмость 
уточнить 

ЩУ-В5- 
ЩУ-В7 - автоматический выключатель ,3Р, Iр=100А ВА47-100 3Р  ИЭК шт. 1   

 - счетчик эл.энергии многотарифный прямоточный, 5(60А),400В, 
кл.т.0,5S/1 

Меркурий 234ARTM2-01 
(D)PBR.G 5(100)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В,  Оппорт,RS-485, 

CSD/GCM/GPRC 
 

  шт 1   

 -шина N и РE    шт 2   

         

24 Щит силовой распределительный, 380В,IP54 в нем: ЩРн-24З-1 IP54 UNIVERSAL   шт 1   

ЩС1 -вводной автоматический выключатель, 3P, Iн =100А, Iр=20А, 10кА ВА47-100 3P 25А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр= 10А 4.5кА, хар-ка С ВА 47-60М 1P 10А  ИЭК шт. 3   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр= 16А 4.5кА, хар-ка С ВА 47-60М 1P 16А  ИЭК шт. 2   

 - шина N и шина PE (компл)   ИЭК шт. 2   

         

25 Щит силовой распределительный (вентиляция), 380В, IP54 в нем: ЩРн-24З-1 IP54 UNIVERSAL   шт 1   

ЩВ1 -вводной автоматический выключатель, 3P, Iн =100А, Iр=20А, 10кА ВА47-100 3P 20А  ИЭК шт. 1   

 -расцепитель независимого напряжения  РН-47  ИЭК шт. 1   

 -выключатель автоматический модульный, 1P, Iр= 10А 6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1P 2А  ИЭК шт. 5   

 -выключатель дифференциального тока автоматический,2P ,Iр =25А, 
Iут=30мА АВДТ-32 2Р  ИЭК шт. 1   

 - шина N и шина PE (компл)   ИЭК шт. 2   
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26 Щит силовой распределительный (вентиляция), 380В, IP54 в нем: ЩРн-18з-1 IP54 UNIVERSAL   шт 1   

2.ЩР -вводной автоматический выключатель, 3P, Iн =100А, Iр=20А, 10кА ВА47-100 3P 20А  ИЭК шт. 1   

 -выключатель автоматический модульный, 1P, Iр=2А 6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1P 2А  ИЭК шт. 1   

 -выключатель автоматический модульный, 1P, Iр= 10А 6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1P 10А  ИЭК шт. 2   

 -выключатель автоматический модульный, 3P, Iр= 16А 6кА, хар-ка С ВА 47-60М 3P 16А  ИЭК шт. 1   

 -расцепитель независимого напряжения  РН-47  ИЭК шт. 2   

 -устройство защитного отключения,220В,4,5Ка, 16А, Iут=30мА ВД1-63  ИЭК шт. 1   

 - шина N и шина PE (компл)   ИЭК шт. 2   

         

27 Шкаф управления световым ограждением с АВР, 2х220В-2х220В-ФД  БУСО с АВР 2х220В-2х220В-ФД 
(по заказу)  Промсигнал г.Пермь шт. 1   

 Металлический корпус-50 до +60 градусов С, IP65,10А, с 
возможностью дистанционного управления        

27.1 Фотореле,220В, IP66 ФР603  ИЭК шт. 1   

27.2 Опорные стойки ОС-50-3/4  Промсигнал г.Пермь шт. 1   

27.3 Заградительные антивандальные огни, 6Вт, сдвоенные 2хЗОМ-48LED-АВ  Промсигнал г.Пермь шт.    

         

28  Щит освещения распределительный, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, 
в составе 

ЩМП-5-0 У2 IP54 
(инд. изг.)  ИЭК шт. 2  

Габарит 
уточнить 

ЩУК1 - выключатель автоматический, 4P, Iн = 20А, 10 кА,  хар-ка С ВА 47-100 4Р 20А  ИЭК шт. 7   

ЩУК3 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 7   

 - выключатель дифференциального тока автоматический, 2Р                   
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 7   

 -счетчик электроэнергии трехфазный электронный, 5(60) А, 380 В, 
класс точности 1,0, прямого включения 

Меркурий 234ARTХ2-01 
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В, многотарифный, 
Оппорт, RS-485,CSD/GCM/GPRC 

  шт. 1   

 -счетчик электроэнергии однофазный электронный, 5(60) А, 230 В, 
класс точности 1,0 , прямого включения 

Меркурий 206 PRSNO, 
5(60)A, 230В, кл.т 1/2, 

многотарифный 
Оппорт,RS-485 

  шт. 7   

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   
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29 Щит освещения распределительный, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, 
в составе 

ЩМП-6-0 У2 IP54 
(инд. изг.)  ИЭК шт. 1  Габарит 

уточнить 
ЩУК2 - выключатель автоматический, 4P, Iн = 20А, 10 кА,  хар-ка С ВА 47-100 4Р 20А  ИЭК шт. 11   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 11   

 - выключатель дифференциального тока автоматический, 2Р                   
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 11   

 -счетчик электроэнергии трехфазный электронный, 5(60) А, 380 В, 
класс точности 1,0, прямого включения 

Меркурий 234ARTХ2-01 
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В, многотарифный, 
Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC 

  шт. 1   

 -счетчик электроэнергии однофазный электронный, 5(60) А, 230 В, 
класс точности 1,0 , прямого включения 

Меркурий 206 PRSNO, 
5(60)A, 230В, кл.т 1/2, 

многотарифный 
Оппорт,RS-485 

  шт. 11   

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   

         

30  Щит освещения распределительный, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, 
в составе 

ЩМП-4-0  У2 IP54 
(инд. изг.)  ИЭК шт. 2  Габарит 

уточнить 
ЩУК4 - выключатель автоматический, 4P, Iн = 20А, 10 кА,  хар-ка С ВА 47-100 4Р 20А  ИЭК шт. 6   

ЩУК7 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 6   

 - выключатель дифференциального тока автоматический, 2Р                   
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 6   

 -счетчик электроэнергии трехфазный электронный, 5(60) А, 380 В, 
класс точности 1,0, прямого включения 

Меркурий 234ARTХ2-01 
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В, многотарифный, 
Оппорт, RS-485,CSD/GCM/GPRC 

  шт. 1   

 -счетчик электроэнергии однофазный электронный, 5(60) А, 230 В, 
класс точности 1,0 , прямого включения 

Меркурий 206 PRSNO, 
5(60)A, 230В, кл.т 1/2, 

многотарифный 
Оппорт,RS-485 

  шт. 6   

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   

         

31  Щит освещения распределительный, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, 
в составе 

ЩМП-4-0 У2 IP54 
(инд. изг.)  ИЭК шт. 2  Габарит 

уточнить 
ЩУК5 - выключатель автоматический, 4P, Iн = 20А, 10 кА,  хар-ка С ВА 47-100 4Р 20А  ИЭК шт. 10   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 10   

 - выключатель дифференциального тока автоматический, 2Р                   
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 10   
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 -счетчик электроэнергии трехфазный электронный, 5(60) А, 380 В, 
класс точности 1,0, прямого включения 

Меркурий 234ARTХ2-01 
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В, многотарифный, 
Оппорт, RS-485,CSD/GCM/GPRC 

  шт. 1   

 -счетчик электроэнергии однофазный электронный, 5(60) А, 230 В, 
класс точности 1,0 , прямого включения 

Меркурий 206 PRSNO, 
5(60)A, 230В, кл.т 1/2, 

многотарифный 
Оппорт,RS-485 

  шт. 10   

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   

         

32 Щит освещения распределительный, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, 
в составе 

ЩМП-6-0 У2 IP54 
(инд. изг.)  ИЭК шт. 1   

ЩУ6 - выключатель автоматический, 4P, Iн = 20А, 10 кА,  хар-ка С ВА 47-100 4Р 20А  ИЭК шт. 9   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 9   

 - выключатель дифференциального тока автоматический, 2Р                   
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 9   

 -счетчик электроэнергии трехфазный электронный, 5(60) А, 380 В, 
класс точности 1,0, прямого включения 

Меркурий 234ARTХ2-01 
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В, многотарифный, 
Оппорт, RS-485,CSD/GCM/GPRC 

  шт. 1   

 -счетчик электроэнергии однофазный электронный, 5(60) А, 230 В, 
класс точности 1,0 , прямого включения 

Меркурий 206 PRSNO, 
5(60)A, 230В, кл.т 1/2, 

многотарифный 
Оппорт,RS-485 

  шт. 9   

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   

         

33  Щит освещения распределительный, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, 
в составе 

ЩМП-7-0 У2 IP54 
(инд. изг.)  ИЭК шт. 2  

Габарит 
уточнить 

ЩУК8 - выключатель автоматический, 4P, Iн = 20А, 10 кА,  хар-ка С ВА 47-100 4Р 20А  ИЭК шт. 12   

ЩУК9 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10 А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 12   

 - выключатель дифференциального тока автоматический, 2Р                   
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 12   

 -счетчик электроэнергии трехфазный электронный, 5(60) А, 380 В, 
класс точности 1,0, прямого включения 

Меркурий 234ARTХ2-01 
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В, многотарифный, 
Оппорт, RS-485,CSD/GCM/GPRC 

  шт. 1   

 -счетчик электроэнергии однофазный электронный, 5(60) А, 230 В, 
класс точности 1,0 , прямого включения 

Меркурий 206 PRSNO, 
5(60)A, 230В, кл.т 1/2, 

многотарифный 
  шт. 12   
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во 
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единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оппорт,RS-485 

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   

         
34 

ШУОВ 
Щит управления обогрева воронками на кровле в комплекте  
(на один щит), в нем доп. расположить 

ШУ-ТС-3-16-330-1-1 
см. Лист25  Электрогамма шт. 1  Комплектацию 

уточнить 
 -блок управления РТМ-330 (1шт)        

34.1 Датчик температуры воздуха TST05 (1шт)    шт. 1   

34.2 Распаечная коробка ,IP54, открытой установки 100х100х50мм КМ41234  ИЭК шт 6   

         

35  Щит распределительный ИТП, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, в 
составе ЩРн-24з-1 У2 IP54 UNIVERSAL  ИЭК шт. 1   

ЩС-ИТП -вводной выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, 6кА, хар-ка Д ВА 47-100 3Р 25А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический 3Р, Iр = 20А, 6кА, хар-ка С ВА47-60М 3Р 20А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический 3Р, Iн = 16А, 6кА, хар-ка С ВА47-60М 3Р 16А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический 1Р, Iн = 16А, 6кА, хар-ка С ВА47-60М 1Р 16А  ИЭК шт. 3   

 - выключатель автоматический 1Р, Iн = 10А ,6кА, хар-ка С ВА47-60М 1Р 10А  ИЭК шт. 2   

 - выключатель автоматический 1Р, Iн =3А, 6кА, хар-ка С ВА47-60М 3Р 3А  ИЭК шт. 1   

 -расцепитель независимого напряжения РН-47  ИЭК шт. 1   

 -розетка одноместная, c заземляющим контактом, для монтажа на 
DIN-рейку, 16 А, 240 В, IP20 РАр10-3-ОП  ИЭК шт. 1   

 - шина N и шина PE (компл)   ИЭК шт. 2   

         
36 

ЩС-Нас 
Щит распределительный насосной, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, в 
составе ЩМП-4 IP54   ИЭК шт. 1  Габарит 

уточнить 

 - выключатель автоматический, 3P, Iр =32А, 10 кА, хар-ка С ВА 47-100 3Р 32А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр = 16А ,6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1Р 16А  ИЭК шт. 2   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр = 10 А ,6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1Р 10А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр = 3А ,6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1Р 3А  ИЭК шт. 2   

 -расцепитель независимого напряжения РН-47  ИЭК шт. 2   

 -термостат для обогрева труб водопровода    шт. 1   
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 -розетка одноместная, c заземляющим контактом, для монтажа на 
DIN-рейку, 16 А, 240 В, IP20 РАр10-3-ОП  ИЭК шт. 1   

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   

37 Датчик температуры      шт 1   

         

38 Щит распределительный кроссовая, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, 
в составе ЩРн-24з-1 У2 IP54 UNIVERSAL  ИЭК шт. 1   

ЩС-Крос - выключатель автоматический, 3P, Iр =40А, 10кА, хар-ка С ВА 47-100 3Р 40А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр = 32А ,6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1Р 32А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр = 16 А ,6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1Р 16А  ИЭК шт. 4   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр = 10 А ,6кА, хар-ка С ВА 47-60М 1Р 10А  ИЭК шт. 2   

 - выключатель автоматический, 3P, Iр = 16А ,6кА, хар-ка С ВА 47-60М 3Р 16А  ИЭК шт. 1   

 -расцепитель независимого напряжения РН-47  ИЭК шт. 1   

 -выключатель дифференциального тока автоматический,2P ,Iр =25А, 
Iут=30мА АВДТ-32 2Р  ИЭК шт. 1   

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   

         
39 

 1.ЩО-1 Щит освещения, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP41, в составе: ЩРн-П-9з IP41 PRAIME  ИЭК шт. 2   

2.ЩО - выключатель автоматический, 3P, Iр = 20А,6кА, хар-ка С ВА 47-100 3Р 20А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 16А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 16А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 1   

 - шина N и шина PE    шт. 2   

         
40 

 1.ЩО-2 
Щит освещения, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, габ.440х310х136мм 
,в составе: ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERCAL  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, ,6кА хар-ка С ВА 47-100 3Р 25А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10А, 4,5А, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 7   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 2   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 16А, Iут = 30 мА АВДТ-32 16А 30мА  ИЭК шт. 2   
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 - шина N и шина PE (компл)    шт. 2   

         
41 

 1.ЩО-3 
Щит освещения, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, габ.440х310х136мм 
,в составе: ЩРн-36з-1 74 IP54 UNIVERCAL  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, ,6кА хар-ка С ВА 47-100 3Р 25А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 6   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 10 А, Iут = 30 мА АВДТ-32 10А 30мА  ИЭК шт. 4   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 16А, Iут = 30 мА АВДТ-32 16А 30мА  ИЭК шт. 5   

 -контактор модульный 220В/АС,20А, IP20,2НО КМ20-20       

 - шина N и шина PE (компл)    шт. 1   

         
42 

 1.ЩО-4 Щит освещения, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, ,в составе: ЩМП-6 IP31*  ИЭК шт. 1  Габарит 
уточнить 

 - выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, ,6кА хар-ка С ВА 47-100 3Р 25А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 13   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 16А, Iут = 30 мА АВДТ-32 16А 30мА  ИЭК шт. 1   

 -контактор модульный 220В/АС,20А, IP20,2НО КМ20-20  ИЭК шт. 9   

 - шина N и шина PE     шт. 2   

         
43 

 ЩАО-1 
Щит аварийного освещения, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, ,в 
составе: ЩРН-12з-1 74 IP54 UNIVERCAL  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, ,6кА хар-ка С ВА 47-100 3Р 25А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 13   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 16А, Iут = 30 мА АВДТ-32 16А 30мА  ИЭК шт. 1   

 -контактор модульный 220В/АС,20А, IP20,2НО КМ20-20  ИЭК шт. 9   

 - шина N и шина PE (компл)    шт. 2   

         
44 

 ЩАО-2 
Щит аварийного освещения, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, в 
составе: ЩРМ-5 IP31  ИЭК шт. 1  Габарит 

уточнить 
 - выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, ,6кА хар-ка С ВА 47-100 3Р 25А  ИЭК шт. 1   
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 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 13   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 6А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 6А  ИЭК шт. 1   

 -контактор модульный 220В/АС,20А, IP20,2НО КМ20-20  ИЭК шт. 10   

 -астрономическое реле времени,1 канал,24-2640В,АС/ВС, 16A, 1NO/NC. 
IP20 PCZ-524   шт. 1   

 - шина N и шина PE (компл)    шт. 2   

         

         
45 

 ЩАО-3 
Щит аварийного освещения, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP54, ,в 
составе: ЩРН-12з-1 74 IP54 UNIVERCAL  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 3P, Iр = 25 А, ,6кА хар-ка С ВА 47-100 3Р 25А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 9   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 16А, Iут = 30 мА АВДТ-32 16А 30мА  ИЭК шт. 1   

 -контактор модульный 220В/АС,20А, IP20,2НО КМ20-20   шт. 2   

 - шина N и шина PE (компл)    шт. 2   

         

46. Щит питания клапанов противопожарных, навесной, 380/220 В, 50 Гц, 
IP31, в составе: ЩРН-12з-1 36 IP31 TITAN3  ИЭК шт. 1   

ЩР-Кл. - вводной автоматический выключатель, 3P, Iр = 16А, ,6кА хар-ка С ВА 47-100 3Р 16А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iн = 10А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 9   

 - шина N и шина PE     шт. 2   

         

47 Щит силовой распределительный, навесной, 380/220 В, 50 Гц, IP31, ,в 
составе: ЩРН-12з-1 36 IP31 TITAN3  ИЭК шт. 1   

ЩР-АРМ - вводной автоматический выключатель, 3P, Iр =20 ,6кА хар-ка С ВА 47-100 3Р 20А  ИЭК шт. 1   

 - выключатель дифференциального тока автоматический ,2Р                           
Iр = 16А, Iут = 30 мА АВДТ-32 16А 30мА  ИЭК шт. 4   

 - шина N и шина PE     шт. 2   

         

48 Щит распределительный, навесной (фасад красного цвета), Iн = 16 А, 
380/220 В, 50 Гц, IP31,в составе (на один щит): ЩРн-3/9з-0 УХЛ3 IP31  ИЭК шт. 5   

ППУ-ВРУ3  
-ППУ-ВРУ7 - выключатель нагрузки, 3P, Iр = 20 А ВН-32 3Р 20А  ИЭК шт. 1   
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 -счетчик электроэнергии трехфазный электронный, 5(100) А, 380 В, 
класс точности 1,0 

Меркурий 234ARTХ2-01 
(D)PBR.G 5(60)A, кл.т 0,5S/1. 
3x230/400В,многотарифный, 

Оппорт,RS-485,CSD/GCM/GPRC 
 

  шт. 1   

 - выключатель автоматический, 1P, Iр = 10 А, 4,5кА, хар-ка В ВА 47-29 1Р 10А  ИЭК шт. 1   

 - шина N и шина PE   ИЭК шт. 2   

         

 МАТЕРИАЛЫ        

1 Звонок электрический проводной, 250 В, IP20  BLNZA000011 SE шт. 196   

2 Кнопка звонковая  BLNKA000011 SE шт. 196   

3 Шина дополнительного уравнивания потенциалов, для жил сечением 
1,5-6 кв.мм, на 6 присоединений, IP55 ШДУП У4    ЗАО "Технолог" шт. 2   

4 Ящик с понижающим разделительным трансформатором 
250ВА,220/36В, IP44 ЯТПР-0,25-220/36В  ПО «Электрозип» 

г.Чебоксары шт. 4   

         

         

 СВЕТИЛЬНИКИ        

1 Светильник настенно-потолочный LED, 220 В, 12 Вт, IP65 ДПО-3030  ИЭК шт. 158   

2 Светильник настенно-потолочный LED, 220 В, 12 Вт, IP65  ДПО-5030  ИЭК шт. 9   

3 Светодиодный светильник 220В,12w, IP65  ДПО-5032  ИЭК шт. 3   

4 Светодиодный светильник 220В,12w, IP65 с микроволновым датчиком ДПО-5032Д  ИЭК шт. 4   

5 Cветильник светодиодный настенный,220В,20 Вт,4000К, IP65, круг ДПО 0103 серия GENERICA  ИЭК шт. 12   

6 Светильник настенно-потолочный LED, 220 В, P65, 4000К ,34w ARCTIC.OPL EGO LED1200  Световые технологии шт 19   

7 Светильник настенно-потолочный LED, 220 В, P65, 4000К ,34w ДСП44-38 Flagman  АСТЗ шт 40   

8 Светильник LED линейный, 220 В, P65, 4000К ,19w ДСП44-19 Flagman F  АСТЗ шт 1   

         

9 Светодиодный светильник 220В,12w, IP54 с фотодатчиком и микровол- Луч-220-С123МВФ  ТМ ЛУЧ шт 15  Для лк Н2 

 новым датчиком движения, антивандальный корпус        

10 Светодиодный светильник 220В,12w, IP54, антивандальный корпус Луч-220-С123  ТМ ЛУЧ шт 17  Для лк Н2 
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11 Светодиодный светильник встраиваемый квадратный 220В,12w, 
IP40,для потолка Грильято,габ.90*90*410мм DL-CRILIATO-S-90x90-12W Day4000  Arlight шт 378  

12 Светодиодный светильник встраиваемый круг 220В,12w, IP40, для 
потолка Грильято,,880лм,4000К CL-15 Грильято   шт 24  

13 Панель светодиодная Эра Грильято,220В,32Вт,4000К,IP40, 3200лм SPO-640-3-4K-32  ЭРА шт 12  

 матовый, опал       

14 
Световое табло светодиодное с АКБ, 220 В, RV 6.0 V0.8F*h, IP54, с 
кнопкой ручного тестирования (подвал) , время работы в 
авар.режите-1м 

OBERTON 5421-7 LED   шт. 4  

15 Светильник светодиодный с АКБ, 220 В,RV 6.0 V0.8F*h, IP54, с 
кнопкой ручного тестирования, время работы в авар.режите-1м OBERTON 5421-7 LED   шт. 29  

16 Пиктограмма «Пожарный кран», F02 ППБ 0001   шт. 33  

17 Номерной указатель дома, 220В, IP65 ДБУ69-50-001 У1 (К10)  GALAD шт. 1  Или аналог 

         

18 Датчик движения 360о IP20, 1200Вт ДД-МВ101  ИЭК шт. 81   

         

 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ        

1 Выключатель одноклавишный для скрытой установки,10А, 250В, IP20 
ВЕГА ВС10-1-0-ВБ  ИЭК шт. 4   

 Выключатель двухлавишный для скрытой установки,10А, 250В, IP20 
ВЕГА ВС10-1-0-ВБ  ИЭК шт. 2   

2 Выключатель одноклавишный, для открытой установки, 10А, 250 В, 
IP54 AQUATIC ВС20-1-0-А  ИЭК шт. 114   

3 Выключатель одноклавишный для открытой установки проходной IP54 
AQUATIC ВС20-1-2-А  ИЭК шт. 10   

 Розетка двухместная белая, c заземляющим контактом, 16А, 250 В, 
IP54 ВЕГА, скрытой установки РСш10-3-Вб  ИЭК шт. 6   

4 Розетка одноместная белая, c заземляющим контактом, 16А, 250 В, 
IP54 ВЕГА, открытой установки РСбш10-3-ВБ  ИЭК шт. 4   

5 Розетка двухместная, c заземляющим контактом с крышкой и 
защитными шторками, 16А, 250 В, IP54 открытой установки РСбш20-3-ГПВБ  ИЭК шт. -   

         

6 Распаечная коробка для открытой установки,100x100х50мм, IP55, 6 
вводов, защелкивающая крышка КМ41255 UKOZ11-100-100-

050-K41-44 ИЭК шт. 221   

7 Распаечная коробка для открытой установки, 70х70x40 мм, IP55,4 
гермоввода, защелкивающая крышка КМ41236 UKOZ11-070-070-

040-K41-44 ИЭК шт. 651   

8 Коробка распаечная для открытой установки атмосферостойкая,IP55 
диам.70х70х4   Промрукав шт 8   
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9 Коробка распаечная для твердых стен с крышкой 80х40мм, IP20, 
скрыт установки КМ4 1004 UKTO1-080-040-000 ИЭК шт. 216   

10 Коробка установочная для скрытой установки, для твердых стен  
d=68x45мм, IP20  UKT10-068-045-

000-A-S-UO  шт. 208   

11 Коробка установочная 2-х местная для скрытой установки, для 
твердых стен d=141х70х45мм, IP20 КМ40007 UKT10-068-045-

000-A-S-UO  шт. 26   

12 Коробка распаячная огнестойкая 100х100х50мм ТУ 3464-001-86833092-2008  ИЭК 
ООО «Пласткор» шт. 180   

         

 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ        

1 Кабель силовой с медными жилами и изоляцией, не распространяющей ВВГнг(А)-LS-0.66кВ  ГОСТ 31996-2012  м 390   

 горение при групповой прокладке сеч.2х1.5мм2        

2 То же сеч.2х2.5мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 5   

3 То же сеч.3х1.5мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 3350   

4 То же сеч.3х2.5мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 1874   

5 То же сеч.3х4мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 62   

6 То же сеч.3х10мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 2567   

7 То же сеч.4х1,5мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 200   

8 То же сеч.5х2,5мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м -   

9 То же сеч.5х4мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 540   

11 То же сеч.5х6мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 266   

12 То же сеч.5х10мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 525   

13 То же сеч.5х25мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 7   

14 То же сеч.5х35мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 70   

15 То же сеч.5х50мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 31   

16 То же сеч.5х120мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 22   

17 То же сеч.1х35мм2 (желто-зеленая изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 1065   

18 То же сеч.1х35мм2 (синяя изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 355   

19 То же сеч.1х35мм2 (изоляция-фазная) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 355   

20 То же сеч.1х50мм2 (желто-зеленая изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 990   
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21 То же сеч.1х50мм2 (синяя изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 330   

22 То же сеч.1х50мм2 (изоляция-фазная) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 330   

23 То же сеч.1х120мм2 (желто-зеленая изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 45   

24 То же сеч.1х120мм2 (синяя изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 15   

25 То же сеч.1х120мм2 (белая изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 15   

26 То же сеч.1х150мм2 (желто-зеленая изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 15   

27 То же сеч.1х150мм2 (синяя изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 5   

28 То же сеч.1х150мм2 (белая изоляция) ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 5   

         

22 Кабель силовой с медными жилами и изоляцией, не распространяющей ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 4   

 горение при групповой прокладке сеч.1х4мм2 (желто-зеленая 
изоляция)        

23 То же сеч.1х6мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м -  см 24-04-2024-
ЭОМ.1.С1 

24 То же сеч.1х25мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м -  см 24-04-2024-
ЭОМ.1.С1 

25 То же сеч.1х120мм2 ВВГнг(А)-LS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м -  см 24-04-2024-
ЭОМ.1.С1 

         

26 Кабель силовой с медными жилами и изоляцией, огнестойкий        

 не распрстрняющий горение        

27 То же сеч.3х1,5мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 2947   

28 То же сеч.3х2,5мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 1113   

29 То же сеч.4х1,5мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 150   

30 То же сеч.5х1,5мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 78   

31 То же сеч.5х2,5мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м -   

33 То же сеч.5х4мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 1080   

34 То же сеч.5х10мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 202   

35 То же сеч.5х16мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 215   

36 То же сеч.5х95мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 10   

37 То же сеч.5х120мм2 ВВГнг(А)-FRLS-0.66кВ ГОСТ 31996-2012  м 17   
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 ТРУБЫ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ        

1 Труба гладкая жесткая ПВХ, ∅63 мм, IP65, серая CTR10-063-K41-015I  ДКС м 1015   

2 Труба гладкая жесткая ПВХ, ∅50 мм, IP65 CTR10-050-K41-015I  ДКС м -   

3 Труба гладкая жесткая ПВХ, ∅40 мм, IP65 CTR10-040-K41-015I  ДКС м 104   

4 Труба гладкая жесткая ПВХ, ∅32 мм, IP65 CTR10-040-K41-015I  ДКС м 276   

5 Труба гладкая жесткая ПВХ, ∅25 мм, IP65 CTR10-025-K41-060I  ДКС м 440   

6 Труба гладкая жесткая ПВХ, ∅20 мм, IP65 CTR10-020-K41-060I  ДКС м 330  
 

         

7 Труба гофрированная гибкая ПВХ, ∅40 мм, IP55 ТУ 27.33.14-002-83135016-2017  ДКС м 17   

8 Труба гофрированная гибкая ПВХ, ∅32 мм, IP55 ТУ 27.33.14-002-83135016-2017  ДКС м 2580   

9 Труба гофрированная гибкая ПВХ, ∅25 мм, IP55 ТУ 27.33.14-002-83135016-2017  ДКС м 1540   

10 Труба гофрированная гибкая ПВХ, ∅20 мм, IP55 ТУ 27.33.14-002-83135016-2017  ДКС м 3200   

         

9 
Труба гибкая гофрированная из не распространяющего горение 
полиамида, стойкая к ультрафиолету, диам.29мм, IP67, температура 
эксплуатации -45гр до +105гр С,стойкая у ультрафиолету,ПВ-0 

Серия FO 
ТУ2247-024-47022248-2009  ДКС м 85  

На кровле 

10 Труба гибкая гофрированная из не распространяющего горение 
полиамида, стойкая к ультрафиолету, диам.36мм, IP67, ПВ-0 

Серия FO 
ТУ2247-024-47022248-2009  ДКС м 6  На кровле 

11 Труба гибкая гофрированная из не распространяющего горение 
полиамида, стойкая к ультрафиолету, диам.48мм, IP67, ПВ-0 

Серия FO 
ТУ2247-024-47022248-2009  ДКС м 4  На кровле 

         

12 Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, IP67, диам 26мм РЗ-ЦП-НГ-20 
ТУ25.99.29-002-52715257-2017  Промрукав м 120   

         

13 Труба стальная диам.80 ГОСТ 3262-75   м 3   

14 Труба стальная диам.32 ГОСТ 10704-91   м 49  Ввод в кв 
закладная 

15 Труба стальная диам.40 ГОСТ 3262-75   м 8  закладные 
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 Прочее        

1 Огнезащитная терморасширяющаяся двухкомпонентная пена для 
кабельных проходок ,450мл НН-FRF -240 DN1201 ДКС шт 86  Вертик лоток 

2 Пистолет для двухкомпонентной пены  DN1202 ДКС шт 2   

         

3 Огнезащитная терморасширяющаяся двухкомпонентная пена для 
кабельных проходок ,450мл НН-FRF -240 DN1201 ДКС шт 25   

4 Пистолет для двухкомпонентной пены  DN1202 ДКС шт 1   
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МОЛНИЕЗАЩИТА 

1 Сталь круглая оцинкованная, диам.8мм/S50мм2, бухта 125м ZZ-502-008-125 ZANDZ шт. 11 

2 Держатель для круглого проводника с возвышением на 20мм (D8-10; 
внутренняя резьба М;толщина цинк. покрытия  ZZ-202-003 ZANDZ шт. 1375 

3 Держатель для круглого проводника с возвышением 20 мм (D8-10; 
внутренняя резьба M6; толщина цинк. покрытия > 30 мкм) 

ZZ-202-005 ZANDZ шт. 180 

4 Зажим для круглого проводника  коммутирующий (D6-10 мм; пластина 2мм; 
толщина цинк. покрытия > 30 мкм) 

ZZ-202-021 ZANDZ шт. 100 

5 Держатель поворотный с упорной пластиной для круглого проводника (D6-
10; толщина цинк. покрытия > 30 мкм) 

ZZ-202-006 ZANDZ шт. 30 

6 Зажим с промежуточной пластиной для круглого проводника и 
полосы (D6-10 мм; до 50х6; оцинкованная сталь) 

ZZ-202-023 ZANDZ шт. 8 

7 
Зажим с промежуточной пластиной для круглого проводника и 
полосы (D12-20 мм; до 40х6; оцинкованная сталь) ZZ-202-022 ZANDZ шт. 41 

8 Держатель с упорной пластиной для полосы с возвышением 15 мм (до 40х6; 
M6; толщина цинк. покрытия > 30мкм) 

ZZ-202-004 ZANDZ шт. 80 

9 Полоса стальная оцинкованная (40*5мм; S 200мм2; бухта 38,5 м) ZZ-502-404-38 ZANDZ шт. 11 

10 Штырь заземления горячеоцинкованный резьбовой (D16; 1,5м; М16; толщина 
покрытия 100 мкм) 

ZZ-001-255 ZANDZ шт. 20 

11 Муфта соединительная оцинкованная резьбовая (М16; термодифузионное 
покрытие 70 мкм) 

ZZ-002-251 ZANDZ шт. 11 

12 
Наконечник стартовый ZANDZ для оцинкованных штырей заземления (М16; 
оцинкованная сталь; термодифузионное покрытие) ZZ-003-250 ZANDZ шт. 10 

13 
Головка направляющая ZANDZ для насадки на отбойный молоток (М16; 
оцинкованная сталь) ZZ-004-250 ZANDZ шт. 4 

14 Смазка контактная токопроводящая с углеродным волокном 
(туба; 100 г) 

ZZ-006-000 ZANDZ шт. 2 

16 Лента гидроизоляционная нетканная с ингибиторами коррозии 
(ширина 50 мм; рулон 10 м) 

ZZ-007-030 ZANDZ шт. 9 

17 Насадка стальная на отбойный молоток (SDS max; индукционная закалка) ZZ-008-000 ZANDZ шт. 1 22.09.2025
C-20
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ. 

1 Сталь полосовая сеч.25х4мм (S 100 мм2) ГОСТ 103-76* м 370 

2 Кронштейн угловой стальной (крепление в шахте лифта) шт 144 

3 Сталь полосовая сеч.40х4мм (S 160 мм2) ГОСТ 103-76* м 230 

4 Кабель с медной жилой , изоляцией из полиэтилена, оболчкой из ПВХ 
пониженной пожарной опасности 

ПуГВнг(А)-LS-0.66кВ 
 ГОСТ 31996-2012 м 5 

5 горение при групповой прокладке сеч.1х120мм2 

6 То же, сеч. 1х25мм2 ПуГВнг(А)-LS-0.66кВ 
ГОСТ 31996-2012 м 710 

7 То же, сеч. 1х6мм2 ПуГВнг(А)-LS-0.66кВ 
ГОСТ 31996-2012 

м 40 

8 То же, сеч. 1х4мм2 ПуГВнг(А)-LS-0.66кВ 
ГОСТ 31996-2012 

м 3 

9 Ящик главной шины заземления на 10 присоединений, шина 40х4мм, IP54 ГЗШ-3-10 УХЛ4 IP54 шт 1 

10 Коробка уравнивания потенциалов 103*103*47 ,IP20, для скрытой 
установки ТУ257.33.13-001-52715257-2017 шт 2 

11 Труба ПНД диаметром диам.110*8,1мм ГОСТ 18599-2001 м 19 

12 Труба стальная водогазопроводная диам 32мм ГОСТ3262-75* м 1,5 закладная 

13 Труба стальная водогазопроводная диам 50мм ГОСТ3262-75* м 3 закладная 
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Лотки на кровле 

1 Лоток неперфорированный 50х200х1,0 L=3000мм «Быстрый монтаж Плюс» HD LNplus50-200-1.0-3000 HD PL1264 КМ-профиль пог.м 15 

2 Лоток неперф. 50х100х1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" HD LNplus50-100-1.0-3000 HD PL1257 КМ-профиль пог.м 45 

3 Лоток неперф. 50х50х1,0 L3000 мм "Быстрый монтаж ПЛЮС" HD LNplus50-50-1.0-3000 HD PL1253 КМ-профиль пог.м 3 

4 Крышка лотка 200х0,8 L3000 мм "ПЛЮС" HD KLplus200-0.8-3000 HD PL9012 КМ-профиль пог.м 15 

5 Крышка лотка 100х0,8 L3000 мм "ПЛЮС" HD KLplus100-0.8-3000 HD PL1329 КМ-профиль пог.м 45 

6 Крышка лотка 50х0,8 L3000 мм "ПЛЮС" HD KLplus50-0.8-3000 HD PL1325 КМ-профиль пог.м 3 

7 Фиксатор крышки для лотков серии "ПЛЮС" HD FKplus HD PL3525 КМ-профиль компл 42 

8 Т-отвод вертикальный вниз 50х200 мм "ПЛЮС" HD TDVplus50-200 HD PL3605 КМ-профиль шт 1 

9 Крышка Т-отвода вертикального вниз 50х200 мм "ПЛЮС" HD KTDVplus50-200 HD PL4393 КМ-профиль шт 1 

10 Переходник упрощенный 50х100 мм правый "ПЛЮС" HD PDPplus50-100 HD PL1759 КМ-профиль шт 1 

11 Переходник упрощенный 50х150 мм правый "ПЛЮС" HD PDPplus50-150 HD PL8972 КМ-профиль шт 1 

12 Угол горизонтальный 90 гр. 50х200 мм "ПЛЮС" HD GLplus90-50-200 HD PL1355 КМ-профиль шт 2 

13 Крышка горизонт. угла 90 гр. 200 мм "ПЛЮС" HD KGLplus90-200 HD PL1811 КМ-профиль шт 1 

14 Т-ответвитель 50х200 мм "ПЛЮС" HD TUplus50-200 HD PL1509 КМ-профиль шт 1 

15 Крышка Т-ответвителя 200 мм "ПЛЮС" HD KTUplus200 HD PL1859 КМ-профиль шт 1 

16 Т-ответвитель 50х100 мм "ПЛЮС" HD TUplus50-100 HD PL1507 КМ-профиль шт 1 

17 Крышка Т-ответвителя 100 мм "ПЛЮС" HD KTUplus100 HD PL1857 КМ-профиль шт 1 

18 Кровельная опора TECHNORAPTOR LIGHTFOOT для страт-профиля KM-TR-LTF LO63879 КМ-профиль шт 106 

19 Страт-профиль 41х41 L250 мм s:2,5 HD STPU41-41-250 HD LO14476 КМ-профиль шт 106 

20 Страт-профиль 41х41 L500 мм s:2,5 HD STPU41-41-500 HD LO8907 КМ-профиль шт 53 

21 Угловой соединитель (4 отверстия) HD USG4 HD LO12676 КМ-профиль шт 106 22.09.2025
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22 Шестигранный болт М10х30 мм DIN 933 (упак. 30 шт) HD BT10-30 HD LO41922 КМ-профиль шт 540 

23 Шайба плоская усиленная М10 DIN 9021 (упак. 100 шт) HD SH10 HD LO41923 КМ-профиль шт 600 

24 Гайка канальная М10 HD GK10 HD LO41924 КМ-профиль шт 530 

25 Винт М6х10 мм специальный DIN 7985 (упак. 200 шт) HD V6-10 HD LO41927 КМ-профиль шт 200 

26 Гайка специальная с фланцем М6 DIN 6923 (упак. 400 шт) HD GS6 HD LO41932 КМ-профиль шт 400 

27 Шайба плоская усиленная М6 DIN 9021 (упак. 400 шт) HD SH6 HD LO50134 КМ-профиль шт 400 

22.09.2025
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Лотки 

1 Лоток перфорированный 500х100 L3000 35346 ДКС шт 29 87 пог.м 

2 Лоток перфорированный 300х100 L3000 

35344 

ДКС шт 8 24 пог.м 

3 Лоток перфорированный 200х100 L3000 35343 ДКС шт 18 54 пог.м 

4 Лоток перфорированный 200х100 L3000 с SEP-перегородкой 35343 ДКС шт 16 48 пог.м 

5 Лоток перфорированный 150х50 L3000 с SEP-перегородкой 35263 ДКС шт 17 52 пог.м 

6 Лоток перфорированный 100х50 L3000 35263 ДКС шт 28 84 пог.м 

7 Лоток перфорированный 100х50 L3000 с SEP-перегородкой 35262 ДКС шт 36 109 пог.м 

8 Лоток лестничный 300х100 L3000 (ОКЛ) ДКС шт 18 54 пог.м 

9 
Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными 
элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36002K ДКС шт 18 

10 
Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100 в комплекте с крепежными 
элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36043K ДКС шт 13 

11 
Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х100 в комплекте с крепежными 
элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36041K ДКС шт 12 

12 
Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х100 в комплекте с крепежными 
элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36044K ДКС шт 4 

13 Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100 в комплекте с крепежными 
элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36046K ДКС шт 1 

14 Ответвитель DL 100х50 в комплекте с крепежными элементами и 
соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36235K ДКС шт 16 

15 Ответвитель DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и 
соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36236K ДКС шт 2 

16 Ответвитель DL 200х100 в комплекте с крепежными элементами и 
соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36265K ДКС шт 4 

17 Перегородка SEP L3000 Н50 36480 ДКС шт 53 

24-04-ЭОМ.1 С3
Строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 

общественно-делового, коммерческого назначения и поликлиническим 
учреждением по адресу: г.Чита, ул.1-я Коллективная Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 ГИП Патрушев 04.25 "Жилой дом со встроенными помеще
 
ниями 

общественно-делового и коммерческого 
назначения на первом этаже здания", поз.3.1 

Стадия Лист Листов 

Р 1 2
 Разработал Семерикова 04.25 

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов. Лотки КПСК  Н. контроль Жукова 04.25 

35344 

22.09.2025
C-20



24-04-ЭОМ.1. С3
Лист 

2 
Изм. Кол.уч

 
Лист №док. Подп. Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель Единица 

измерения 
Количест

во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 Перегородка SEP L3000 H100 36510 ДКС шт 16 

19 Усиленная консоль 300 мм BBH6030 ДКС шт 16 

20 Усиленная консоль 400 мм BBH6040 ДКС шт 24 

21 Держатель кабельный для крепления к лотку/профилю, д. 14-20 BHL1420 ДКС шт 360 

22 Держатель кабельный для крепления к лотку/профилю, д. 26-32 BHL2632 ДКС шт 1620 

23 Держатель кабельный для крепления к лотку/профилю,  д. 26-32 BHL2632 ДКС шт 360 

24 П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм BPM2903 ДКС шт 324 

25 П-образный профиль PSM, L600, толщ.2,5 мм BPM2906 ДКС шт 58 

26 Стеновое крепление вертикального лотка (кронштейн) LL10 ДКС шт 110 

27 Винты, гайки с насечкой, шайбы, шпильки, анкер М10, анкер М10 с болтом
уточнить у производителя при заказе , отразить в КП  

22.09.2025
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